SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 43552017
m ¢ | )
— = b ¢ itz _. <_ ris. AB 1127_
- o Z_leceniodaw_ca N - N B Nr zlecenia / umowy B
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociaggowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 41/2017 z dnia 17-02-2017 r.

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogélne:

| Monitoring kontrolny wody przsznaczong; 4o Spozycia wykonano metodami zatwisrdzonymi przez PPIS decyzja nr HK-420/0-33(6)/16 2 dnia
09.08.2016 r.

frr . Rodzaj Stan ‘Data_ Data dostarczenia Data
Nr probki Identyfikacja punktu poboru probiki prébki pobrania | do Laboratorium przepll;t;\g::zema
079717 gg ;’ri'cg""d'a"a 39, kranw woda do spozycia  dobry 09.052017 | 09.05.2017 | 09.05.2017

' Ic_lgt;f_ikacja metod _pobi_erania prébek:
PN-ISQ 5667-5:2003, pobrang przez personel Lab_oral_tgrium

'Wyniki badar:

Nr prébki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka — 022717 — 1 dopuszczalna
. | _ | . . | i
Amonowy jon PN-EN 1SO 14911:2002 mg/l NH, 0,46 + 0,06 0,50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 mg/l NO, <0,05 0,50

* Wartosé dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Sporzadzit: Autoryzowat: _
DATA: s . Po/F DATA. 7 WEYE S
) (ia '
7/ ca rku«\;ownﬂ(g'momtOt'u
/ /, 7l iaer ) " -
1/ it honidesia W '

i ' 7 Danuta Migkiewikz-Wichtar

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wytacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badari.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Metady badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczono literg (N)

5. Wartosé ze znakiem mniejszo$ci ,<” oznacza, ze badanej substanciji nie stwierdzono lub warto$¢ oznaczona jest nizsza niz granica
0ZASEZEIRGEEI W 2551650Wane] metodzie badawezs).

~ IV

Vet ¢

()

PO-15/Z-01 Strona 1z 1 Wydanie 6 z dnia 24.01.2013






INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS i Danuta Mickiewicz-Wichlace
os. Rusa 9/62, 61-245 Poznah

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN
Nr 48652017

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznatiska 2, 63-004 Tulce
el G1 2506 430, 61 8727 203, fax 61 2508 432, email: lab@salubris.pl

AB 1127

Zleceniodawca

Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe
Sp. z o.0. z siedziba w Czerwonaku
62-028 Koziegiowy ul. Piaskowa 1

41/2017 z dnia

17-02-2017 r.

Informacje ogéine:
Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykanano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-33(6)/16 z dnia

08.08.2016 .
. i Rodzaj ! Stan Data Data dostarczenia s
Nrprobki | Identyfikacja punktu poboru probki | prébki pobrania | do Laboratorium przep;.;\al:gzania
Kicin SUW ul. Poznariska - kran woda do
0881/17 za filtrami na wyplywie na sie spozycia dobry 16.05.2017 16.05.2017 | 16~18.05.2017
Identyfikacja metod pobierania prébek:
PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium
Wyniki badan:
Parametr Metoda bad Jednostka Nr probki * Wartost |
aram etoda badawcza ednostka 088117 | | dopuszczalna
Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mgil NH, <0,10 [ 050
Azotyny PN-EN IS0 10304-1:2009+AC:2012 | mg/I NO, <0,05 0,50
15
. 5 akeceptowaina | bz
Barwa PN-EN 1SQ 7887:2012 mg/| Pt akceptowalna nieprawidiowych
- Zimian
Mangan PN-ISO 8288:2002 | mg/l Mn 0,050 + 0,011 0,050
| 1
. | <0,10 akoeptowalna i bez
Metnosdé PN-EN I1SO 7027:2003 | NTU akceptowalna nleprawickowych
zmian
| Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH 7.8 65~9,5
Przewodnos¢ ) o |
wiasciwa | PN-EN 27888:1999 HS/em w 25°C ; 619 2500
Twardo$é ogéina | PB-09 wyd. 2 z dnia 06.08.2009 mgfi CaCO, 301 60 - 500
Zelazo PN-1SO 8288:2002 mg/l Fe <0,050 | 0,200
brak obcego |
Smak & PN- EN 1622:2006, zatacznik C - smaku (smak i akceptowalny
akceptowalny)
brak obcego
Zapach ¢ PN- EN 1622:20086, zalgcznik C - zapachu (zapach akceptowalny
akceptowalny)
Bakterie .
grupy coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 . NPL / 100ml 0 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 [ NPL / 100mi 0 :
* Warto$¢ dopuszczaina w wodzie do picia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 (Dz.U. 2015 poz. 1989)
Sporzadzit: | Autoryzowal:
pata: 40 A l DATA: 3. T )
Kierownlie Laboratori | fika Laboratorium
/ 7 P
,,' 4/" | - i A'x! .
4r Agdiegtka Wighiaer ' 1+ Ahekiswloz-Wichiacz

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sie wylgcznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamac}i w ciagu 14 dnl od momentu otrzymania sprawozdania z wynikdw badari.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosei.

4. Metody badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczono literg (N)

5. Wartos¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, ze badanej substancji nie stwierdzono lub warto§é oznaczona jest nizsza niz granica
oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawczej.

6. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probkl. Warunki Srodowiskowe nie mialy negatywnego
wptywu na pomiar. Brak obcege smaku i zapachu wody oznacza, ze woda jest akceptowalna pod wzgiedem smaku i zapachu,

7. Niepewno$é wyniku badania () wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dia przedzialu ufnosci 95% i k=2.
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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL VBADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickliewicz-Wichtacz

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

e S, GL-24%5 Parnan

Nr 48552017

o
a V——_.__

-

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznahska 2, 63-004 Tulce

tei 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

R E—

AB 1127

Zleceniodawca

Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0. z siedziba w Czerwonaku
| 62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

41/2017 z dnia 17-02-2017 r.

Informacje ogéine:
Monitoring kontrolny wody przeznaczonej

do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzja nr HK-420/0-33(6)/16 z dnia

109.08.2016 .
. . Rodzaj Stan ‘ Data Data dostarczenia -
Nr prébki | Identyfikacja punktu poboru probki ‘ prébkl pobrania | do Laboratorium przep:;::l:gzenf
Czerwonak SUW- kran za filtrami woda do |
0880/17 'na wyplywie na sie | spozycia ‘ daobry | 16.05.2017 ‘ 16.05.2017 | 16-18.05.2017 :
Identyfikacja metod pobierania prébek:
PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium ‘
Wyniki badan: ] |
Nr prébki *Warto$¢ |
Parametr Metoda badawcza Jednostka oseon7 | dopuszczaina
Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 [ mg/l NH, 0,47 0,06 | 0,50
Azotyny _PN-EN 1ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l NO, < (0,08 0,10
' 15
: 5 akcaptowalna i bez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt akceptowalna nieprawid '
zmian
Mangan PN-ISO 8288:2002 mg/l Mn < 0,025 0,050
1
. 0,20 akceptowalna | bez
Metnosé PN-EN SO 7027:2003 NTU akceptowalna | nieprawidiowych
= zmian
Odczyn PN-EN 180 10523:2012 pH 75 65-95
Przewodno$¢ . o
whasciwa PN-EN 27888:1899 uS/om w 25°C 669 2500
Twardosé og6ina | PB-09 wyd. 2 z dnia 06.08.2009 | mg/l CaCO, 280 60 - 500
Zelazo PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe < 0,050 0,200
brak obcego
Smak © PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - smaku {smak akceptowalny
L akceptowalny)
brak okcego
Zapach ® PN- EN 1622:2006, zatacznik C - zapachu {zapach akceptowalny
akceptowalny)
'Bakterie i
grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100m} 0 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 | NPL {100ml 0 ]
* Warto$¢é dopuszczaina w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 (Dz.U. 2015 poz. 1989)
Sporzadzit: Autoryzowat:
S EEE F AN pata 78 o( , 22/ |
Kierownlk Laborglosiun <3 Kiefg_\@\nika wﬁum
| . " | : {A : m
. Adr Adnigstka Wihiaes | 4r Danuta Mi @ icz-Wichiacz

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanej probki.

2. Kilent ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciggu 14

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Metody badawcze nieakredytowane tub wyniki
5. Wartosé ze znakiem mniejszosci <" oznacza,

oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawcze).

6. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wyko
wplywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza,

spoza zakresu akredytacji oznaczono litera, (N)
2@ badanej substancii nie stwierdzono lub warto$¢ oznaczona jest nizsza niz granica

7. Niepewno$é wyniku badania () wyrazona jest niepewnoécia rozszerzong dla przedzialu ufnosci 95% i k=2.
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dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.

nano w miejscu pobierania probki. Warunki Srodowiskowe nie miaty negatywnego
e woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

Wydanie 6 z dnia 24.01.2013






INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichiacz

0s. Rusa 9/62, 61-245 Poznafi

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 581s2017

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznafnska 2, 63-004 Tulce

tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl
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AB 1127

Zleceniodawca

|

Nr zlecenia / umowy |

Gminne Przedeigbiorstwo Wodociggowe

Sp. 2z o0.0. z siedzibg w Czerwonaku 41/2017 z dnia 17-02-2017 r.
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1 B
Informacje ogélne:
Monitoring przegigdowy wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-33(6)/16
Z dnia 09.08.2016 .
. . Rodzaj Stan | Data Data dostarczenia Data
Nr prébkf Identyﬁkacjai Tnktu poboru  probki probki pobrania | do Laboratorium pmepbrz\g::zenia
Promice hydrofornia —~ kran na woda do
0882/17 wyplywie na sie¢ spozycia dobry 16.05.2017 16.05.2017 | 16-26.05.2017
Promice hydrofornia —kran na woda do
1034/17 wyplywie na sie¢ spozycia dobry 05.06.2017 05.06.2017 05-08.06.2017
Identyfikacja metod pobierania prébek: o
PN-1SO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium
Wyniki badan:
Nr prébki * Warto§¢
Parametr Metoda badawcza Jednostka
0882/17 1034117 dopuszczalna
Amonowy jon PN-EN I1SO 14911:2002 mg/l NH, <0,10 - 0,50
Antymon PB-29e wyd. 1 z dnia 26.06.2010 mg/t Sh < (0,0005 - 0,005
Arsen PB-29e wyd. 1 z dnia 26.06.2010 mg/t As <0,0005 - 0,010
Azotany PN-EN iSO 10304-1:2000+AC:2012 | mg/l NO, 25,6 - 50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/lNO, <0,05 - 0,10
15
. 5 akceptowalna i bez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt akceptowalna - nieprawidiowyd
zmian
Bor ** PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 mg/i B 0,092 - 1
Chilorki PN-EN ISO 10304-1:2008+AC:2012 | mg/i Cl 90,1 - 250
Chrom ogdiny PN-EN SO 15586:2005 mg/l Cr <0,0020 - 0,050
Cyjanki ogdlne | ™ PN-EN ISO 14403-2012 mg/l CN < 0,005 - ‘. 0,050
Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l F <0,10 - 1,5
Kadm PN-EN ISO 15586:2005 mg/l Cd < 0,0005 - 0,005
Magnez PN-EN 1SQ 14911:2002 mgiMg 21,2 - 30-125
Mangan PN-ISO 8288:2002 mg/l Mn 0,170 0,066 0,050
N 1
. 0,41 . akeeptowaina | bez
Metnosé PN-EN 1SQ 7027:2003 NTU akceptowalna nieprawidh
> . | zmi |
Miedz PN-EN ISO 15586:2005 mgfl Cu 0,0156 - 2,0
Nikiel PN-EN ISO 15586:2005 ~ |mg/ANi < 0,0040 - 0,02
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH 7.5 - 65~95
Oléw PN-EN IS0 15586:2005 mg/t Pb <0,0030 - 0,010
Ogolny wegiel ‘ ;;  bez
| organiczny PN-EN 1484:1999 mg/l C nieprawidiowych - | maprz'v;l‘lg:wych
zmian 1 )
Przewodnos¢ . o }
wiasciwa PN-EN 27888:1999 uSicm w 25°C 903 2500
Rte¢ PN-EN 12338:2001 | mgfl Hy < 0,0001 - 0,001
' Selen PB-29e wyd. 1 z dnia 26.06.2010 mg/l Se < 0,0005 - 0,010
| Siarczany PN-EN iSO 10304-1:2009+AC:2012  |mg/l 8O, 120 - | 250
PO-15/Z2-01 Strona 1z 2 Wydanie 6 z dnia 24.01.2013
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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz
05. Rusa 9/62, 61-245 Poznah

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN
Nr 581s2017

Laboratorium SALUBRIS, uf Poznanska 2, 63-004 Tulce

tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.p!

| Nr probki *Wartoét |
Parametr Metoda badawcza J a
@ ¢ ednostk 0882/17 1034/17 dopuszczalna ‘
| brak obcego smaku |
Smak ¢ PN- EN 1622:2006, zatqcznik C - ] i (smal - akceptowalny
akceptowalny)
Sod PN-EN I1SO 14911:2002 mg/l Na | 30,7 - 200 |
Srebro PN-EN I1SO 15586:2005 mg/l Ag | <0,0010 - 0,010 |
Twardo$é ogbina | PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 442 - 60-500 |
Wapni PN-EN 1SO 14911:2002 mg/l Ca 141 - - '
brak obcego ==
Zapach & PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - zaa;la‘aczh;»o (za|par):h - akceptowalny
| ptowalny
Zelazo ogbine PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe | 0,182 0,088 0,200
Benzo(a)piren ** PB/PCh-4 wyd.3 z 01.07.2013 Mg/l < 0,005 - 0,01
Suma 4 WWA ** PB/PCh-4 wyd.3 z 01.07.2013 Hofl < 0,005 - 0,10
Trichlorometan ** PN-EN SO 15680:2008 Mg/l <20 - 30
Bromodichioro- |, P i
metan ** PN-EN ISO 15680:2008 g/ ) <20 - 15
Suma THM ** PN-EN I1SO 15680:2008 Mg/l <20 - 100
Suma tri- i )
tetrachloroeten ** PN-EN IS0 15880:2008 Mg/t <20 - ‘ 10
Tetrachforometan |** PN-EN ISO 15680:2008 ngh < 0,50 - 2
1,2- - . -
Dichchloroetan PN-EN I1SO 15680:2008 pg/l < 0,50 - 3
Benzen ** PN-EN ISO 15680:2008 [Ve]]l < 0,50 - 1
Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0 |
Escherichia cofi PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL 7 100mi 0 - D
Enterokoki *** PN-EN I1SO 7899-2:2004 jtk / 100ml 0 - 0
- 0 100
Ogélna liczba . !
. Wik . s nlepl'andeVe bez bez
bakderl w tomp. PN-EN ISO 6222:2004 jt / 1mi Zmiany nieprawidiowych nieprawidiowych
Zmian zrmian

* Warto$¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 (Dz.U. 2015 poz. 1989)
** Wykanano w AQUANET Laboratorium Sp. z 0.0., nr akredytacji AB 700, sprawozdanie nr 102P/16.05.2017/Z z 25.05.2017 r.
Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-31(7)/16 z dnia 03.08.2016 r.
*** Wykonano w laboratorium WESSLING Polska Sp. z 0.0., nr akredytacji AB 918, sprawozdanie nr CPO17-007013-2 z 22.05.2017
oraz nr CPO17-007887-1 z 08.06.2017. Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS decyzja nr HK-420/0-20(15)/16 z dnia 21.06.2016 r.

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sie wylacznie do badanej prabki.
2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikow badar.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inacze] jak tylko w calosci.

4. Metody badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczono litera (N)

Sporzadzit:
park 14 06 A0

b '.kuu']uz

A

Autoryzowat:

af. 06 &
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Z-ca Klerownika Labosarcriyn

dr Dan; fgfi-é@h'ﬂcfm&

U 4 7
o
\ &

5. Wartos¢ ze znakiem mniejszosci <" oznacza, ze badanej substancji nie stwierdzono lub warto&¢ oznaczona jest nizsza ni2 granica
oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawczej.

6. Oznaczanie smaku | zapachu pizez persone! Laboratonum wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki Srodowiskows nie miaky
negatywnego wplywu na pomiar. Brak oboego smaku | zapachu wody oznacza, Ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.
7. Niepewno$¢ wyniku badania () wyrazona jest niepewnoscia rozszerzona dia przedziatu ufnosci 95% i k=2.

PO-15/Z-01
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" INTERDYSCYPLINARNY ZESPOtL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz

e
os. Rusa 9/62, 61-245 Poznan
| , PCA
‘ -y SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN vt
‘ AL Nr 55952017
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznarska 2, 63-004 Tulce RTET
| tel. 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pt B B
|__ Zleceniodawca o B [ . - Nr zlecenia / umowy ]
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0. z siedziba w Czerwonaku 41/2017 z dnia 17-02-2017 r.
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1 _ .
'Informacje ogoélne: gt A "L v
Badanie wody ze studni nr 3w Czerwonaku ¢ &t 4 : d
| . Rodzaj Stan Data |patadostarczenia bata
Nr prébki Identyfikacja punkiu poborJ prébki ‘ probki ‘ pobrania | do Laboratorium pnep;(;\g:gzema
[ arrare ) woda ‘ y 29.05-
|_ 1002/17 studnia nr 3 ‘ podziemna | dobry | 29.05.2017 ‘ 29.05.2017 | 02.06.2017
| Identyfikacja metod pobierania prébek: ‘;R:,_ > s " - :
|dostarczone przez zleceniodawce B - ’_ _ & '
'Wyniki badari:
o l I Nr prébki -
L Parametr Metoda bada_wcza _ Jed_nostka 100217 :
'Amonowy jon | PN-EN ISO 14911:2002 mg/l NH, 0,88 '
| Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l NO, <0,10
| Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/i NO, <0,05
| Barwa pozorna PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 40
Barwa sgczona PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt 15
Chiorki PN-EN (SO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l Cl 36,1
Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l F 0,74
| Fosforany PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l PO, <0,10
'Magnez PN-EN ISO 14911:2002 mg/ Mg 259
|Mangan (N) PN-EN I1SO 14911:2002 mg/t Mn 0,18
| Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 NTU 37
| Mineralizacja 0g.(N) | PB-17a wyd. 1 z dnia 02.07.2010 mg/| 570
QOdczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH 7.4
'Ogoiny wegiel ] ) - -
lamaniczn PN-EN 1484:1999 mg/l C 438
Potas PN-EN I1SO 14911:2002 'mgA K 4,32
| Przewodno$é N . .
|-!v*a Sciwa PN-EN 27888:1999 uSﬁm w 25 C_. 666
Siarczany PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l SO, 0,08 (N)
 Siarkowodor (v) | PB-20d wyd. 1 z dnia 16.07.2008 mg/t HS | 002
| S6d | PN-EN SO 14911:2002 mg/l Na 42
Twardosé ogdlna | PB-08 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 |mg/l CaCO, | 28t
Waph | PN-EN IS0 14911:2002 mg/! Ca 69,4
1Nodorow¢glany PN-EN 1SO 9963-1:2001 _mgll HCO, 378
 Zasadowos¢ ogdinj PN-EN I1SO 9963-1:2001 mval/| 6,2
Zapach (N) PB-14a wyd. 2 z dnia 20.06.2014 - akceptowalny
Zelazo ogodlne (N) |PB-16a wyd. 1 z dnia 06.05.2008 mgll Fe - | 1,7 JisE i I
Sporzadzit: Autoryzowal:
}DATA: 2 UG enr DATA: L OC 4
Klerownika L"am Z-ca Kierownika Laboratonyri?
‘ Ar Danuta Micklewidg-Wichtacz dr Danuta Mickiewicz-Wichiacz J
Uwagi:

1. Wyniki odnosza sie wylacznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badari.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cato$ci.
4. Metody badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone zostaly literami (N)

5. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci ,<” 0znacza, ze badanej substancji nie stwierdzono iub warto$¢é oznaczona jest nizsza niz granica oznaczaino$ci

w zastosowanej metodzie badawczej.
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