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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOt BADAWCZY SA_LUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz
0s. Rusa 9/62, 61-245 Poznan

, , PCA
SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN byt

Nr 16552015 %

- —— - BADANIA
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznafniska 2, 63-004 Tulce - ‘
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

AB 1127 |

~ Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy
| Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 41/2015 z dnia 19-02-2015

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1 |

Informacje ogéine:

Monitoring kontrolny wody do picia wykonano metodami badawczymi zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-18(7)/14 z dn.
31.07.2014 r. oraz HK-420/0-7(2)/15 z dn. 17.02.2015.

I . Rodzaj Stan Data Data dostarczenia Data
Nr prébki Identyfikacja punktu poboru‘ prébki' prébki pobrania | do Laboratorium plzep;g\alaagzema
e h 1 = — -
o27g15  |Kicin SUW- kran za filtrem przed | o s dobry 4.03.2015 4032015 | 4.6.03.2015
~ wyplywem na sie¢ | | [ ! | _
 Identyfikacja metod p_tabierania prébek: t
PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium
‘Wyniki badari: B _
— 1 Nr prébki “Wartos¢
Par r Metod awcza ednostka ——
| amet | toda bad Jednost 0279115 dopuszczalna
! Amonowy jon | PN-EN 1SO 14911:2002 mg/l NH, 0,44 £ 0,08 0,50
|Azotany PN-EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO3 1,25 50
‘Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, < 0,05 0,50
- = 15
_ . 5 akeeplmualr:a ib
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt akceptowalna | e . chez
— : - - = . ian
Mangan PN-ISO 8288:2002 mg/l Mn 0,034 | 0,050
= =% | v 1 -
. ! . <0,10 akceptowalna i be:
Metno$é PN-EN ISO 7027:2003 NTU akceptowalna n‘;gg’m d{;; o
L ] — = zmian
! Qdczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,7 6,5-9,5
Przewodnosé .
wiasciwa PN-EN 27888:1999 uS/cm w 25°C 668 2500 vl
| Twardos¢ ogéina | PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 304 60 — 500
IZelazo PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe < 0,050 0,200
| Smak (N) *** EN 1622:2006, zatgcznik C [- akceptowalny akceptowalny
Zapach (N) *** EN 1622:2006, zatagcznik C [- akceptowalny akceptowainy
' . .| ** PN-EN 1SO 9308-1:2004/ '
;"Bakterle grupy coli Ap1:2005/AC:2009 jtk / 100m{ N 0 _ 0
' . . ** PN-EN I1SO 9308-1:2004/ :
. Escherichia coli Ap1:2005/AC:2009 jtk / 100ml | 0 ; 0

* Wartoé¢ dopuszczaina w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 (Dz.U. Nr 61 poz. 417 oraz péznigjsze zmiany)

** Wykonano w AQUANET Laboratorium Sp. z 0.0., nr akredytacji AB 700, sprawozdanie nr 110P/04.03.2015-1/Z. Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS
decyzjg nr HK-420/0-19(6)/14 z dn. 9.07.2014 r.

*** oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki.

Konsument akceptuje smak i zapach wody dostarczanej do miejsca poboru probki (protokét poboru PO-16/Z-01.1 nr 163-169s2015) zgodnie z wymaganiem
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia - zatgcznik nr 3 cz. B "Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”.

Sporzadzit: Autoryzowat: -
PATA [0 0 oS PATR Je ¢ 3_Co1§ |
Kiarowmik Liah é / |

[ S N\ /-
ab&rﬂ'ﬂs:&: (T Y— 4 Do) Y. £ { ‘
Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badari.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tytko w catosci.

4. Metody badawcze nieakredytowane Iub wyniki spoza zakresu akredytacji 0znaczone zostaly literg (N)

5. Niepewnos¢ wyniku badania () wyrazona jest niepewnosciq rozszerzona dia przedziatu ufnosci 95% i k=2.

PO-15/Z-01 Strona1z1 Wydanie 6 z dnia 24.01.2013
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Nr 16852015 ) >

— 1 BADANIA

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pt

AB 1127

Zleceniodawca __Nrziecenia / umowy ]
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 41/2015 z dnia 19-02-2015

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogéine:

Monitoring kontrolny wody do picia wykonano metodami badawczymi zatwierdzonymi przez PPIS decyzja nr HK-420/0-18(7)/14 z dn.
| 31.07.2014 r. oraz HK-420/0-7(2)/15 z dn. 17.02.2015. )

. i Rodzaj |  Stan Data Data d i Data
Nrprébki  |Identyfikacja punktu poboru| prébkil probki pobrania | do st przsprowadzenia |

"Annowo - sieé,
0282115 Migkowo, ul. Kolejowa 8, woda pitna ‘ dobry 4.03.2015 4.03.2015 4-6.03.2015 ‘
. {kran w kuchni | | |_

B = —_{

|Wyniki badan: B _ "

. Ide_ntyﬁkacja_metod pobierania prébek:
| PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium

| R " Nr probki *Warto§€ |
Parametr Metoda badawcza Jednostka o2821s dopuszczalna.
|Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mg/I NH, 0,14 0,50
Azotany | PN-EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, | 0,19 " 50
Azotyny ‘ PN-EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/ NO2 < 0,05 0,50 .
| 7 7 =1 — 18
| . 5 akceptowalna i bez !
| Barwa PN-EN I1SO 7887:2012 ‘ mg/l Pt akceptowalna | Aisarda na.t oa
| ! M= s I - Zmian
Mangan ‘ PN-ISO 8288:2002 | mg/l Mn 0,048 + 0,010 | 0,050
! S i [ 1
. : . 0,42 * akeeptowalna i be:
Metnos¢ PN-EN ISO 7027:2003 NTU akceptowalna 25 iciowy chz
— ! == | | I __zmign
| Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH 7.4 6,5-95
'Przewodnosé ' ) |
wiasciwa PN-EN 27888:1999 uS/cm w 25°C ) 501 I 2500
Twardos¢ ogoélna | PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 212 60 - 500
Zelazo PN-ISO 8288:2002 | mg/l Fe < 0,050 0,200
‘ Smak (V) ** EN 1622:2006, zatacznik C - akceptowalny | akceptowainy
| Zapach (v =* EN 1622:2006, zatacznik C - akcepiowalny akceptowalny
—— . | * PN-EN 1SO 9308-1:2004/ . ' g
. Bakterie grupy coli | Ap1:2005/AC:2009 . jtk / 100ml | 0 _ ) 0 -
o . ** PN-EN 1SO 9308-1:2004/ .
i .Escherlchla coli | Ap1:2008/aC:2000 jtk / 100m_| 0 ¥ _ - 0 |

* Warto§¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 (Dz.U. Nr 61 poz. 417 oraz pozniejsze zmiany)

** Wykonano w AQUANET Laboratorium Sp. z 0.0., nr akredytacji AB 700, sprawozdanie nr 110P/04.03.2015-1/Z. Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS
decyzjg nr HK-420/0-19(6)/14 z dn. 9.07.2014 r.

*** oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki.

Konsument akceptuje smak i zapach wody dostarczanej do migjsca poboru probki (protokét poboru PO-16/Z-01.1 nr 163-169s2015) zgodnie z wymaganiem
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia - zatgcznik nr 3 ¢z. B "Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”.

Sporzadzit: B ) Autoryzowat: -
AT o, ot D1{ o [A0.05 D/ ]

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sie wylacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Metody badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone zostaly literg (N)

5. Niepewnos¢ wyniku badania () wyrazona jest niepewnoscia rozszerzona dia przedziatu ufnoSci 95% i k=2.

PO-15/2-01 Strona 1z 1 Wydanie 6 z dnia 24.01.2013
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Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce -]
Tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, emall: lab@salubris.pl ABm2T |

PCA

POLSKIE CENTRUM
AXREDYTATJI

Zleceniodawca ) | Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z o0.0. z siedzibg w Czerwonaku 41/2015 z dnia 19-02-2015 |
62-028 Kozieglowy ul. Piaskowa 1 ‘

[ R .
Informacje ogoéine:
Monitoring przegladowy wedy do picia w zakresie bada fizyczno-chemicznych wykonano metodami badawczymi zatwierdzonymi przez

PPIS decyzjg nr HK-420/0-18(7)/14 z dn. 31.07.2014 r. oraz HK-420/0-7(2)/15 z dn. 17.02.2015. \
i [ . Data
s . R Stan Data Data dosta .
Nrprébki  |ldentyfikacja punktu poboru|Rodzaj prébkil probki | pobrania s Lagzm'z:i‘:::qa plzepll;t;\g:gzema
_ _ [ | . 1 .
0280115 ;’Z"g(‘,"v‘v?pg:’vzvm 'n';’z;ga fitrem | woda pitna dobry 4.03.2015 4.03.2015 | 4-16.03.2015
Identyfikacja metod pobierania prébek:
PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium
Wyniki badan: _
Nr prébki * Wartos¢
| Parametr Metoda badawcza Jednostka o2sons T == dopuszczaina |
Amonowy jon | PN-EN ISO 14911:2002 mg/l NH, | <010 0,50 _g
Antymon PB-29e wyd. 1 z dnia 26.06.2010 | mg/l Sb <0,0005 L 0005 |
| Arsen PN-EN ISO 11969:1999 mag/t As <0,0010 0,010
|Azotany PN-EN ISO 10304-1:2000/AC:2012 | mg/l NO, 24,5 ' 50
| Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/i NO, L= 0,05 0,10
' o R : 15
] . 5 akceptowalna i bez |
Barwa PN-EN 1SO 7887:2012 mg/l Pt akceptowalna i e
zmian
Bor = PN-EN ISO 17294-2:2006 mg/l B 0,069 =y
Chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/I Cl 69,8 B - 250
| Chrom ogdiny PN-EN 1SO 15586:2005 mg/l Cr < 0,0020 0,050
Cyjanki ogélne | ** PN-EN ISO 14403-2012 'mg/l CN <0005 | _ *0,050
Fluorki | PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/| F <0,10 1,5 -_]
Kadm PN-ENISO 15586:2005  mgfiCd <00005 | 0005
Magnez ‘ PN-EN 1SO 14911:2002 mg/l Mg 17,5 _ 30-125
Mangan ‘ PN-ISO 8288:2002 |mgnmn 0106 | 10,050,
1_ %
P 1 X 0,23 akeeptowaina i bez
Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 NTU akcepiowaina i sl
L S —_ = 1% = zmian |
Miedz |PN-EN ISO 15586:2005 mg/i Cu <0,0030 | i 2,0
Nikiel PN-EN ISO 15586:2005 mg/l Ni <0,0040 ) 0,02
'Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH _ 7,7 4 65-95 -
Otow | PN-ENISO 15586:2005 mgPb <0,0030 | . 0,010
Ogélny wegiel | ] ] o=
| organiczny PN-EN 1484:1999 mg/l C 2,0 bezme;r::/::{mwch
|Przewodnosé | . ‘ . 2
| wiagcwa PN-EN 27888:1999 uS/lcmw 25°C | 866 _ 2500
| wiasc S | X |
‘ Rteé PN-EN 12338:2001 mg/l Hg <0,0001 0,001
Selen  |PNENISO99652001  |mgiSe | <00010 | 5 g 4, 0010 3¢
! Siarczany | PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l SO, 100 5 e - 2607,
Smak (N) = EN 1622:2008, zalacznik C - akceptowalny akceptowalny
'S6d PN-EN ISO 14911:2002 | mg/t Na | 29,1 N -~ 200
' Srebro | PN-EN ISO 15586:2005 \mgliAg <0,0010 I Y 0,010 .
| Twardosc ogoina | PB-09 wyd. 2z dnia 05.08.2000 | mg/l CaCO, 401 | _ % 60-500 |
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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz

os. Rusa 9/62, 61-245 Poznah ’ —
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& SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN s
| Uspo®

Nr 16652015 >
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce ‘W’
| Tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl |
- N Nr prébki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka — ~0260/16 | dopuszezalna
Wapri | PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Ca 131 :
Zapach (N) *** EN 1622:2006, zatacznik C - akceptowalny ¥ ,akcéptowalﬂy_
_Zelazo ogdine PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe 0,087 F . 0,200~
Benzo(a)piren ** PB/PCh-4 wyd.3 z 01.07.2013  |pg/l <0,005 | 00N
_j Mot A e L)
Suma 4 WWA ** PB/PCh-4 wyd.3 z 01.07.2013 ug/l < 0,005 = ! 9,1 0
'_ Trichlorometan ** PN-EN ISO 15680:2008 pg/i <20 | 30
Bromodichloromet | .. p. N 150 15680:2008 ugl <20 15
| Suma THM |~ PN-EN ISO 15680:2008 Tugh | 30 |Bome _ 100
Suma tri- i - . ,
tetrachloroetenu PN-EN 1SO 15680:2008 ug/l < 0,50 = 5 10
Tetrachlorometan | ** PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <0,50 - 2
1 12- *x " 1
Dichchioroetan PN-EN ISO 15680:2008 | g/t < 0,50 . 3
Benzen ** PN-EN 1SO 15680:2008 Mgl < 0,50 | -1
i .[** PN-EN ISO 9308-1:2004/ " . I
E!akterle grupy ooI{ Ap1:2005 jtk / 100ml | 0 1 ) 0
... |**PN-EN ISO 9308-1:2004/ I
Escherichia coli Ap1:2005 -_ th /100ml B 0 . 0
Enterokoki ** PN-EN 1SO 7899-2:2004 |jtk / 100ml 0 0
Ogéina liczba
bakteriiw temp.(22 | ** PN-EN IS0 6222:2004 jtk 7 tml 33 100
+2)°C po (68 + 4)h |

* Wartosé dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 (Dz.U. Nr 61 poz. 417 oraz pbZniejsze zmiany)
** Wykonano w AQUANET Laboratorium Sp. z 0.0., nr akredytacji AB 700, sprawozdanie nr 110P/04.03.2015-2/Z oraz nr 110P/04.03.2015-3/Z.
Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS decyzja nr HK-420/0-19(6)/14 z dn. 9.07.2014 r.

*+ oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki.

Konsument akceptuje smak i zapach wody dostarczanej do miejsca poboru probki (protokét poboru PO-16/2-01.1 nr 163-169s2015) zgodnie z
wymaganiem Rozporzadzenia Ministra Zdrowia - zatacznik nr 3 cz. B "Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne”.

Sporzadzit: Autoryzowat: -
DATA JE 03 il DATA: I 03 2ot _‘
Klerown}(} boratorium

| B Taln
I, W
/ Vs [/ D .J
dr Agnje [ Wikhiacy ‘ Ponut .&\j

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sie wytacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.
3. Bez pisemngj zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Metody badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone zostaty literami (N)

5. Niepewno$¢é wyniku badania (+) wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dia przedziatu ufnosci 95% i k=2.

PO-15/Z2-01 Strona2z 2 Wydanie 6 z dnia 24.01.2013
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[ INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichiacz
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN gy
| Nr 16752015 ©
' Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce AB 1127
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl |
Zleceniodawca _ Nr zlecenia / umowy )
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 41/2015 z dnia 19-02-2015
62-028 Kozieglowy ul. Piaskowa 1
Informacje ogéine:
Monitoring kontrolny wody do picia wykonano metodami badawczymi zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-1 8(7)/14 z dn.
1 31.07.2014 r. oraz HK-420/0-7(2)/15 z dn. 17.02.2015. _
s . Rodzaj Stan Data Data dostarczenia DA
| Nr prébki ldentyfikacja punktu poboru‘ prob { prébki | pobrania | do Lagomoﬁ“m przepbr::l:gzema
Promnice - sie¢, szkola
i 0281/15 podstawowa w Bolechowie, kran woda pitna dobry 4.03.2015 4.03.2015 4-6.03.2015
| W tazience | -
Identyfikacja metod pobierania prébek: o - - .
PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium o o
'Wyniki badar: B - B ]
[ Nr probki * Wartosé
l. Parametr Metoda badawcza Jednostka TS dopuszczalng
!Amonowy jon PN-EN 1SO 14911:2002 mg/i NH, <0,10 0,50
fAzotany PN-EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, 0,18 '50
Azotyny PN-EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, <0,05 0,50
= —2 ——m—
. 10 owaina i b
Barwa PN-EN SO 7887:2012 mg/l Pt akceptowaina a’;‘m ; wg:& oy
Mangan PN-1SO 8288:2002 mg/l Mn < 0,025 0,050
. . 3
- . 0,38 al ina i bez
Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 NTU akcepinizina ';fepma ib
13 — - = amiEgn- . -7
Odczyn PN-EN 1SO 10523:2012 pH 7.4 6,5~95
Przewodnosé i . 1 ;
' wiasciwa l?N—EN 27888:1999 B uSicm w 25°C 679 2500
| Twardos¢ agéina | PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/i CaCO, 357 60 - 500
| Zelazo PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe 0,200 + 0,048 0200
Smak (N) *** EN 1622:20086, zatgcznik C - akceptowalny akeeptowalny
Zapach (N) = EN 1622:2008, zatacznik C - akceptowalny " akeeptowalny
N . | PN-EN1SO 9308-1:2004/ |,
Bakttine grupy coli Ap1:2005/AC:2009 jtk / 100ml 0 0
Escherichia coli | LY CN ISO 9308-1:2004/ jtk / 100ml 0 0

| Ap1:2005/AG:2009

* Warto§¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 {Dz.U. Nr 81 poz. 417 oraz pozniejsze zmiany)

** Wykonano w AQUANET Laboratorium Sp. z 0.0., nr akredytacji AB 700, sprawozdanie nr 110P/04.03.2015-1/Z. Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS
decyzjg nr HK-420/0-19(6)/14 z dn. 8.07.2014 .
*** gznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w migjscu pobierania probki.
Konsument akceptuje smak i zapach wody dostarczanej do miejsca poboru prébki (protokét poboru PO-16/Z-01.1 nr 163-169s201 5) zgodnie z wymaganiem
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia - zalgcznik nr 3 cz. B "Wymagania organolepiyczne i fizykochemiczne®.

Uwagi:

Sporzadzit:

DATA (U 0T bIT N I!

i}

vin
dr Agescka Wichiale—._

1. Wyniki odnosza sie wylgcznie do badanej probki.
2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamaciji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Metody badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytaciji oznaczone zostaly literg (N)
5. Niepewno$¢ wyniku badania (£) wyrazona jest niepewno$cig rozszerzong dla przedziatu ufnosSci 95% i k=2.

PO-18/Z-01

Strona1z 1

Autoryzowal:

[DATA: :,-}‘10._ p/ﬂ, . -_257 Ié r
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Wydanie 6 z dnia 24.01.2013
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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOt BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz

os. Rusa 9/62, 61-245 Poznan

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 164s2015

tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2: 63-004 Tulce

Zleceniodawca

éminne_Przedsiebiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogdlne:

Monitoring kontrolny wody do picia wykonano metodami badawczymi zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-18(7)/14 z dn.
31.07.2014 1. oraz HK-420/0-7(2)/15 z dn. 17.02.2015.

Nr zlecenia / umowy

41/2015 z dnia 19-02-2015

‘PCA

POLSKIE CENTRUM
Axepyracs

BADANIA

AB 1127

Ap1:2005/AC:2009

L . Rodzaj Stan : Data ..Data dostarczenia Data |
Nr probki Identyfikacja punktu poboru probki prébki pobrania | do Laboratorium przep;g\(l’v:gzema
'Czerwonak - sie¢, przedszkole o - '
0278/15 :Plac Zielony 4, kran w tazience woda pitna | job_ry 4.03.2015 4.03.2?15 ‘ 4-6.03.2015 |
' Identyfikacja metod pobierania prébek: a - - R R
PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium -
'Wyniki badari: B _
' ‘ Nr prébki * Wartosé
Parametr | Metoda badawcza Jednostka - STHAE - i dopuszczalna
Amonowy jon | PN-EN ISO 14911:2002 mg/l NH, <0,10 i_ 0,50
Azotany ' PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 lmgll NO, 2,08 | 50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | 'mg/l NO, <0,05 ‘ 0,50
| idhinsishdidedd |3 L= o tha
. 5 keaptowalna i bez
Barwa PN-EN 1SO 7887:2012 mg/l Pt akcaptowatna an?:: owalna i
S — = —— zmlan =
Mangan PN-ISO 8288:2002 | mg/t Mn 0,037 0,050
. | B —t—
. . 0,14 | keeptowalna i b
Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 ; NTU akceptowalna | anie: e ez
| . | 1l zmign
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 | pH 7,3 | 6 5-95 ‘i
' Przewodnosé ) e e | R Tl
leaéciwa _ PN-EN 27888:1999 | uS/ecm w 25°C | 703 . . 255). 13 J
Twardosé ogélna  PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, | 282 60 — 500
Zelazo PN-ISO 8288:2002 | mg/l Fe < 0,050 0,200 |
| Smak N) *** EN 1622:2006, zalqczmk (o4 l akceptowalny akceptowalny |
. | T B £ =y oL
Zapach (N) *** EN 1622:2006, zatgcznik C ‘ - akceptowalny akceptowainy |
' o . ** PN-EN 1SO 9308-1:2004/ . ' 17 '
. Bakterie grupy coli | Ap1:2005/AC:2009 ) jtk / 100mi 0] 0 :
Escherichiacoli |, VN ISO 9308-1:2004/ jtk / 100mI 0 0

* Wartos¢ dopuszczaina w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03. 2007 (Dz.U. Nr 61 poz. 41 7 oraz pozniejsze zmiany)

** Wykonano w AQUANET Laboratorium Sp. z 0.0., nr akredytacji AB 700, sprawozdanie nr 110P/04.03.2015-1/Z. Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS
decyzjg nr HK-420/0-19(6)/14 z dn. 9.07.2014 r.

*** oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w migjscu pobierania probki.

Konsument akcepiuje smak i zapach wody dostarczanej do migjsca poboru prébki (protokét poboru PO-16/Z-01.1 nr 163-16952015) zgodnie z wymaganiem
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia - zatacznik nr 3 cz. B "Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne®.

Uwagi:

Sporzadzit:

DATA: 1

1. Wyniki odnosza sie wytacznie do badanej probki.
2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Lji
Ill.\

\L W }t'—?“'.r."'L

4. Metody badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone zostaly literg (N}
5. Niepewno$¢ wyniku badania (+) wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2.
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