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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr ,D”/893/1666 /2016

Nazwa i adres zleceniodawey : GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWE SP. Z 0.0.
62 — 028 Kozieglowy, ul. Piaskowa 1 - zlec. zdnia 16.02.2016 1.

Nr rejestru prébki : ,,D”/893/1666/2016

Prébka pobréma i dostarczona przez: Zleceniodawce Data pobrania : 18.10.2016 1.

Rodzaj probki : woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data dostarczenia : 18.10.2016 1.
Ozmakowanie probki: -
Miejsce pobrania : STACJA UZDATNIANIA WODY - POTASZE Data zakonczenia analiz : 26.10.2016 r.

Stan prébki : dobry

Niepewnoéé
wynikn
Identyfikator - badania™®/ | p !
. “ tk Wynik ; opuszczalne
Lp Parametr metody badawezej™ Jednostka yni granica xakvesy
przedzialu ..
o 43) wartosci
wyniku
1 | Metnos¢ PN-EN ISO 7027: 2003 Q [NTU < 0,2 - 1
. bez
2 |Barwa PN-ENISO 7887: 2012 mg /1Pt 12 - nieprawidiowych
metoda D Q mian
PN-EN 1622: 2006
3 | Zapach +IB-11-A-041 - akceptowalny - akceptowalny
wyd. 1 z dnia 25.07.2011 1.
4 |pH PN-EN ISO 10523:2012 Q - 7.4 - 6,5-935
5 | Przewodnosé (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q| uS/cm 689 - 2500
6 |Zelazo PN-ISO 6332: 2001 Q|pg/l 63 - 200
7 | Mangan PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q |pg/1 39 - 50
8 | Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 Q (mg/l 0,18 - 0,50
9 | Azotyny PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q mg/1 < 0,050 - 0,10
10 | Azotany PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q [mg/1 < 5,0 - 50
11 | Fluorki PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q [mg/1 0,67 - 15
12 | Chlorki PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q |mg/1 383 - 250
13 | Siarczany PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q |mg/1 < 5,0 - 250
14 | Twardoé¢ (CaCOs) PN-ISO 6059:1999 Q |mg/l 279 - 60 - 500
bez
15 | TOC PN-EN 1484: 1999 Q|mg/l 4,94 - nieprawidiowych
zmian

o Metody badawcze stosowane w badaniach spetniajg wymagania okreslone w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
. wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
2 Niepewnosci wynikéw fizyko — chemicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik + niepewnos$¢ obejmuje warto§é NDS-u.
*3) _ Granice preedziatu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy granica przedziatu wyniku obejmuje wartosé NDS-u.
Niepewno$é wyniku badania / granica przedziatu wyniku wyrazona jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla przedziatu
ufnosci 95 % i k=2, nie obejmuje niepewnosci pobierania probki.

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.
Reklamacje mozna sktadaé pisemnie w ciggu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawezych oznakowanych literka Q. Sprawozdanie z badafi zawiera
wyniki badaii wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi.
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Niepewno$é
wyniku
Identyfikator . badania®/ | p, I
. k ! opusiczalne
Lp. Parametr metody badawczej 1 Jednostka Wyni granica calresy
przedzialu o5
. x3) wartosct
wyniku
PB-10-A-191
16 | 86d wyd. 1 z dnia 02.06.2010 . mg/1 kY i 200
L PB-09-A-464
17 | Cyjanki wyd. 1 z dnia 18.11.2009 1. ng/l T4 } 30
18 |Bor PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q |mg/] 0,216 - L0
19 | Glin PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q |pg/1 < 10 - 200
20 [Chrom PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q |pg/1 5,8 - 50
21 | Nikiel PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q |pg/1 < 1,0 - 20
22 | Miedz PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q |mg/1 < 0,010 - 2,0
23 | Arsen PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q |pg/1 < 1,0 - 10
24 | Selen PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q |pg/1 < 3,0 - 10
25 | Srebro PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q |mg/1 < 0,002 - 0,010
26 |Kadm PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q |ug/] < 0,1 - B
27 | Antymon PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q |pg/1 < 0,1 - 5
28 | Otow PN-EN ISO 17294-2: 2006 Q |pg/1 < 1,0 - 10
29 |Rtgé ™ PN-EN 1483: 2007 pg/l < 0,5 - 1
PN-EN ISO 17993: 2005
30 |Benzo(a)piren +1B-10-A-477 pg/l < 0,0025 - 0,010
wyd. 2 z dnia 16.08.2010 r. Q
PN-EN ISO 17993: 2005
31 | WwWA +IB-10-A-477 pg/l < 0,0050 - 0,10
wyd. 2 z dnia 16.08.2010 1. Q
32 | Chloroform PN-ENISO 10301:2002 qQ|pg/1 5,4 - 30
33 | Bromodichlorometan PN-ENISO 10301:2002 qQ |ug/1 1,1 - 15
34 | ¥ THM PN-ENISO 10301:2002 Q|pg/1 6,5 - 100
35 | 1,2 - dichloroetan PN-ENISO 10301: 2002 Q|pug/l < 0,4 - 3,0
36 |Z trichloroetenu i tetrachloroetenu | PN-EN ISO 10301:2002 Q [pg/l < 0,4 - 10
37 | Tetrachlorometan PN-ENISO 10301:2002 Q |pg/! < 0,4 - 2
PB-09-A-431
38 [[|Benzen wyd. 2 2 dnia 05.01.2010r. g |M8/1 S19:20 - Lo

H_ Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci

"

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
) NiepewnoSci wynikéw fizyko — chemicznych sg podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik = niepewnosé obejmuje wartosé NDS-u.

") _ Granice przedziatu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy granica przedziatu wyniku obejmuje wartosé NDS-u.
Niepewnos$¢ wyniku badania / granica przedziatu wyniku wyrazona jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla przedzialu
ufnosci 95 % i k=2, nie obejmuje niepewnosci pobierania prébki.

) Badanie wykonano w Wojewédzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej Poznati w Pracowni Aparatury Specjalnej.

Wyniki odnosza si¢ wytacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nic moze by¢ kopiowane we fragmentach,
Reklamacje mozna skiadaé pisemnie w ciagu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawczych oznakowanych literka Q. Sprawozdanie z badah zawiera
wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi.
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Niepewno$§¢
wyniku

Lp. Parametr me tf)(:le;lt)):(“lil;::;ej *1) Jednostka Wynik bagdri?‘i;:)/ D "I;Z;izzme

l;;;?:;ﬁ?; wartosci
39 |«-HCH fv?/:i(.)i-fz\;l‘ﬁ;()imlow r. he/1 <G - 0.10
40 |HCB Sv];:i(.)sz-??ni; 05.01.2010 . ne/l = U il 0.10
41 |p-HCH fv];:i(.)i-?ﬁ; 05.01.20101. ne/l AU i 0.10
42 |y-HCH \P;/I;;i(.)sz_?ﬁ; 05.01.2010 1. hg/l = - 0.10
43 |3-HCH agé?i.?jnil 05.01.2010 . ug/l = Doy - 0.10
44 | Heptachlor fvzdoi‘;‘dﬁ; 050120105 ug /1 < 0,010 ; 0,030
45 | Aldryna 33;1(.]82-?:‘5; 05.01.2010 1. ng/l = G ; 0,030
46 |Epoksyd heptachloru fzdosz?d‘tﬁ; 05012010 5 ng /1 < 0,010 ; 0,030
‘47 | a—endosulfan / 0,p “ DDE ;P;/dnzgdﬁ; 05012010 ug /i < 0,010 ; 0,16
48 | Dieldryna zv]?/;i(.)z-?:i‘tnsi; 05.01.2010 1. ng/l o (LI - 0,030
49 |p,p - DDE 3133121(?82-1:;1111105.01.2010 r. he/l S L0 - 0.10
50 fo,p'-DDD fv];;i(.)sz-??nﬂ 05.01.2010 1. ng/l = ey - 0.10
51 | - endosulfan alidm;‘;‘;ri; 05012010+ ng /1 < 0,010 . 0,10
52 |p,p -DDD Svl;;i(.]g-?ﬁéos.m.zom I hg/l o (LY - 0.10
53 | Aldehyd endryny / o,p — DDT fgdoi‘;d‘:ﬁ; 05012010+ ug/1 < 0,010 ; 0,10
54 | Siarczan endosulfanu g:iﬁ;ﬁ; 05012010 ng/1 < 0,010 - 0,10
55 | Y Pestycydy chloroorganiczne 33;1082'12;?1; 05.01.2010 1. pg/l < 0,010 - 0,50

"D _ Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lisiopada 2015 r. w sprawie Jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

:2) — Niepewnosci wynikéw fizyko — chemicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik = niepewnosé obejmuje wartosé NDS-u.

3 _ Granice preedziatu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy granica preedziatu wyniku obejmuje wartos¢ NDS-u.
Niepewno$é wyniku badania / granica przedziatu wyniku wyrazona jest niepewnodciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla przedziatu

ufnosci 95 % i k=2, nie obejmuje niepewnosci pobierania probki.

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badai bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.
Reklamacje mozna sktada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawezych oznakowanych literka Q. Sprawozdanie z badan zawiera
wyniki badai wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi.
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Niepewno$¢
wyniku
Identyfikator . badania™?/ | p I
. - Jednostk: Wynik . opuszczaine
Lp Parametr metody badawcze] 1 ednostka yni granica wakresy
przedziatu ,
o3 warto$ci
wyniku
. o . bez
Ogolna liczba mikroorganizméw . ) .
- 222:2004 tk / 1 ml 1 - dlowych
56 w 22°C £2°C po 72 h PN-ENISO 6 Q |jtk/Im nteprzzia:wyc
57 | Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 Q | jtk / 100 ml 0 - 0
58 | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 Q| jtk / 100 ml 0 - 0
59 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2: 2004 Q [ jtk /100 ml 0 - 0
g . PB-12-A-771 .
60 | Clostridium perfiingens wyd. 4 z daia 06.02.2012 1. 0 jtk /100 ml 0 - 0
prd A L(( !
/ vz At Lty
03.11.2016r.
""" Data sporzadzenia sprawozdania " Podpis osoby antoryzujacej " Podpis osoby autoryzujacej
w zakresie badan mikrobiologicznych w zakresie badan fizykochemicznych

- koniec sprawozdania -

o Metody badaweze stosowane w badaniach spetniajg wymagania okreslone w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
— Niepewnodci wynikdw fizyko — chemicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik + niepewnos$¢ obejmuje warto§é NDS-u.
*3) . Granice przedziatu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy granica przedziatu wyniku obejmuje wartosé NDS-u.
Niepewnosé wyniku badania / granica przedziatu wyniku wyrazona jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla przedziatu
ufnosci 95 % i k=2, nie obejmuje niepewnosci pobierania probki.

*2)

Wyniki odnosza si¢ wytacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.
Reklamacje mozna sktada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawczych oznakowanych literkg Q. Sprawozdanie z badan zawiera
wyniki badaf wykonane metodami akredytowanymi i nie akredytowanymi.
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~ INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz

0s. Rusa 9/62, 61-245 Poznan

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 106952016
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznafiska 2, 63-004 Tulce
‘ tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

Zleceniodawca

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe

Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku

'Informacje ogodlne:
|_Badanie wody wykonano metodami zatwierdzonymi dla wéd do picia przez PPIS decyzjg nr HK—420/0—33(6)I16 z dnia

Nr prébki

1912/16

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

IIdentyﬁkacja punktu poboru

'Potasze SUW - studnianr 1,
\woda surowa

1913/16

1914/16

1915/16

|Potasze SUW ~ studnia nr 2,
lwoda surowa

|Potasze SUW — studnia nr 3,
woda surowa

Potasze SUW — studnia nr 4,
woda surowa

Identyfikacja metod pobierania prébek:
| PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez pe personel Zlecemodawcy

Wyniki badan:

Parametr

Amonowy jon
IEtény
. Azotyny
Barwa
Chlorki
Fluorki
Fosforany
Magnez

Mangan

Metnosé

Odczyn

Metoda badawcza

| PN-EN ISO 14911:2002

PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
I PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012
| PN-EN 1SO 7887:2012
‘ PN-EN ISC 10304-1:2009/AC:2012
' | PN-EN ISO 10304-1 2009/AC 2012

'PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l PO,

| | PN-EN 1SO 14911:2002
PN-I1SO 8288:2002

PN-EN 1SO 7027:2003

PN-EN 1SO 14911:2002
PN-EN I1SO 10523:2012

Przewodnosé wlasc | PN-EN 27888:1999

Potas

Slarczany

1 PN EN ISO 14911:2002
PN—EN I1SO 10304-1:2009/AC:2012

Twardos¢ ogélna
_ Waphi
Zelazo

PO-15/Z-01

PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009
| PN-EN SO 14911:2002

J PN-ISO 8288:2002

FOLSKIE CENTRUM
Axrepyracn |

EADANIA

AB 1127

| - ~Nr zlecenia / umowy . _
41/2016 z dnia 17-02-2016 ‘
09.08.2016r.
Rodzaj ‘ Stan Data Data dostarczenia| Data
P P - - d
prébki L prébki | pobrania | dolLaboratorium pmp{:;:':ﬁzema
woda '
podziemna dobry 04.10.2016 | 04.10.2016 | 04-10.10.2016 |
woda ‘
podziemna dobry 04.10.2016 04.10.2016 | 04-10.10.2016 |
woda
podziemna dobry 04.10.2016 04102016 04-10.10.2016
woda
| podziemna ‘ dobry 04.10.2016 ‘ 04.10.2016 | 04-10.10-2016 |
| ' Nr prébki e Wartoé |
I probki £ |
Jednostka | P === ————— Waitass
| 191216 191316 | 1914116 | dopuszczaina
mg/l NH, 0,19 . 012 i 0,13 0,50
mg/l NO, <0,1 <0,1 . 014 50
mg/I NO, 0,66 | <005 <0,05 0,10
mg/l Pt 50 ' 60 35 15
mg/l Cl 20,7 19,9 19,7 250
'mg/l F 0,16 <0,1 ; <0,1 1,5
<0,06 <0,06 <0,06 =
mg/l Mg 15,4 | 14,3 ! 15 | 30-125
mg/i Mn 0305 | 0328 0,211 7 0,050
I - o ] T
akceptowalna i bez |
NTU 7,0 7.9 50 oo |
B B zmian. .
mg/l Na 10,3 9,89 | 9,91 200
pH 7,1 7,2 7,2 6,5-9,5
pSicm w 25°C 638 | 665 701 2500
H H + 1 ===
mg/t K | 1,68 1,34 | 1,54 | >
mg/l SOs | 105 ' 87.4 91,2 | 250
mg/l CaCO, 336 351 377 60 — 500
mgft Ca L 109 ' 117 126 e
mg/l Fe . >200 1,50 0,635 - 0200
Strona 1z 2 Wydanie 6 z dnia 24.01.2013
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Uwagi:

1. Wyniki odnosza_sie wylacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamaciji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Metody badawcze meakredylowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczono literg (N)

5. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, ze badanej substancii nie stwierdzono lub warto$¢ oznaczona jest nizsza niz granica
oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawcze;.

PO-15/Z-01

M /[N

Strona 2z 2

T Mickibw ibz-Wichtacz

B INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz |
os. Rusa 9/62, 61-245 Poznan y
3} . .
»n SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN i
o ©
SAV Nr 106952016 S i
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce ETio7
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl B B
Nr prébki AP
Parametr Metoda badawcza Jednostka —  ——— — s
1915/6 opuszczalna |
 Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 | mg/i NH, 03 0,50
lAzotany 'PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, <0,1 .50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 |mg/l NO, 0,66 0,10:
| Barwa | PN-EN IS0 7887:2012 mg/l Pt 25 15"
Chlorki | PN-EN ISO 10304-1:2000/AC:2012 | mg/I Cl 19,2 250 _
| Fluorki PN EN ISO 10304-1:2009/AC:2012  mg/l F 0,22 1,5 f
l Fosforany 'PN-EN ISO 10304-1:2000/AC:2012 | mg/t PO, <0,06 .
Magnez | PN-EN ISO 14911:2002 ma/l Mg 1,2 30125
Mangan | PN-ISO 8288:2002 mg/l Mn 0,622 0, 050
‘s ' . i akcepmalnacbez
‘Metnosc PN-EN ISO 7027:2003 NTU 1,42 4 e
| - A g zmian
| s6d PN-EN SO 14911:2002 mg/t Na 8,59 200
|Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH _ 7.5 6 5- 9 5
‘ Przewodno$c¢ wiasc. | PN-EN 27888:1999 | uS/cm w 25°C 514 2500
‘Potas | PN-EN IS0 14911:2002 T mg/l K 277 -
| Siarczany PN EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l SO4 814 250
Twardo$é ogélna PB-09 wyd 2z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 249 60~ 500
| Wapn PN-EN ISO 14911:2002 |mg/l Ca 80,8 -
| Zelazo PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe 0,468 [ 0,200
* Warto$é dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 27.11.2015 (Dz.U. 2015 poz. 1989)
Sporzadzit: Autoryzowat:
.DATA aAS 10 2000 DATA: 70 T2 20 /6
—F 'T\ r> l
( C )| ( z >

Wydanie 6 z dnia 24.01.2013






