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| ~ Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce -y
| tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127
~ Zieceniodawca | Nr zlecenia / umowy R
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku 41/2017 z dnia 17-02-2017 r.
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogélne:
Badanie wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z dnia 07.08.2017r

s ) Rodzaj Stan |  Data  Datadostarczenia Dat
Nr probki Identyfikacja punktu poboru prébki probki pobrania | do Laboratorium plzeplr’gg:gzenla
SRS ! | ! _ -
Owiriska ul. Poznariska 15, | wodado | . )
225317 hydrant, IC + coli spozycia dobry | 23.10.2017 | 23.10.2017 23-27.10.2017

Annowo SUW-- kran na wyplywie woda do | | »
2254117 do sieci spozycia dobry 23.10.2017 23.10.2017 23-27.10.2017

Ele_ntyfikacja metod pobierania prébek:
PN-1SO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium

Wyniki badari:

. A Nrprobki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka - T =
| 2253117 2254117 | dopuszczaina

Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mg/t NH, 0,18 - 0,50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 |mg/l NO, 0,07£0,03 | - 0,10
o o | 5 | akceptowalna i bez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 .mg/l Pt akceptowalna - nlepr:lrv‘lgswych
o ) N N 018 : | akeeptowalna i bez
Metnosé PN-EN 1SO 7027:2003 NTU akceptowalna - mepraz\rnrr‘li:frc:wyoh
Odczyn © PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,8 o] 65-95 |
Przewodnosé ] ) [ ' D
elektryczna PN-EN27888:1999  lusiem 670 - , 2500
wiagciwa © automatyczna kompensacja do 25°C ! .
Twardosé ogéina |PB-00 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 Mg/t CaCO, 303 - ' | 60-500
Bakterie grupy coli| PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 _ 0 | 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml (¢ 0 | 0
* Warto$¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1989)
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Uwagi: -
1. Wyniki odnosza sig wytacznie do badanej probki.
2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badari.

3. Bez pisemnej zgody Laboraterium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Wartos¢ ze znakiem mniejszoéci ,<” o0znacza, Ze steZzenie badanej substangji jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie
badawczej.

5. Niepewno$¢ wyniku badania (£) wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong dia przedziatu ufnosci 95% i k=2.
6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 20°C.
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Nr 12902017 o |
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce gl
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl | ABM27
~ Zleceniodawea [ Nr zlecenia / umowy B |
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe '
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 41/2017 2 dnia 17-02-2017 r.
62-028 Kozieglowy ul. Piaskowa 1 |
Informacje ogéine:
Badanie wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z dnia 07.08.2017r
| Rodzaj Stan Data  Data dostarczenia e
Nr prébki ldentyfikacja punktu poboru | probki ! probki pobrania | do Laboratorium pmp;:\g::zanla
"~ |Promnice ul. Le$na 123 przed |  wodado | | 31.10-
2369/1_7 | wodomierzem spozycia dobry | N .1_0.2017 | 31.10.201 01.11.2017
Promnice ul. Le$na 123 za woda do 31.10-
237017 wodomierzem Spoychl dobry |_ 31.10.2017 31.10.2017 01.14.2017
|Identyfikacja metod pobierania prébek: - B - -
PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personst Laboratorium B |
Wyniki badari: )
Nr prébki | *wartose
Parametr Metoda badawcza | Jednostka :
2369/17 [ 2370117 dopuszczaina
Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 @/l NH, . <010 | <010 0,50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/I NO, <0,05 <0,05 | 0,50
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l NO, 24,3 2,08 50
[ B 25 akc_:eptmuelnalbez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt akceplowalng, || akceptowakia mw
|criorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l C! l 94,8 13,2 250 |
Magnez PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Mg | 19,8 24,1 30-125
Metnosé PN-EN SO 7027:2003 NTU 0.32 0.21 pr g |
e : akceptowalina akceptowalna 2mian
Odczyn © PN-EN ISO 10523:2012 pH 7.0 70 65-95 |
Przewodnoéé PN-EN 27888:1999 )
elektrolityczna wh? | automatyczna kompensacia do 25°C uSLcm 1 o= Sie N | — Gl
Siarczany PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012 |mg/l SO, 111 0,89 250
Séd PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Na 30,4 23,2 200
Twardos¢ ogélna | PB-09 wyd. 2 2 dnia 05.08.2000 mg/l CaCO, 429 209 80 -~ 500
Wapri PN-EN SO 14911:2002 mg/l Ca 139 79,4 - |
Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 0 0 l
Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 0 0 i
* Wartoé¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1989)
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Uwagi:
1. Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanej probki.
2, Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw bada.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powlelane inaczej jak tylko w catosci.

4. Wartoéc ze znakiem mnigjszo$ci ,<” oznacza, ze stezenie badanej substancji jest nizsze ni2 granica oznaczainoscl w zastosowanej metodzie
badawczej.

5. Niepewno$¢ wyniku badania (&) wyrazona jest niepewnoscia rozszerzona dla przedzialu ufnosci 95% i k=2.
6. W trakcie oznaczania pH | przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 20°C.
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AB 1127
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl B
' o Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy B
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 41/2016 z dnia 17-02-2016
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1
Informacje ogélne:
Badanie sklarowanych wéd z ptukania filtréw na stacji uzdatniania wody.
s - Rodzaj Stan Data | Data Data
Nr prébki Identyfikacja punktu poboru Cegt oy . dostarczenia do = przeprowadzenia
. P tyfikacja p P probki probki pobrania | aporatorium pbadal’l
Potasze SUW — osadnik wod 3
2056/17 poplucznych poptuczyny dobry 09.10.2017 _ 09.10.2017 | 09-11.10.2017 ‘
Identyfikacja metod pobierania prébek: ) B ) |
| PN-1SO 5667-10:1997, pobrane przez personel Laboratorium ‘
Wyniki badan: | |
Nr probki * Wartoé¢
Parametr Metoda badawcza Jednostka 2056117 dopuszezalna

Zawiesina ogélna | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg/l 11 35 |
——— — i I
Zelazo ogéine PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe 1,130 10

* dopuszczalne warto$ci wskaznikoéw zanieczyszczeri dla $ciekéw wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.12.2014 (Dz.U. poz.
1800, zat. nr2)
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Uwagi:
1. Wyniki odnoszg sie wytacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto&¢ ze znakiem mnigjszosci ,<” 0znacza, ze wartosé oznaczona jest nizsza niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie
badawczej.
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