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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61 — 705 Poznan ul. Noskowskiego 21

tel. 61 8544-826, 61 8§544-829

fax. 61 8544-829

e-mail lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr

»D” /71113572015

Nazwa i adres zleceniodawey : GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWE Sp. z o.0.
62 — 028 Kozieglowy, ul. Piaskowa 1 — zlec. z dnia 26.01.2015 r.

Prébka pobrana i dostarczona przez: Zleceniodawce

Rodzaj prébki : woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Oznakowanie prébki: -.

Miejsce pobrania : wodociag — Owinska
kran — Osrodek Zdrowia, ul. Bydgoska 8

Nr rejestru prébki : ,D”/71/135/2015
Data pobrania : 26.01.2015r.

Data dostarczenia : 26.01.2015r.

Data zakonczenia analiz : 29.01.2015 r.

Granica | Dopuszczalne
Identyfikat
Lp. Parametr entylfator . Jednostka Wynik przedzialu zakresy
metody badawczej oy .
wyniku wartosci
Ogolna liczba mikroorganizméw i A o b
1 w 22°C £2° po 72 h PN-EN ISO 6222: 2004 jtk/ 1 ml nie wykryto - mepnzz::(il:wch
. . PN-EN ISO 9308-1: 2004 X
2 | Bakterie grupy coli + Apl: 2005 + AC: 2009 jtk /100 ml 0 - 0
o . PN-EN ISO 9308-1: 2004 :
3 | Escherichia coli + Apl: 2005 + AC: 2009 jtk / 100 ml 0 - 0
4 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2: 2004 jtk / 100 ml 0 - 0
R . PB-12-A-771 .
5 | Clostridium perfringens wyd. 4 z dnia 06.02.2012 . jtk /100 ml 0 - 0
"\ M!KROB
29.01.2015r. ' ,Y/\
!
Data sporzadzenia sprawozdania Podpié osoby autoryzujacej
w zakresie badan mikrobiologicznych
- konie¢ sprawozdania -

") _ Granice przedziatu wynikdw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy granica przedziatu wyniku obejmuje wartosé NDS-u.
Granica przedziatu wyniku wyrazona jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla przedziatu ufnoéci 95 % i k=2, nie obejmuje

niepewnosci pobierania prébki.

Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach,

Reklamacje mozna sktadaé pisemnie w ciagu 7 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawczych oznakowanych literka Q.
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Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61 — 705 Poznan ul. Noskowskiego 21

tel. 61 8544-826, 61 8544-829

fax. 61 8544-829

e-mail lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr

»D” /711136 /2015

Nazwa i adres zleceniodawcy : GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWE Sp. z o.o0.
62 — 028 Kozieglowy, ul. Piaskowa 1 — zlec. z dnia 26.01.2015 r.

Prébka pobrana i dostarczona przez:

Rodzaj probki :

Miejsce pobrania : wodociag — Potasze

Zleceniodawce

woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Oznakowanie probki: -

Hydrant — Potasze, ul. Kwiatowa / nowy wodociag /

Nr rejestru prébki : ,,D”/71/136/2015

Data pobrania : 26.01.2015 r.

Data dostarczenia : 26.01.2015r.

Data zakoniczenia analiz : 29.01.2015 1.

Granica | Dopuszczalne
Identyfikat
Lp. Parametr entyfikator ; Jednostka Wynik przedzialu zakresy
metody badawczej %) .
wyniku warto$ci
. . > 300 b
Ogolna liczb kr izmé : ez
1| B0 ehba TUNIOOTGANIZIOW | pN-ENISO 6222:2004 @ |jtk/1ml | nieprawidiowe ; nieprawidlowych
w22°C+2°po72h : zmian
zmiany
. . PN-EN ISO 9308-1: 2004 .
2 | Bakterie grupy coli + Apl: 2005 + AC: 2009 Q jtk /100 ml 8 - 0
L . PN-EN ISO 9308-1: 2004 .
3 | Escherichia coli + Apl: 2005 + AC: 2009 0 jtk /100 ml 0 - 0
4 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2: 2004 Q| itk / 100 ml 0 - 0
.. . PB-12-A-771 .
5 | Clostridium perfringens wyd. 4 2 dnia 06.02.2012 1. 0 jtk /100 ml 0 - 0
29.01.2015r. ! .
Lerenrerssnsessaseastssrases
Data sporzadzenia sprawozdania Podpis oséby autoryzujacej
w zakresie badan mikrobiologicznych
- koniec sprawozdania -

) _ Granice przedziatu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy granica przedziatu wyniku obejmuje wartosé NDS-u.
Granica preedziatu wyniku wyrazona jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla preedziatu ufnosci 95 % i k=2, nie obejmuje

niepewnosci pobierania prébki.

Wyniki odnoszg si¢ wylqcznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie moze byé kopiowane we fragmentach.
Reklamacje mozna sktada¢ pisemnie w ciggu 7 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawczych oznakowanych literks Q.
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LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61 — 705 Poznafi ul. Noskowskiego 21
tel. 61 8544-826, 61 8544-829 fax. 61 8544-829 e-mail lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr ,D”/60/126/2015

Nazwa i adres zleceniodawcy : GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWE SP. Z 0.0.
62 — 028 Kozieglowy, ul. Piaskowa 1- zlec. z dnia 21.01.2015 r.

Nr rejestru probki : ,,D”/60/126/2015
Probka pobrana i dostarczona przez: Zleceniodawce Data pobrania : 21.01.2015 r.
Rodzaj probki : woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data dostarczenia : 21.01.2015r.

Oznakowanie probki: 1

Miejsce pobrania : wodociag — Kicin Data zakonczenia analiz : 22.01.2015r.
- SUW
Niepewno$¢
wyniku
« Dopuszczaine
. *1)
Lp. Parametr Identyfikator . Jednostka Wynik badam.a ! zakresy
metody badawczej granica .
przedziatu wartoci
wyniku‘z)
1 | Metnosé PN-EN ISO 7027: 2003 Q| NTU < 02 - 1
bez
PN-EN ISO 7887: 2012 . .
2 |Barwa metoda D 0 mg Pt/1 8 - nteprczrzlic‘illnc)wych
PN-EN 1622: 2006
3 |Zapach +IB-11-A-041 - akceptowalny - akceptowalny
wyd. 1 z dnia 25.07.2011 r
4 |pH PN-EN ISO 10523:2012 Q - 7,8 - 6,5-9,35
5 | Przewodnos¢ (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q| puS/cm 692 - 2500
6 | Twardos¢ (CaCOs) PN-ISO 6059:1999 Q|mg/l 310 - 60-500
7 | Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 Q|mg/l < 0,1 - 0,50
8 | Azotyny PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q|mg/1 < 0,050 - 0,10
9 | Azotany PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q[mg/1 < 5,0 - 50
10 |Zelazo PN-ISO 6332: 2001 Qlug/l < 60 - 200
PN-C-04590-03:1992 +
11 | Mangan 1B-02-A-131 wyd.1 zdnia3.12.2002 @ | "8/ 1 sl - 50

PRACOWN! CHEMICZNEJ

_ABURATORIMM | NtA WODY | GLEBY
27.01.2015. Sj@\
sk

................................................. ‘Swierczek.....
Data sporzadzenia sprawozdania Podpis osoby autoryzujacej
w zakresie badan fizykochemicznych

- koniec sprawozdania

h_ Niepewnosci wynikow fizyko — chemicznych sq podawane dla meiod akredytowanych i gdy wynik + niepewnosé obejmuje wartosé NDS-u.
Niepewnos¢ wyniku badania wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla metody badawczej dla przedziatu ufnosci 95 % i k=2,nie obejmuje
niepewnosci pobierania prébki.

Wyniki odnosza si¢ wyltacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach,
Reklamacje mozna sktada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty otrzymania wyniku,

Laboratorium badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawczych oznakowanych literka Q. Sprawozdanie z badan zawiera
wyniki badaf wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.
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’ LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej 61 — 705 Poznan ul. Noskowskiego 21
tel. 61 8544-826, 61 8544-829 fax. 61 8544-829 e-mail lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr ,D”/60/127/2015

Nazwa i adres zleceniodawcy : GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWE SP. Z 0.0.
62 — 028 Kozieglowy, ul. Piaskowa 1- zlec. z dnia 21.01.2015 r.

Nr rejestru prébki : ,,D”/60/127/2015

Probka pobrana i dostarczona przez:  Zleceniodawce Data pobrania : 21.01.2015r.

Rodzaj prébki : woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data dostarczenia : 21.01.2015r.

Oznakowanie probki: 2

Miejsce pobrania : wodociag — Czerwonak Data zakonczenia analiz : 22.01.2015 r.

- SUW
Niepewnos§¢
wyniku
. Dopuszczalne
< 1)
Lp. Parametr Identyfikator . Jednostka Wynik badam.a g zakresy
metody badawczej granica 7.
przedzialu wartosci
wyniku'z)
1 | Metnosé PN-EN ISO 7027: 2003 Q|NTU < 0,2 - 1
. bez
2 | Barwa 1:;;52130 78872012 0 mgPt/1 12 - nieprawi.dlawych
zmian
PN-EN 1622: 2006
3 | Zapach +IB-11-A-041 - akceptowalny - akceptowalny
wyd. 1 z dnia 25.07.2011 r
4 pH PN-EN ISO 10523:2012 Q - 7,3 - 6,5—-935
5 | Przewodnos$é (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q| pS/cm 639 - 2500
6 | Twardos¢ (CaCOs) PN-ISO 6059:1999 Q|mg/1 302 - 60 - 500
7 | Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 Q|mg/l < 0,1 - 0,50
8 | Azotyny PN-EN ISO 10304-1: 2009 Q|mg/1 < 0,050 - 0,10
9 | Azotany PN-ENISO 10304-1: 2009 Q|mg/1 <50 - 50
10 | Zelazo PN-ISO 6332: 2001 Qlug/l < 60 - 200
PN-C-04590-03:1992 +
11 | Mangan 1B-02-A-131 wyd.1 z dnia 3.12.2002 @ | M8/1 S0l - 30
i, GH
| B AN
27.01.2015r. i k%

Podpis osoby autoryzujacej
w zakresie badanf fizykochemicznych

Data sporzadzenia sprawozdania

- koniec sprawozdania

R iepewnosci wynikéw fizyko — chemicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik = niepewnos¢ obejruge wartosé NDS-u.
Niepewnos¢ wyniku badania wyrazona jest niepewnoScig rozszerzong obliczong dia metody badawczej dla przedziatu ufnosci 95 % i k=2,nie obejmuyje
niepewnosci pobierania prébki.

Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach.
Reklamacje mozna skiada¢ pisemnie w ciggu 14 dni od daty otrzymania wyniku.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438 w zakresie metod badawczych oznakowanych literka Q. Sprawozdanie z badan zawiera
wyniki badaft wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.




