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Laboratorium SALUBRIS, ul Poznarnska 2, §3-004 Tulce
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] Zleceniodawca B Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 41/2015 z dnia 19-02-2015
62-028 Kozieglowy ul. Piaskowa 1
Informacje ogéine: ]
Badania fizyczno-chemiczne w ramach monitoringu kontrolnego wody do picia wykonano metodami badawczymi zatwierdzonymi przez
PPIS decyzjg nr HK-420/0-20(1 7)/15 z dn. 7.08.2015.
S . Rodzaj Stan Data Data dostarczenia Ddt
P Sy - . d
Nr probki Identyfikacja punktu poboru prébki prébki pobrania | do Laboratorium Plzepll;can‘l’v:ﬁzenia
Czerwonak — sieg, . 1
1679/15 Przedszkole, Plac Zielony 4 woda pitna dobry | 9.09.2015 1_ 9.09.2_015 9-10.09.2015 !
|ldentyfikacja metod pBbierania probek: - - ]
| PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium
Wyniki badari:
Nr prébki X Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka T | dopuszczalna.
Amonowy jon PN-EN 18O 14911:2002 | mg/t NH, 0,12 0,50
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, 1,71 50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, 0,48 £ 0,06 | es0-
NS ” ; 5 |akeeptowalna i bez
7887: . i i
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt akceptowaina mepr:vmwggwych
Mangan PN-ISO 8288:2002 mg/t Mn 0,044 ) 0,050
= 3
. <01 akeeptowalna i bez
- 7 il e
Metnoséé PN-EN ISO 7027:2003 NTU DR nieprawidlowych
- = - —Zmian
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH 7.3 . 85-95
Przewodnosé . . T
wiasciwa PN-EN 27868:1999 uS/em w 25 C__ 879 £k 2500
Twardos¢ ogélna | PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 286 & i ,160'— 500 -
Zelazo PN-ISO 8288:2002 mgll Fe <0,050 * 0,200
brak obcego smaku [
Smak PN- EN 1622:2006, zalacznik C - (smak -akceptowalny
akceptowalny) | =)
brak obcego 4, gAY
Zapach PN- EN 1622:2006, zalacznik C - zapachu (zapach e " | akceptowalny
~ akceptowalny) ' .

* Wartosé dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 (Dz.U. Nr 61 poz. 417 oraz
poznigjsze zmiany)
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Uwagi:

1. Wyniki odnosz3 sig wylacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

4. Warto$¢ ze znakiem mniejszo$ci <" oznacza, ze badanej substancii nie stwierdzono lub warto§é oznaczona jest nizsza niz granica oznaczalnogci
w zastosowanej metodzie badawczej.
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 96452015

Laboratorium SALUBRIS,:I Poznafiska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pf

!
Powsie Cewrnun
AXRERVTACS

BADANIA

Zleceniodawca

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o0.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Nr zlecenia / umowy

41/2015 z dnia 19-02-2015

Informacje ogéine:
Badania fizyczno-chemiczne w ramach monitoringu kontrolnego wady do picia wykonano metodami badaweczymi zatwierdzonymi przez |
PPIS decyzig nr HK-420/0-20(17)/15 z dn. 7.08.2015.

L i Rodzaj | Stan Data  |pata dostarczenia| . D3t
e e . . dzeni
Nr probki ldentyfikacja punktu poboru probki probki pobrania | do ,Tabomnum prz?pir)-;\g:ﬁzen a
Kicin — sie¢, Urzad Gminy L ' ‘
1680/15 ul. Zrédlana 34 woda pitna _ dobry 9.09.2015 9.09.2015 9:1 0.09.2015
Identyfikacja metod pobierania prébek: - - )
PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium
Wyniki badan: ]
Nr prébki *WartoSé
Parametr Metoda badawcza Jednostka - — -
1680I15 | dopus!cza 2 Ina
Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mg/l NH, <0,10 : 0,50
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, 2,67 - 50
Azotyny | PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/t NO, 0,21 © 0,50
5 akceptowalna i bez
PN- O 7887: | nieprawidiowych
Barwa N-EN 1SO 7887:2012 mg/t Pt - na mef)m(gnowy "
'Mangan PN-ISO 8288:2002 mg/l Mn 0,032 0,050
H — - o g i , 1
0,12 o il
Metnos - 027:2 : |t
etnosé PN-EN ISO 7 003 NTU akeeptowalna nieprawidiowych
| - Ztman -

! Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,5 6595
Przewodnosé i | on
vasciwe PN-EN 27888.19&31 pS/cm w 25°C . 895 2500
Twardoéé ogélna | PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/t CaCO, 309 . 60500
Zelazo | PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe <0,050 1.0,200

brak obcego smaku |
Smak PN- EN 1622:20086, zalgcznik C - (smak - -akceptowalny.
N B akceptowainy) L \
brak obcego e
Zapach PN- EN 1622:2008, zatacznik C - zapachu (zapach akceptowalny-
. akceptowalny) 1= .

* Wartosé dopu;zczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporz
pbzniejsze zmiany)

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sig wylacznie do badanej prabki.
2. Klient ma prawo zgloszenia rekiamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
4. Wartos¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, ze badanej substancji nie stwierdzono lub warto$é oznaczona jest nizsza niz granica oznaczalnosci
w zastosowanej metodzie badawczej.
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN g

Nr 96652015 %

e BADANIA
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

Zleceniodawca ~ Nrzlecenia 1 umowy : 1
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp.z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 41/2015 z dnia 19-02-2015
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

‘ Informacje ogélne: - ‘
Badania fizyczno-chemiczne w ramach monitoringu kontrolnego wody do picia wykonano metodami badawczymi zat\merdzonyml przez
| PPIS decyzig nr HK-420/0-20(17)/15 z dn. 7.08.2015.

Rodzaj Stan Data Data dostarczenia | oata )

- Se o . dz

Nr prébki Identyfikacja punktu poboru probki prébki ‘ pobrania | do Lét_,ommum plz?pm’v:ﬁ enia
Promnice sie¢ — Szkola Podst. w . :

1682/15 Bolechowie woda pitna dobry _j_ . ?.(E._st 9.09.2015 _ 9-;1 0.?9.%31_5
Identyﬁkacja metod pobierania prébek: - ) -
PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium

'Wyniki badan: -
| Nr probki " *Wartosé
. Parametr Metoda badawcza Jednostka 1682115 =i} doig uszczaina
Amonowyjon | PN-EN ISO 14911:2002 mgiNH, | <010 .5 0,50
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, 23 -1 50
Azotyny PN-EN 1SO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, < 0,05 1"t os0
5 : akceptcmalnalbez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 mg/t Pt nieprawidiowych
| akceptowalna | 4 zmian
l' Mangan PN-ISO 8288:2002 mg/l Mn <0,025 . |.0,050
; — o
. 0,19 akwptowalna ibez
M PN-EN ISO 7027:2003
etnosc 27:200: NTU akceptowalna nieprawidiowyct
. _ i+ zmian
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH - 7.3 © B5-95
Przewodnosé . . 154 oran -
wiasciwa PN-EN 2?888.1999 HS/cm w 25°C _ 715 ) 122 ZJGU 7
Twardosé ogbina | PB-08 wyd. 2 z dnia 05.08.2008 | mg/l CaCO, 389 1 60 — 500
Zelazo PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe < 0,050 ¢ 0,200
brak obcego smaku R 20
| Smak PN- EN 1622:2006, zalacznik C - (smak , akceptowalny
L I akeceptowalny) 1 - =
brak obcego ¢ T -
| Zapach PN- EN 1622:20086, zatacznik C - zapachu (zapach H : akceptowalny
| akeeptowalny) |

* Warto$¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra a Zdrowia z 29 03.2007 (Dz.U. Nr 61 poz. 417 oraz
pézZnigjsze zmiany) !
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1. Wyniki odnosza sie wyiacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé povwelane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto&¢ ze znakiem mniejszo$ci .<” oznacza, ze badanej substancji nie stwierdzono lub warto$¢ oznaczona jest nizsza niz granica oznaczalnoscl
w zastosowanej metodzie badawczej.
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