INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz — |
os. Rusa 9/62, 61-245 Poznah { [: ! )

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN (e

AKREDYTACH

ﬂ?‘
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SAWY _ Nr 41452018
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce . AB 1127 :

tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pi

[ ~Zleceniodawca ' Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku 8/2018 z dnia 2-01-2018 r.
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1
Informacje ogdine:
Badanie skiarowanych wod z ptukania filtréw na stacji uzdatniania wody, paboér z odstojnikéw, przed wyplywem do érodowiska iub kanalizagji
gminnej -
. . Rodzaj Stan | Data Data | .
: . . dosta
Nr prébki Identyfikacja punktu poboru prébki prébki | pobrania E:borfaztzr;;z rgo pmep;:\:’v:gzema
0750/18 Annowo SUW popluczyny = dobry | 09.04.2018 09.04.2018 | 09-11.04.2018
0751/18 Kicin SUW poptuczyny |  dobry 09.04.2018 | 09.04.2018 | 09-11.04.2018
0752/18 Owiriska SUW poptuczyny dobry 09.04.2018 w 09.04.2018 | 09-11.04.2018
Identyfii(acja metod pobierania prébek:
PN-ISO 5667-10:1997, pobrane przez personel Laboratorium
‘Wyniki badan: - B
Parametr Metoda badawcza Jednostka —_ Nr probii : 3
| 0750/18 : 0751/18 0752118
Zawiesina ogdlna PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg/l 7 6 11
Zelazo ogélne PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe | 0,36 ‘ 0,43 0,65
Sporzadzit: Autoryzowat: __
oA A6 047014 oAt pf Cy 705
< ¢a Kisrownlia Laboratortur ca Kisrowniica, Laboratorium
i/ Danuta Micklewiia-Wichiadz Tanuth Mielewicz-Wichtaca

—— - -4 —

Uwagi:
1. Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanej probki.
2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calo$ci.
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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOt BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz

Rusa 9/62, 61-245 Poznah

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

POLSKIE GENTAUM
AKREDYTACH

©

Nr 41052018
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce AR
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl
| ~ Zleceniodawca ) o Nr zlecenia / umowy
| Gminne Przedsiebiorstwo Wodociaggowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 8/2018 z dnia 2-01-2018 r.
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

|Informacje ogdlne:
| Bgdanie sklarowanych wéd z ptukania filtréw na stacji uzdatniania wody.
' er | ) _ Rodzaj Stan Data Data | g

Nr probki Identyfikacja punktu poboru P oL . dostarczeniado przeprowadzenia
| P tyfikac] p_ P probki | prébki pobrania | |\ aporatorium 3 pbaldaﬁ_ |

0746/18 Potasze SUW | poptuczyny dobry 06.04.2018 06.04.2018 06 -11.04.2018

'ﬁgntyfikgc_ja metod pobierania préhek: -
PN-ISO 5667-10:1997, pobrane przez personel Laboratorium
'Wyniki badar: o ..

Parametr Metoda badawcza Jednostka | Nr peobis |

. I 0746/18
Zawiesina ogdélna | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg/l <5
Zelazo ogbine PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe 0,27 |
Sporzadzit: - Autoryzowat:
baTA: /L 04 Seor8 ] parn TE 0l 72r@
< €2 Kiarownfka Laboratortuss £ ¢a Narownlka Lim}ratodurf! ‘
p : ) 7
(' Daiita Mickiewicz-Wichia %

Uwagi:
1. Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badari.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
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DZIAL LABORATORYJNY
Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznai

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

tel.: 61 8544-826, 61 8544-829

fax: 61 8544-827

e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

Nazwa i adres zleceniodawcy : Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe Sp. z o.0.

Probka pobrana i dostarczona przez: Zleceniodawce

Identyfikacja metody pobierania probki: -

Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Oznakowanie prébki: 1

Miejsce pobrania: SUW - Annowo

Data rozpoczecia badan
mikrobiologicznych: 03.04.2018 1.
fizykochemicznych: 03.04.2018r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr D/230/458/2018

62-028 Kozieglowy, ul. Piaskowa 1 - zlec. z dnia 03.04.2018 1.

strona 1 /2

Nr rejestru probki: D/230/458/2018

Data pobrania prébki: 03.04.2018 r.

Data przyjecia prébki: 03.04.2018 r.

Stan prébki: dobry

Data zakonczenia badan

mikrobiologicznych: 06.04.2018 r.
fizykochemicznych: 09.04.2018 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q,

WYNIKI BADAN -
Niepewno$é |
Identyfikator t::ﬁ:ll:‘l:/ Dopuszezatne |
Lp. Parametr metody badawczej ? Jednostka Wynik granica w:':larl:;gs?fs)
przedzialu :
i t wyniku ?
[ Ogolna liczba mikroorganizméow ' b
o o PN-EN ISO 6222: 2004 Q [jtk/1ml 13 - nieprawidlowych
|w22'C£2'Cpo 72 h a Zmian
PN-EN ISO 9308-1: 2014-12
2 | Bakteri li jtk / 100 ml | 0 - 0
aklerie grupy cotl + AL:2017-04 o |1/ 100m
L . PN-ENISO 9308-1:2014-12 .
3 | Escherichia coli + AL2017-04 0 jtk /100 ml 0 - 0
4 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2: 2004 Q | jtk/ 100 ml 0 - 0
5 | Clostridium perfringens PN-ENISO 14189:2016 - 10 @ |jtk/ 100 ml 0 - 0
akceptowal_n-a przez
konsumentow i bez
6 | Metnosc PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 @ | NTU 0,36 - nieprawidtowyvch
zmian. Zalecany -~
zakves wartosei doi.0
o PN-EN ISO 7887: 2012 | epoaa e
7 | Barwa . mg /1Pt 11 ~ ko,nsumél_“w_"_' bez,
metoda D Q nieprawidloivych
o Zmiapn, i
PN-EN 1622: 2006 < akceplowah}y przez l
3 Zapach + IB-09-A-040 TON 2 ~ ko,]suznevIO\v ibez
wyd. 2 z dnia 20.04.2009 Q (akeeptowalny) | vieprawidiowych
. Ziman, .
9 |pH PN-ENISO 10523:2012 Q - 7,2 - 6,5-9,5
| S ——— ) i i .
| 10 | Przewodnos$é (w25 C) PN-EN 27888: 1999 Q|uS/cm 470 - 2500
. PN-ISO 6332: 2001 RN B o
11 | Zel : < -
elazo +Ap1:2016-06 0 peg/l 50 200




DZIAL LABORATORYJNY

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827

e-mail: lbwig@wssepoznan.pl
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr D/230/458/2018

- .
Niepewnosé
Identyfikator ;ﬁ::ﬁ:/ Dopuszczalne |,
Lp. Parametr metody badaweze] ” fednosta IpESWIGs i wartosel® ||
wyniku ? | ‘
= 1
12 | Mangan PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Q |ug/! 9,1 - 50 |
13 | Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 Q|mg/l <0,1 - 0,50 |
_1 o
' PN-EN ISO 10304-1:2009 [
A < 0,0 - 0,50 ;
14 | Azotyny LAC2012 o mg/1 ,050 )5
PN-EN ISO 10304-1:2009
4 - 50
15 | Azotany HAC2012 0 mg/1 1,43
16 | Twardosé (CaCOQs) PN-ISO 6059:1999 Q I mg/1 205,5 - 60 - 500

D Metody badawcze stosowane w badaniach spetniajq wymagania okreslone w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2 Niepeswnosci wynikow fizykochemicznych/granice przedziatu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanycl i gdy wynik & niepewnosé
obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest niepewnosciq rozszerzong obliczong dla metody badawczej przy prawdopodobieristwie rozszerzenia 93%
i wspdlezynniku razszerzenia k=2. Nigpewnadé mwigzana z pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrane sq preez

probkobiorcow LB-WG.

3 Dopuszczalne zakresy wartosci okreslono w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wyniki odnosza sig wylaeznic do badanej probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziatu Laboratoryinego WSSE w Poznaniu,
nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sktadaé pisemnie w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow.

- koniec sprawozdania -

KIEROWNIK

R NI MIKROBIOLOGH!
A BADANIA WODY 1 GLEBY

200 QTN
12.04.2018 r.

Data sporzadzenia sprawozdania

Data/podpis osoby autoryzujgcej w zakresie
badan mikrobiologicznych

Data/podpis osoby autoryzujacej w zakresie
badan fizykochemicznych
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DZIAL. LABORATORYJNY
Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan

tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr D/230/459/2018

Nazwa i adres zleceniodawcey : Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe Sp. z o.0.
62-028 Kozieglowy, ul. Piaskowa 1 —zlec. z dnia 03.04.2018 1.

Probka pobrana i dostarczona przez: Zleceniodawce Nr rejestru prébki: D/230/459/2018

Identyfikacja metody pobierania proébki: - Data pobrania prébki: 03.04.2018 r.

Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data przyjecia prébki: 03.04.2018 r.

Oznakowanie prébki: 2 Stan probki: dobry

Miejsce pobrania: wodociag wiejski - Annowo
- Migkowo, ul. Kolejowa 8

Data rozpoczecia badan
mikrobiologicznych: 03.04.2018 r.
fizykochemicznych: 03.04.2018 r.

Data zakonczenia badan
mikrobiologicznych: 06.04.2018 r.
fizykochemicznych: 09.04.2018 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

WYNIKI BADAN B
Niepewno§é i
Identyfikator outania/ | Dopuszemlne
Lp. Parametr Y ) Jednostka Wynik . zakresy
metody badawczej granica wartosei @ |
| przedzialy i
| wyniku ? | - :
" | Ogolna liczba mikroorganizméw . | e
1 o o PN-EN ISO 6222: 2004 Q |jtk/1ml > 300 - nieprawidlowych
w22'C=2Cpo72h . | e o §
. . PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 . i
2 | Bakterie grupy coli + A12017-04 0 jtk /100 ml 0 - | 0
. o PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 |, N
3 | Escherichia coli + A2017-04 0 jtk /100 ml 0 - 0
4 | Enterokoki PN-EN 1SO 7899-2: 2004 Q |jtk/ 100 ml 0 - 0
5 | Clostridium perfringens PN-ENISO 14189:2016 - 10 Q |jtk /100 ml 0 - 0 |
| ak;eplo:va; przez -
konsumentow i bez
6 | Metnosé PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 Q | NTU 0,35 - nieprawidlowych |}
zmian. Zalecany
zakres warto$ci dol,0
PN-EN ISO 7887: 2012 | hertovanapre
7 Barwa . mg /1Pt | 13 _ ko.nsu.mellnow i bez
metoda D Q | nieprawidlowych
zmian..
PN-EN 1622: 2006 akCepKOWﬂh']y ]:‘)rzcz B
3 Zapach + IB-09-A-040 TON <2 _ ko.nsumell':tow i bez
wyd. 2  dnia 20.04.2009 0 (akeeptowalny) nieprawidiowych
Zmian, i
9 |pH PN-EN ISO 10523:2012 Q - 7,4 - 6,5-9,5 B
10 | Przewodnosé (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q|pS/cm 467 - 2506 f
f
. PN-ISO 6332: 2001 1
11 | Zel / < - k
elazo +Ap1:2016-06 o|Me’! >0 0
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DZIAL LABORATORYJNY "
Wojewédzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
LABORATORIUM BADANIA WODY 1 GLEBY
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr D/230/459/2018
| —
| [ Niepewnosé
Identyfikator | Datani | Dopussesine
Lp. Parametr metody badawczej Jednostka Wynik oFGiER zal:re,:'yn-
przedzialu wartose
wyniku ?
12 | Mangan PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Q |pg/1 25 - 50
|
13 | Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 Q| mg/l <0,1 - [ 0,50
- PN-EN ISO 10304-1:2009 o | o
< 0,050 - 0,50 ;
14 | Azotyny LAC2012 o mg /1 : . |
PN-EN ISO 10304-1:2009 . ¢
15 | Azot /1 1,44 - 50 ’
3 | Azotany +AC2012 o|™8 :
16 | Twardo$¢ (CaCO;) PN-ISO 6059:1999 Q|mg/l 207,1 - | 60 - 500 ! :

Ry tody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w rozporzqdzeniv Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 v. w sprawie jakosci
wody preeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

3 Niepewnosci wynikéw fizykochemicznych/granice przedziatu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik = niepewnosé
obejmuje wartosé NDS-u i wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczenqg dla metody badawcezej przy prawdopodobieristvie rozszerzenia 93%

i wspotezynniku rozszerzenia k=2. Niepewnosé nwigzana = pobieraniem probek jest skludnikiem budzetu niepeswnosci, jezeli probki pobrane sy preez
probkobiorcow LB-WG.
2 Dopuszczalne zakresy wartosci okreslono w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycic

preez lud=i (Dz. U, z 2017 r. poz. 2294).

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanej prébki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziatu Laboratoryjnego WSSE w Poz‘naniu,i
nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sktada¢ pisemnie w ciaggu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow.

- koniec sprawozdania -

KIEROWNIK
FRACOWNLMIKROBIOLOGH

2018 94~ fAgoRATORI BADANIA WODY | GLEBY

12.04.2018 1. b Trybus 14 KWL 2018 %60930 Z v w\u»

Data sporzadzenia sprawozdania Data/podpls osoby autoryzujacej w zakresie Data/podpis osoby mtoryzu jacej w za]\resnc
badan mikrobiologicznych badan fizykochemicznych



