INTERDYSCYPLINARNY ZESPOt BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz ‘ a
os. Rusa 9/62, 61-245 Poznan

o

y SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN ===
‘ <5
SaW Nr 129452017
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce [J
, ~_tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl . ABM27
Zleceniodawca R __ _ _ Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z o0.0. z siedzibg w Czerwonaku 4172017 z dnia 17-02-2017 r.

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

[
Informacje ogdine:
Badania wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z dnia 07.08.2017 .

_— . Rodzaj Stan Data Data dostarczenia Balg
Nr prébki Identyfikacja punktu poboru probki probki pobrania | do Laboratorium Przepll;:\al:gzema
Potasze ul. Czereéniowa 13, kran woda do
2377117 przed wodomierzem spozycia dobry 02.11.2017 02.11.2017 | 02-03.11.2017
Potasze ul. Czere$niowa 13, kran woda do
2378/17 2a filtrami | spozycia dobry 02.11.2017 02.11.2017 . 02--03.11.2017 .
Identyfil;_acja metod pobierania préobek: -
| PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium
'Wyniki badarn: -
| Nr prébki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka |— T s
3777 | 237817 dopuszczalna
Amonowy-jon PN-EN ISO 14911:2002 | ma/l NH, | <0,10 | <0,10 _ 0,50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l NO, ' <0,05 ' <0,05 0,50
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l NO, 0,56 3,0 | 50
S T I 5 | 5 | akoeptowalna | bez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowaina akceptowaina a mepmzm;igwych
Mangan PN-1S0 8288:2002 mg/l Mn < 0,025 0,050 f 0,050
| & . [ 0,390 0,25 L a‘m"'a-,;‘.zwim‘aaixﬁ '
| Mgtnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna | akceptowaina nieprawidiowych
| I S | | —— | - zmian |
1
Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 |mg/l SO, 97,1 1,0 250
Twardo$é ogéina | PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 316 301 60 - 500
Zelazo PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe 0,005 (ny 0,078 0,200
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 ‘ 5 0 w
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100mi | 0 | 0 _ 0 ‘
* Warto$¢ dopuszczaina w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)
Sporzadzit: _ Autoryzowal:
bata 05 A1 Poi ¥ pata: 93 71 2774

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgltoszenia reklamacji w clagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikdw badari.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Wartos¢ ze znakiem miniejszosci ,<” 0znacza, ze stezenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie
badawczej.
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 131152017

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce

tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: iab @salubris.pl

INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz

PCA

Zieceniodawca

Gmina Czerwonak
ul. Zrodlana 39
62-004 Czerwonak

ﬁaformacjé ogélne:

Nr zlecenia / umowy

62/2017 z dnia 13-03-2017 r.

Badanie wody przeznaczonej do spoZycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z dnia 07.08.2017 r.

Nr probki Identyfikacja punktu poboru

|Promnice SUW — kran za filtrami

240317 \na wyplywie na sie¢

| identyfikacja metod pobierania prébek:

I pobrane przez Zleceniodawce wg PN-ISO 5667-5:2003

Wyniki badari:

| Parametr Metoda badawcza
Barwa PN-EN IS0 7887:2012
Metnosé PN-EN ISO 7027:2003

Bakterie grupy coli| PN-EN 1SO 9308-2:2014-06

Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06

* Warlo$¢ dopuszczaina w wodzie do picia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn.

Data

Rodzaj Stan Data Data dostarczenia
: R . i
prébki prébki pobrania | do Laboratorium przeP:;:::zen 2
woda do w17 ||
spozycia dobry 07.11.2017 07.11.2017 _97—08.11.201 7_
Flr prébf(i “Wartosé .
nostka {
Jed 2403117 | dopuszczaina
- 5 | akeeptowaina I bez
mafl Pt akceptowalna | nep mana“'.d!m"d
[ 1
NTU 0,47 akceptowalna i bez
akceptowalna nigprawidiowych
! | zmian
NPL / 100mi 0 0
NPL / 100mI 0 (o]

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Uwagi:
1. Wyniki odnosz3 sig wylacznie do badanej probki,

Sporzadzit:

DATA ¥ Az

2. Kiienl ma prawo zgloszenia reklamacii w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powiglane inaczej jak tylko w calogci.
4. Metody badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczono litera (N)

PO-15/Z-01

Strona 1z 1

13.11.2015 r. w sprawie jakos$ci wody

Autoryzowat:

DATA: +

Wydanie 6 z dnia 24.01.2013



INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCEZY SALUBRIS dr Danuia Mickiewlcz-Wichiacz ‘

(_ . o5, Rusa /62, 61-245 Poznan
) p .
fs SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN
SA \,\)$

<
Nr 135482017 T
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce it
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, emali: lab@salubris.p) AB 1127
- Zieceniodawca | Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
$p. z 0.0. z siedziba w Czerwonaku , 41/2017 z dnia 17-02-2017 r.

L 62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacije ogéine:

Monitorlng I;ontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z
dnia 07.08.2017 .

Rodzaj Stan | Data  |Datadostarczenia]  Dét2
Nr prébki ldentyfikacja punktu poboru probki prébki | pobrania | do Laboratorium !PMPmnla .'
2467117 Fotasze SUW - kran na wyptywie | ;":;':y;g dobry | 14412017 | 14112017 J 14-17.11.2017

Identyfikacja metod pobierania prébek: o
PN-ISO 5667-5:2003_,pobrane przez personel Laboratorium

Wyniki badan: .
Nr prébki * Wartosé |
Parametr Metoda badawcza Jednostka e
N 248717 dopuszczaina
Amonowy jon PN-EN 1SO 14811:2002 mo/l NH, <0,10 0,50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l NO, <0,05 0,10
—— ‘ [ 5 = mmﬂ | bez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D | mg/i Pt " akceptowalna nigprawidiawych
e i | 1
i 0,12 akceptowaina | bez
Metnos&é | PN-EN SO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna nieprawidiowych
— e = _I R - —— m
Odczyn |PN-EN (SO 10523:2012 pH 74 65-95
Przewodnodé ] . 1 T -
elektryczna PN-EN 276881500 . | uS/em 694 2500
wiasciwa °© automatyczna kompensacja do 25°C
brak abcego |
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - smaku (smak akceptowalny |
- akceptowainy)
brak obcego
Zapach 7 PN- EN 1622:2008, zalacznik C - zapachu (zapach | akceptowalny
- akeeptowalny)
Bakterie grupy coli| PN-EN 1SO $308-2:2014-06 NPL / 100mi | 0 0
| Escherichia coli | PN-EN I1SO 9308-2:2014-06 NPL/100ml | 0 0
* Wartod¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 . w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)
Sporzadzit: . Autoryzowat: )
DATA: A O | oaTA: 7 TT AT 4 ]
[ ¥ - T
Kigrownlk Laoupausii 2 Klarnwnika | atw g |
//’1’ ‘ ‘} J.[ ‘
(. L s (AR ili: Kl ;-»\cl‘zk-\
Uwagi:

1. Wyniki odnosza sig wylgcznie do badanej probki.
2. Klient ma prawo zgloszenia reklamagji w ciggu 14 dni od momentu otrzymaria sprawozdania z wynikéw badari.
3. Bez pisemne| zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze] jak tylko w calosci,

4. Warto$¢ ze znakiem mniejszosc) <" oznacza, ze stezenie badanej substancii jest nizsze niz granica oznaczalnos$ci w zastosowanej metodzie
badawczej.

5. Niepewnos¢ wyniku badania (£) wyrazona Jest niepewnoscia rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2.
8. W trakcie oznaczania pH | przewodnosci elektrycznej wiaéciwej temperatura pomiaru probki wynosila; 18°G,

7.0znaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w misjscu pobierania prbki. Warunki érodowiskowe nie mialy negatywnego
wohvwu na pomiar. Brak obcego smaku | zapachu wody oznacza, 2e woda [est akcentowaina pod wzaledem smaku i zapachu.
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INTERDYSCYPLINARNY ZzSPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichiacz |
os. Rusa 9/62, €1-245 Poznanh

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN [ P[‘:A ‘ |

AKREDVTACH

Nr 1354-552017 i
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanhska 2, 63-004 Tulce B
| ~ tel 61 2506 43¢, 61 8727 208, fex 61 2506 432, email: lab@sziubris.pi AB 1127 |
Zleceniodawca - | ~ Nrzlecenia / umowy ]
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe |
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 41/2017 z dnia 17-02-2017 1. |

62-%8 Koziegtowy ul. Piaskowa 1 |

Informacije ogélne:

Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z
(dnia 07.08.2017 .

S . - Rodzaj I Stan Eata_ Data dostarcz:nla_ Data
Nr prébki Identyfikacja punktu poboru probki probki pobrania | do Laboratorium plzep;:\g::zema
b et e |Potasze SUW - kran na wyptvwie woda do . PR, | s s i mmae ia o a1 oras |
L0741 71 |dosieci | spo'zycia aoory 4.1 1.2U1 7 14.11.201/ | 14=17.11.2U117
| — === . : 1 e { |
Bolechéwko — sie¢ woda do
_2468/17 ul. Modrakowa kran w kuchni ‘ spozycla dobry | 14.11.2017 14.11.2017 _ 14-17.11.2017
ilieniyﬂkacja metod pobierania prébek: _ o __|
| PN-ISO 5667-5:@3, pobrane przez personel Laboratorium - B
Wyniki badari: S B B
) ! Nr prébki | s Wariogé |
Parametr Metoda badawcza Jednostka —————————
1 246717 2468117  dopuszczalna
Amonowy jon | PN-EN ISO 14911:2002 mg/l NH, <0,10 <0,10 1 0,50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2008+AC:2012 mg/I NO, < 0,05 < 0,05 | 0,10
| _5 5 T 'Tl—a_kceptowaw
-EN 201 1 D i i
Barwa PN-EN SO 7887:2012 meteda D mg/! Pt aiceptowaina akceptowaina . mepmz,v::::wych
— | S e | i _— S |
1
Metnos¢ PN-EN IS0 7027-1:2016-00 NTU | akceg,tlevalna akceg,tlevalna ‘ a:?:mawidm;ez
N , ] . ' Lo amian
Mangan PN-ISO 8288:2002 mg/l Mn 0,128 0,109 | | 0,050
' Odczyn © PN-EN ISO 10523:2012 pH 7.4 7,4 ] 6,5-9,5
Przewodnosé¢ on, ; B ‘ |
elektryczna PN-EN 278881999 | siem 694 677 ‘ | 2500
‘wlasciwa ° _automa_tyczna kompensacja do 25°C | — . | | B |
Zelazo | PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe 0,070 <0080 | 0,200 |
' ' | brakoboego | brak oboego ] ‘
|Smak 7 | PN- EN 1622:2008, zalacznik C - smaku (smak smaku (smak | akcentowainy
|_ | | __akceptowainy) | akceptowainy) ) | B
' brak obcego brak obcego '
Zapach’ PN- EN 1622:2006, zatacznik C - zapachu (zapach zapachu (zapach } akceptowalny
| B B akceptowalny) akceptowainy) — . 1
Bakterie grupy coli| PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100ml | 0 0 ‘ 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 INPL/ 100m!i | 0 | 0 | | a
* Warto$¢ dopuszczaina w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)
Sporzadzit: Autoryzowat:
|_pATA; - _ [paTA: I T
£ =z
I}
Uwagi: o

. Wyniki odnosza sie wylacznie do badanej prooki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikow badan.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
4.

Wartos¢ ze znakiem mnigjszosci <" 0znacza, ze stezenie badanej substanci jest nizsze niz granica oznaczalnoéci w zastosowanej metodzie
badawczej.

5. Niepewno$¢ wyniku badania (x) wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziaiu ufnosci 95% i k=2,
6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiaéciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 19°C.
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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichiace | -
0s. Rusa 8/62, 61-245 Poznan

. : PCA
SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN o comm
Nr 135582017 ©
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznafska 2, 63-004 Tulce o | |
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127 |
Zleceniodawca | Nr zlecenia / umowy o
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp.z o.0.z siedziba w Czerwonaku 41/2017 z dnia 17-02-2017 r.
62-028 Kozieglowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogé6ine:

Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z
dnia 07.08.2017 .

|
. Rodzaj Stan Data Data dostarczenia Data '
Nr prébki Identyfikacja punktu poboru prébki prébki pobrania | do Laboratorium Dﬂepg:::zenla.
Bolechowko - sieé woda do . ;.
2468/17 ul. Modrakowa kran w kuchni | spotycia dobry ‘ 14.11.2017 14.11.2017 | 14-17.11.2017 ‘
Identyfikacja metod pobierania prébek: S
PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez persone! Laboratorium
Wyniki badar: | - I
- '| Nr prébki e
Parametr Metoda badawcza Jednostka — e | dopuszczalna
Amonowy jon PN-EN 1SO 14911:2002 [mg/l NH, <0,10 0,50 :
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2008+AC:2012 | mg/l NO, < 0,05 0,50 '
D - 5 akceptowaing i bez |
Barwa |PN-EN ISO 7887:2012 metoda D | mg/l Pt - [ nieprawidiowych
us . | . zmlan1
. 0.10 akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 NTU | akoeptowsina i idiowyc
_ zmian
Odezyn © PN-EN ISO 105623:2012 pH 7.4 65-95
Przewodnosé = B
PN-EN 27888:1999
:,'fa';tcm"as sutomatyczna kompensagia do 25°¢. | HorCM 677 L)
‘» brak obcego
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zalacznik C - smaku (smak akceptowalny
. akeeptowalny) |
brak obcego |
Zapach 7 PN- EN 1622:2006, zalgcznik C - zapachu (zapach | akceptowalny
- | | akceptowalny)
Bakterie grupy coli| PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi ]
Escherichia coli | PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0

* Wartos¢ dopuszezaina w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn, 13.11.2015r. w spréwia jakosci wody
przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Sporzadzit: Autoryzowal;
lpATA: oA DATA. 2/, 4y 0 L 7
Kieru Sl e ";7
| e .
Uwagi:
1. Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badane] probki.
2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.
3. Bez pisemne] zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catoéci.
4. Warloé¢ ze znakiem mnigjszoéc! <" oznacza, ze stezenie badane) substangji jest nizsze niz granica oznaczelnoscl w zastosowanej metodzie
badawcze.
5. Niepewno$¢ wyniku badania (£) wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong dla przedzialu ufnosci 95% | k=2.
6

- W trakcie oznagzania pH i przewodno$si clekirycznej wiasciwe] temperatura pomiaru probki wynosiia; 19°C.
7.Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania prébkl, Warninki $rodowiskowe nie miaty negatywnego
wolvwu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, Ze woda jest akcsptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.
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