SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 9252018
AB 1127
i Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0. zsiedzibg w Czerwonaku 8/2018 z dnia 2-01-2018 .

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

|Informacje ogdine:
Monitering kentrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z
dnia 07.08.2017 r.

. . Rodzaj Stan Data IData dostarczenial Data
. i | dzenia |
! Nr prébki ldentyfikacja punktu poboru probki prébki pobrania , do Laboratorium ;przep.r’::v:“zan a
| Owiriska - sie¢, Osrodek dia | wodado , i 30.01-
0184/18 [ dzieci niewidomych, kran w kuchni ; spozycia dobry 30.01.2018 j 30.01.2018 | 02.02.2018
ldentyfikacja metod pobierania prébek:
pobrane przez personel Laboratorium: Zoltan Wichtacz, Wiestaw Nowicki. i
_wg PN-ISO 5667-5:2003, PN-ISO 5667-5:2017:10 (N3, PN-EN 1SO 19458:2007 {N) ;
Wyniki badarn:
i Nr prébki | «wartosé
i oWy ]
Parametr | Metoda badawcza Jednostka 0184116 dopuszczalna
| 10 i i
{PN- . ! akceptowalna | bez
Barwa §PN EN ISO 7887:2012 metoda D mgh Pt akceptowalna : nieprawi
i 1 Zmian
1
. 0,25 akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU i akceptowalna nieprawidH
i ! I | zmian
Odczyn ¢ [PN-EN 1SO 10523:2012 ipH 6,9 ! 65-9,5
Przewodnost  |po. : l
elektryczna %PN ENETRET- 1508 ) uS/em 613 ! 2500
wlasciwa © i automatyczna kompensacja do 25°C :
T ‘ brak obcego | akceptowalny i bez
iSmak ’ { PN- EN 1622:20086, zatacznik C i- smaku (smak | nisprawiclowych
| } akeeptowalny) | amian
! ! brak abcego ’ | akeeptowalny i bez
Zapach 7 i PN- EN 1622:20086, zalacznik C i~ zapachu (zapach | i nieprawidtowych
i | akceptowainy) | i zmian
Bakterie grupy coli { PN-EN SO 9308-2:2014-06 iNPL 7 100m! 0 f 0
Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 {NPL / 100ml 0 § { ] 0
Ogoéina liczba * i | bgz | b
mikroganizméw w | ** PN-EN ISO 6222:2004 ijtk 7 1ml CoEag nieprawidtowych
temp. 22°C / 72h | mion e

* Wartoé¢ dopuszezalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

** Wykonano w WESSLING Polska sp. z 0.0., nr akredytacji AB 918, sprawozdanie nr CP0Q18-001630-2 z dn. 02.02.2018 r. Metody badawcze

zatwierdzone przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-33(10)/17 z dnia 30.06.2017 r.

Sporzadzit: Autoryzowat:

DATA: i . iDATA;

i
|
|

Uwagi:

1. Wyniki odnosza si¢ wytacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania 2 wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Wzrtoé(: Ze znakiem mniejszosci ,<" oznacza, ze stezenie badanej substancii jest nizsze niZ granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie
badawczei.

5. Niepewnos§¢ wyniku badania (+) wyrazana jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziaiu ufnosci 95% i k=2,

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru probki wynosila: 19°C.

7.0znaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki $rodowiskowe nie miaty negatywnego
wotywu na pomiar. Brak obcenio smaku i zapachu wodv oznacza, ze woda jest akeeptowalna pod wzaledem smaku i zapachu.

8.Zaleca si¢, aby ogélna liczba mikroganizméw nie przekraczala 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/mli
w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tabela 2).
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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz
©0s. Rusa 9/62, 61-245 Pozxnaf I

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 1352018 © ) |
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznasnska 2, 63-004 Tuice SR U3 i
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pi | AB127 |
Zleceniodawca | Nr zlecenia / umowy |
Gminne Przedsighiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 8/2018 z dnia 2-01-2018 r.

62-028 Koziegiowy ul. Piaskowa 1 R |
{Informacje ogélne:

| Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z
dnia 07.08.2017 r.

: _ - I Data
. _— Rodzaj Stan Data Data dostarczenia: .
] i | d !
Nr prébki Identyfikacja punktu poboru probki prébki pobrania  do Laboratorium | przep;zg:ﬁzema |
| i} . -3
Promnice - sie&, ul. P&inocna 4c, woda do ! i
0025/18 kran przed wodomierzem spozycia dobry 06.01.2018 05.01.2018 i05—09,01.2018 |

Identyfikacja metod pobierania prébek:
PN-ISQ E£67-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium

Wyniki badan:
i

Nr probki *Wartogé |
! Parametr | Metoda badawcza Jednostka 0026118 : dopuszczaina
i . | | i
jAmonowyjon  |PN-ENISO 14911:2002 Mg/l NH, <0,10 0,50
Azotyny 1 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 img/t NO, } < 0,05 0,50
T T T 1 i 5 - I 'ﬁgemawa__maibez
Barwa %PN-EN 1SO 7887:2012 metoda D émgll Pt akeeptowalna - mepmzm;i:wych
o : : ! ! -
5 | . 0,58 akeeptowalna i bez
Metnosé {PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowelns { " niprawidiowych
" : - | 2mian
Mangan | PN-ISO 8288:2002 metada A , mg/l Mn 0,047 £ 0,009 0,050
Odczyn @ }PN—EN 1SO 10523:2012 1pH 7.3 ] 65-95
— ..} P 1
Przewodno$é BN ]
elekiryczna lP’\: EN 2788i'1999 . o0 iuSlcm 983 2500
wiasciwa © Eau omatyczna kompensacia do 25 ‘ i o . |
| Twardos¢ ogolna  PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009  [mg/l CaCO, 450 60 - 500
| Zelazo PN-1SO 8288:2002 metoda A mg/l Fe 0,078 0,200
brak obcego
Smak ’ PN- EN 1622:2008, zalgacznik C - smaku (smak akceptowalny
akceptowalny)
brak obcego
Zapach 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - zapachu (zapach akceptowalny
_ | shosptowsiny)
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0
Escherichia coli ‘ PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi o]

* Warto$¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Sporzadzit: Autoryzowat:
ATA b ] wia PP O] Zolg
- P
22,4 ]

Uwagi:

1. Wyniki odnoszq sie wylacznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar:.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Wartos¢ ze znakiem mniejszoéci <" 0znacza, ze stezenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie
badawczej.

5. Niepewnos¢ wyniku badania (+) wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru probki wynosila: 19°C.

7.0znaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki Srodowiskowe nie miaty negatywnego
wptywu na pomiar. Brak obceqo smaku i zapachu wody oznacza, ze woda iest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.
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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz

os. Rusa 9/62, 61-245 Poznafi
'ri.s SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN rog
SAL\)Q

AKREDYYACH

<\
Nr 852018 o
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznafiska 2, 63-004 Tulce o e
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl __AB 1127
Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociqgowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 8/2018 z dnia 2-01-2018 r.
62-028 Kozieglowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogéine:
Badanie wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z dnia 07.08.2017 r.

. . Rodzaj Stan Data Data dostarczenia Oata
Nr prébki ldentyfikacja punktu poboru probki prébki pobrania | do Laboratorium pnepkr:;\g::zenla
Promnice, b,met, Fe, Mn, wada do
0016/18 coli+e.coll spozycia dobry 03.01.2018 03.01.2018 | 03-04.01.2018
[Identyfikacja metod pobierania prébek: -
| PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium -
Wyniki badari: ,
Nr prébki *Wartosé |
Parametr Metoda badawcza Jednostka ST = dopuszezaina |
Amonowy jon PN-EN 1SO 14911:2002 mg/t NH, <0,10 050
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 |mg/l NO, < 0,05 0,10
Be PN-EN 2 D i Pt 5 i
arwa -EN ISO 7887:2012 metoda m nisprawitiowy
9 akceptowalna ool
{.
. 0,65 alceptowalna i bez
Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna nlepr:mn'ldmm
| Zmian
Odczyn © PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,3 6,56-95
Przewodnosé - .
elektryczna PN-EN 276868:1859 ) uS/icm 984 2500
wlasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C
T brak obcego
|Smak 7 PN- EN 1622:2008, zatgcznik C - smaku (smak akceptowalny
akceptowalny) i
brak obecego |
Zapach? PN- EN 1622:2008, zatgcznik C - zapachu (zapach akceptowalny '
| akceptowalny)
| Bakterie grupy coli| PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 1 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 1 0
* Warto$¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)
Sporzadzit: Autoryzowat:
oata ()10 04! DATA. Y (' X

T |
retE U HR

! rugfisin s =
T / b/
| (.

IS 2 el
<l alidey VR

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sie wylgcznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielans inaczej jak tylko w caloci.

4, Wartc$( ze znakiem mniejszoéci <" oznacza, Ze stezenie badanej substancii jest nizsze niz granica oznaczalno$ci w zastosowanej metodzie
badawczej.

8. Niepewno$¢ wyniku badania (t) wyraZzona jest niepewnoscig rozszerzona dia przedziatu ufnosci 95% i k=2.

8. W trakcle oznaczania pH i przewodnosci elekirycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 19°C.

7.0znaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w migjscu pobierania prébki. Warunki §rodowiskowe nie mialy negatywnego
wplvwu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, 2e woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.
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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz ‘

Ve 0s. Rusa 9/62, 61-245 Poznan | N ‘
( ) . . PCA
ﬁ_‘ SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN -
SALO®

AKHEDYTACJL

Nr 1352018 | o
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznaiska 2, 63-004 Tulce s ‘
- tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl | ABmM2r |
) Zleceniodawca _ B Nr zlecenia / umowy __ -
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe

Sp. z 0.0. z siedzibga w Czerwonaku 8/2018 z dnia 2-01-2018 r.
62-028 Koziegiowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogéine:
Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z
dnia 07.08.2017 .

o . Rodzaj Stan | Data Data dostarczenia . Dae
Nr prébki Identyfikacja punktu poboru prébki 1 prébki | pobrania | do Laboratorium przeplr,z\g:gzema
Promnice — sieé, ul. Pétnocna 4c, wodado | ' [ ne ~
0025/18 kran przed wodomierzem ‘ spozycia ’ dobry | 05.01.2018 05.01.2018 05-09.01.2018

Eentyfikacja metod pobierania prébek:
PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium

'Wyniki badan:

Nr probki * Warto$é
Parametr Metoda badawcza Jednostka 0025118 | dopuszczaina
Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mg/i NH,  <0,10 0,50
Azotyny PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l NO, _ < 0,05 0,50
| [ 5 - akceptowalna i bez
Barwa PN-EN SO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowalna meprazrv:‘lglﬁwych
—
. 0,58 akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna niepraw diowy ch
' — i S S zmian
Mangan | PN-ISC 8288:2002 metoda A mg/l Mn 0,047 = 0,009 | 0,050
Odczyn © PN-EN ISO 10523:2012 pH 7.3 I' 8,5-9,5
Przewodnosé I : o [
elektryczna PRGEN 276084989 uS/cm 983 2500
wlasciwa ° automatyczna kompensacja do 25°C
Twardo$é ogélna | PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 450 | 60 - 500
Zelazo | PN-ISO 8288:2002 metoda A mg/l Fe 0,078 0,200
| brak obcego
Smak 7 PN- EN 1622:2008, zatacznik C - smaku (smak akceptowalny
akeeptowalny)
brak obcego
Zapach 7 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - zapachu (zapach akceptowalny
. akceptowalny) | i
Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 7 100mi 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 INPL /100ml 0

* Wartoé¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

Sporzadzit: Autoryzowat:
paTa 1) J> U7 207 i DATA: or_of _Zo7¢€ |

Uwagi:

. Wyniki odnosza sie wylacznie do badanej probki.
. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.
. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catoéci.

. Wartos¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, Ze stezenie badanej substangji jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie
badawczej.

. Niepewno$¢ wyniku badania (+) wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2.

. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wlasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 19°C.

7.0znaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratoriuim wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki érodowiskowe nie miaty negatywnego

wplywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze woda jest akceptowalina pod wzgledem smaku i zapachu.

[ >34 ] BN
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