Tulce, 10.01.2018 .

ZESTAWIENIE WYNIKOW
BADANIA SUBSTANCJI PROMIENIOTWORCZYCH
W WODZIE PODZIEMNE]
na ujeciach - na stacjach uzdatniania wody (SUW)

Lokalizacja ujecia:

SUW Annowo GPW Czerwonak ul. Piaskowa 1 w Kozieglowach
Poziom wodonosny - trzeciorz¢edowy

Pobor probki —21.11.2017 nr prébki 2608/17

Ujecie wody - %*
Jednostka [Rsioichs|
GPW . .,  parametryczna | Procedura badawcza, .
stezenia/ : Nr sprawozdania
Parametr | czerwonak | dawki lub wykonawca badania
ARG | dopuszczalna

m e T QPB-1 '
! Rn 11,2 _Bq/l 100 CLOR PDIiS 902/2017

* Warto$¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 1.
(Dz.U. 2015 poz. 1989)

Legenda

*’Rn - izotop promieniotwérczy radonu o masie atomowej 222
Bq - Bequerel - jednostka aktywnosci promieniotworczej

CLOR PDIiS - Centralne Laboratorium Ochrony Radiologiczne]j — Zaklad Kontroli Dawek i Wzorcowania —
Pracownia Dawek Indywidualnych i Srodowiskowych






@E\ Pracownia Dawek Indywidualnych i érodowiskowych

SPRAWOZDANIE Z BADAN
WYZNACZANIE STEZENIA IZOTOPU RADONU 22Rn
W PROBKACH WODY

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej PC A

Zaklad Kontroli Dawek i Wzorcowania oL Centuuu

Pracownia Dawek Indywidualnych i S'orodowiskowych
R 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7 \'\D

BADANIA

AB 450

Kierownik Zaktadu: 22 811-00-11 wew. 222
Kierownik Pracowni: 22 811-00-11 wew. 272

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 902/2017 z dnia 12. grudnia 2017.

Pomiary wykonano dla:
Laboratorium SALUBRIS
63-004 Tulce, ul. Poznanska 2

zgodnie z procedurg badawcza:

QPB 1 ,,Wyznaczanie st¢zenia izotopu radonu ??Rn w prébkach cieklych”.
Do przeprowadzenia pomiaru i wyznaczenia stezenia radonu w prébce wody uzywany jest zestaw AquaKIT
(produkcji Genitron GmbH) w polgczeniu z komorg jonizacyjng AlphaGUARD PQ2000 PRO. Oznaczenie

stgzenia radonu w probce wody oparte jest na wskazaniach komory jonizacyjnej, ktéra w czasie procesu

pomiarowego rejestruje radon odgazowany z prébki.
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PDIS Pracownia Dawek Indywidualnych i Srodowiskowych
. SPRAWOZDANIE Z BADAN
WYZNACZANIE STEZENIA 1IZOTOPU RADONU ?*Rn
W PROBKACH WODY
Dane prébki
. Data i godzina .
Nr prébki 2608/17 soboraprobki 21. listopada 2017 r.
Opis Zrodta/probki Woda podziemna, surowa, st I1I rz.
Lokalizacja ujecia Annowo
Z?rz.qdza_]qcy/wlaéclcml GPW Czerwonak
ujecia
Wyniki
Data wykonania pomiaru 24.11.2017 1.
Stezenie *?Rn w wodze na dziefi poboru prébki 11,2 Bq/l
Uwagi ---------
Autoryzowal(a):

.........................

(Imig i nazwisko)
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