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Informacje ogéine: B : :
Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-33(6)/16 z dnia
09.08.2016 1.
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I . Rodzaj Stan Data  |Data dostarczenia pata
P PR . g d
Nr probki ldentyfikacja punktu poboru prébki probki pobrania | do Laboratorium przeptr’t:g:ﬁzema
— R — = - | | o
Miekowo — sieé, ul. Kolejowa 8, woda do _
0347117 Kran w lazience spozycia dobry 14.03.2017 14.03.2017 | 14-15.03.2017 .
Identyfikacja metod pobierania prébek: :
PN-ISO 5667-5:2003, pobrane przez personel Laboratorium
‘Wyniki badan: B
Nr prébki ' Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka =m0 | dopuszczaina
I"Amonowyjon | PN-EN IS0 14911:2002 mg/t NH, B <0,10 = = 0,50
| Azotyny PN-EN iSO 10304-1:2009/AC:2012 | mg/l NO, <0,05 EN0'50
t — = I—=——"2 - - ! P
X 10 akceptowalna ibez
Barwa PN-EN 1SO 7887:2012 mg/l Pt akceptowaina nig i ;
L - | © - zmian |
Mangan PN-1SO 8288:2002 mg/t Mn < 0,025 © 0,060 |
L _ o S - - =
- | i 0,57 akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN 1SO 7027:2003 NTU akceptowalna nieprawidiowych
Odczyn PN-EN 1SO 10523:2012 pH 7.5 65-95
| Przewodnosé | . | o | g
| wiasciwa ! PN-EN 27888:1999 _ pS/cm w 25°C 515 ron . 2590
Twardo$¢ ogdlna | PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 214 60 — 500
Zelazo PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe < 0,050 | 0,200.
[ | brak obcego [ -
Smak & PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - smaku (smak | akceptowainy
| akceptowalny) =i 1
brak obcego
Zapach ¢ PN- EN 1622:2006, zatacznik C - zapachu (zapach | akceptowalny
|- | i akceptowalny) | = i ' %
Bakterie . : |
grupy coli ) T.PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / E)OTI 0 | Sl A _0
— f— :
| Escherichia coli (v) | PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 | 0
* Wartos¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 (Dz.U. 2015 poz. 1989)
Sporzadzit: _ Autoryzowal:
[DATA: 7 0% {2(_1’_ . DATA: 33~ 0% 701)
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1. Wyniki odnosza sie wylacznie do badanej prébki.
2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikw badan.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
4. Metody badawcze nieakredytowane lub wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczono literg (N)
5. Warto$¢ ze znakiem mnigjszosci ,<” 0znacza, ze badanej substangcji nie stwierdzono lub wartoéé oznaczona jest nizsza niz granica
oznaczalno$ci w zastosowanej metodzie badawczej.
6. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki $rodowiskowe nie miaty negatywnego
wplywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.
7. Niepewno$¢ wyniku badania (+) wyrazona jest niepewnoécia rozszerzong dla przedziatu ufnoéci 95% i k=2.
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