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Zleceniodawca
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe

Nr zlecenia / umowy

Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 8/2018 z dnia 2-01-2018 r.
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1 - ]
Informacje ogdine: '
Badanie wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzja nr HK-420/0-38(6)/17 z dn. 07.08.2017 r.
s | o Rodzaj | Stan Data Data dostarczenia Oald
Nr prébki | Identyfikacja punktu poboru probki | probki pobrania | do Laboratorium | plzepll;t;\g:gzema
0312/18 Kicin SUW MK wodadopicia | dobry 14.02.2018 14.02.2018 | 14-19.02.2018
0313/18 Promnice SUW MK woda do picia dobry 14.02.2018 14.02.2018 14-19.02.2018
0314/18 Annowo ul. Dojazd, hydrant woda do picia dobry 14.02.2018 14.02.2018 | 14-15.02.2018
0315/18 |Annowo ul. Majowa, hydrant woda do picia | dobry 14.02.2018 14.02.2018 ‘ 14-15.02.2018
Identyfikacja metod pobierania prébek: o B f
pobrane przez personel Laboratorium: Zoltan Wichtacz, Wiestaw Nowicki, '
wg PN-ISO 5667-5:2003, PN-ISO 5667-5:2017:10 (N), PN-EN 1S0O 19458:2007 (N) B J
Wyniki badan:
] ' o Nr prébki * Wartogé
Parametr Metoda badawcza Jednostka
0312/18 0313/18 dopuszczalna
15
i 5 5 akeeptowalna i bez
Barwa IPN-EN 1ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowalna akeeptowalna niepravidiowyc
Zmian
_ | - .
. <0,2 0,48 akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akeeptowalna | akceptowalna o
| | Zmian
Przewodno$¢ PN-EN 27888:1999 i
(elektr. wlasciwa © | automatyczna kompensacia do 25°C wS/em 626 10?1 ~ i
Bakterie grupy coli| PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0 |
Escherichia coli PN-EN ISC 9308-2:2014-06 NPL 7 100mi 0 0
Ogobina liczba ® | ' 0 82 S
mikroganizméw w | ** PN-EN ISO 6222:2004 jtk 7 1ml bez zmian bez zmian . ramz.mch
temp. 22°C / 72h | nieprawidlowych | nieprawidiowych J ;
'Wyniki badar: |
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr_probkl _|ldo ‘:‘v:zrgifna
| L _ 0314/18 0315/18 ki
Bakterie grupy coli| PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 0 0
| Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 0 |

* Warto$¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2204)

** Wykonano w WESSLING Polska sp. z 0.0., nr akredytacji AB 818, sprawozdanie nr CPO18-002365-1 zdn. 15.02.2018 1.
Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS decyzja nr HK-420/0-33(10)/17 z dnia 30.06.2017 r.

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sie wylacznie do badanej probki.
2. Kiient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badari.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
4. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, ze stezenie badanej substangji jest nizsze niz granica oznaczainoéci w zastosowanej metodzie badawczej.
5. Niepewno$¢ wyniku badania () wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2.
6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 19°C.
7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki Srodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu
na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.
8. Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowaj, 200 jtk/ml w kranie

konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, G, tabela 2).
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 Nr 14852018
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AYREOVTACH

©

BADANIA

AB 1127

R Zlecg;r!iodawca

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe
Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogédlne:
Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z

Nr zlecenia / umowy

8/2018 z dnia 2-01-2018 r.

* Wartos€ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia zdn. 7122017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

** Wykonano w WESSLING Polska sp. z 0.0., nr akredytacji AB 918, sprawozdanie nr CPO18-002365-1 z dn. 15.02.2018 r.

dnia 07.08.2017 r. | |____
- = Rodzaj Stan Data Data dostarczenia Data
Nr prébki Identyfikacja punktu poboru probi prébki pobrania | do Laboratorium Przepll;gg:gzema
Bolechowo — sie¢, Szkota Podst. ul. | woda do | P
0288/18 Wojska Polskiego, kran w kuchni spozycia dobry 1?.02.2018 12.02.2018 | 12-15.02.2018 |
Identyfikacja metod pobierania probek: ) -
pobrane przez personel Laboratorium: Zoltan Wichtacz, Wiestaw Nowicki,
\wg PN-ISO 5667-5:2003, PN-ISO 5667-5:2017:10 (N, PN-EN ISO 19458:2007 (N}
Wyniki badan:
| |
P !
Parametr Metoda badawcza | Jednostka Nr probki do Vl\’lazrtzifn
0288/18 pras e
5 15 '
X . akceptowalna i bez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowalna | beat
- o | | 1
. 0,18 akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna e "
-  I— | zmian
'Odczyn © 'PN-EN SO 10523:2012 [pH 7.4 ' | 65-95
Przewodnos¢é .
elektryczna PN-EN 27888:1999 uS/em 626 2500
wlasciwa ° automatyczna kompensacja do 25°C |
[ brak obcego akcaptowalny i bez
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - smaku {smak nieprawidtowych
| akceptowaliny) zmian
brak obcego akceptowalny i bez
Zapach 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - zapachu (zapach nieprawidtowych
| i - | akceptowalny) zmian
Bakterie grupy coli| PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100mi | 0 0
Escherichia coli PN-EN I1SO 9308-2:2014-06 NPL/100ml | 0 0
| Ogélna liczba ° 12 ¥
mikroganizméw w | ** PN-EN 1SO 6222:2004 jtk 7 1ml bez zmian niemav;g‘k';’,‘ych
temp. 22°C / 72h nieprawidiowych |

Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-33(10)/17 z dnia 30.06.2017 r.

Sporzadzit: Autoryzowat:
DATA NP2 [201(E DATA AP 02, 201% |

2-Ca Kirowniia Laboratorium

Uwagi:

1. Wyniki otnesza sie wylacznie de badanej probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badani.

3. Bez pisemnej zgody Laboratoriurn sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto$¢ ze znakiem mnigjszoéci <" oznacza, ze stezenie badanej substancii jest nizsze niz granica oznaczalno$ci w zastosowanej metodzie badawczej.

5. Niepewno$¢ wyniku badania (+) wyrazona jest niepewnos$cia rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 19°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania prébki. Warunki Srodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu
na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, 2e woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowsj, 200 jtk/ml w kranie
kongumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tabela 2).
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Nr 14652018 ©
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce |
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl : AB 1127 |
Zleceniodawca - Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe
Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku 8/2018 z dnia 2-01-2018 r.

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogdline:
Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z
dnia 07.08.2017r.

. L Rodzaj Stan " Data |patadostarczenia Dt
Nr prébki { Identyfikacja punktu poboru prébki probki pobrania | do Laboratorium | przep;(;\g:gzenia
| Czerwonak Urzad Gminy parter | woda do ' [0
0286/18 !u“ Zrédlana 39, kran w +azit_anoe | spozycia | dobry . 12.02.2018 | 12.02.2018 . 12-15.02.2018

Identyfikacja metod pobierania prébei

pobrane przez personel Laboratorium: Zoitan Wichtacz, Wiestaw Nowicki,
wg PN-1SO 5667-5:2003, PN-ISO 5667-5:2017:10 (N), PN-EN 1SO 19458:2007 (N) )

'Wyniki badan:

. =
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr probki 7
e dopuszczalna
[ 0286118 | =l
5 15
n . akeeptowaina i bez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/i Pt akceptowaina risprawidk
zmian
. <0,10 | akceptowainai bez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 _ NTU ) akceptowalna | i niegrekidEwyEh
Odczyn © PN-EN ISO 10523:2012 pH | 7.4 | 6,5-9,5
b i |
Przewodno$¢ i . T
elektryczna PIVEN27880:1669 uS/em 632 2500
wiagciwa © automatyczna kompensacja do 25°C
- !
| brak obcego akceptowalny i bez
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - smaku (smak nieprawidtowych
B -  akceptowaliny) B zmian
i brak obcego akceptowalny i bez
Zapach 7 PN- EN 1622:20086, zatacznik C |- zapachu (zapach nieprawictowych
akceptowalny) Zmian
N = T P — —4|
Bakterie grupy coli PN-EN SO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 0 |
1 — - -— —_— — —_—
Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 | 0 '
Ogolna liczba * | 5 e
mikroganizméw w | ** PN-EN ISO 6222:2004 jtk 7 1ml bez zmian nieprawidiowych
temp. 22°C / 72h nieprawidtowych |
* Wartos$¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jako§ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
** Wykonano w WESSLING Palska sp. z 0.0., nr akredytacji AB 918, sprawozdanie nr CPO18-002365-1 z dn. 15.02.2018 .
Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-33(10)/17 z dnia 30.06.2017 r.
Sporzadzit: Autoryzowat:
DATR a2 07 . 7y DATA: ()f o7 | 2018
Kisrownik Landi atosiun 2-ca Klerownlia L m
o lérleszm Wichiae> 1t Danit Micklewlc> Wichiacz

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sig wylacznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badari.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Wartos¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, ze stezenie badanej substandji jest nizsze niz granica oznaczalnoSci w zastosowanej metodzie badawcezej.

5. Niepewno$¢ wyniku badania () wyrazona jest niepewnoscig, rozszerzong dla przedziatu ufosci 95% i k=2.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej whasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 19°C.

7. Oznaczanie smaku | zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki $rodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu
na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej, 200 jtk/mi w kranie
konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tabela 2).
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[ - ~ Zleceniodawca ~ Nr zlec—erHI-uery R _
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe }
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 8/2018 z dnia 2-01-2018 r.

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

'Informacje ogéine:

Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z

|dnia 07.08.2017 r.
i

A . | Rodzaj Stan Data  |Datadostarczenia __ Datd
Nr prébki Identyfikacja punktu poboru prébki proébki | pobrania | do Laboratorium plzepll;c;\év:'cslzema
Kicin SUW ul. Poznariska ~ kran | woda do 1 ' ' |
0285/18 za filtrami na wyplywie na sie¢ | spozycia dobry 12.02.2018 | 12.02.2018 12-15.02.2018 |

Identyfikacja metod pobﬁrania_prébek:_ |
pobrane przez personel Laboratorium: Zoltan Wichtacz, Wiestaw Nowicki,
\wg PN-1SO 5667-5:2003, PN-ISO 5667-5:2017:10 (N), PN-EN 1SO 19458:2007 (N)

Wyniki badan:
|

Nr prébki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka T T dopuszczalna
o s 15 i
" X akceptowalna i bez |
Barwa PN-EN 1SO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowaina e |
— — | zmian
1
- ¥ 0,12 akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna TR
— I - . zmian .
Odczyn © PN-EN ISO 10523:2012 |pH 74 6,5-95
Przewodno$é | pyy ) | - i i i
clektryczna PNEN27888:1999  usiem 632 2500
wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C |
brak obcego | akeeptowalny i bez
Smak’ PN- EN 1622:2006, zatacznik G |- smaku (smak nieprawidtowych
akceptowainy) zmian
brak obcego akceptowalny i bez
Zapach 7 PN- EN 1622:2006, zatagcznik C - zapachu (zapach nieprawidtowych
| akceptowal_ny) zmian
Bakterie grupy coli| PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 | 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mt 0 | 0
Ogolna liczba ® ' 0 ' : bz Zrman
mikroganizméw w | ** PN-EN 1SO 6222:2004 jtk 7/ 1ml bez zmian ‘ nieprawidiowych
|temp. 22°C/72h | nieprawidtowych

* Wartoé¢ dopuszczalna w wadzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

** Wykonano w WESSLING Polska sp. z 0.0., nr akredytacji AB 918, sprawozdanie nr CP0O18-002365-1 z dn. 15.02.2018r.
Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-33(10)/17 z dnia 30.06.2017 r.

Sporzadzit: _ Autoryzowal:
ok (Top  DiF [ 02 T
‘ .k Lapoyatorinim

g ratorium

/ i
| _ | toaKerownla LA

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sig wytgcznie do badane| probki.

. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catoéci.

Warto$€ ze znakiem mniejszoéci ,<” 0znacza, 2e stezenie badanej substancii jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawczej.

. Niepewno$¢ wyniku badania () wyrazona jest niepewnos$cia rozszerzong dia przedziatu ufnosci 95% i k=2.

. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektryczne) wiasdciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 19°C.

. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki Srodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu
na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze woda jest akceptowaina pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/iml w kranie

konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tabela 2).
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Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
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Zleceniodawca

(PCa

POLSKIE CENTAUM
AXREDYTACSH

©

BADANIA

AB 1127

Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacle ogolne:
Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z

8/2018 z dnia 2-01-2018 r.

[dnia 07.08.2017 r. ) B B
R I Rodzaj Stan Data Data dostarczenia S
Nr prébki Identyfikacja punktu poboru probki probki pobrania | do Laboratorium | Przeplr;:\g:gzema
"|Czerwonak — Przedszkole, kranw|  woda do I I
0284/18 pomieszczeniu socjalnym spozycia dobry 12.02.2018 12.02.2018 | 12—1?.02.201?
lde_ntyfikacja_metod_pobierania prébe_k: R - -
pobrane przez personel Laboratorium: Zoltan Wichlacz, Wiestaw Nowicki,
wg PN-ISO 5667-5:2003, PN-ISO 5667-5:2017:10 (N), PN-EN ISO 19458:2007 (N) B -
'Wyniki badan: - -
Nr probki * Warto$¢
Parametr | Metoda badawcza Jednostka — TR dopuszezaina
' 5 15
i . akceptowalna | bez
Barwa PN-EN I1SO 7887:2012 metoda D ma/l Pt akceptowalna nieprawidlowyd
N B zmian |
1
. | 0,26 akeeptowaina i bez
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna nidgrawi i
- I | L __zmian :
Odczyn ¢ PN EN ISO 10523:2012 pH 7.4 | 6,5-9,5
Przewodnosé I N =
elektryczna Rdbiketciind . uS/cm 692 2500
wlasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C |
[ i brak obcego 3 akceptowalny | bez
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - smaku (smak nieprawidiowych
 akceptowalny) zZmian
brak obcego akceptowalny i bez
Zapach 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - zapachu (zapach nieprawidiowych
| N | | akcep_towalny) zmian
Bakterie grupy coli| PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100m] 0 | 0
|Escherichiacoli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 INPL / 100ml 0 0
Ogdlna liczba ® | - 0 o e
mikroganizméw w | ** PN-EN 1SO 6222:2004 jtik/ 1ml bez zmian e ?:&mch
temp. 22°C / 72h | nigprawidiowych P |

* Wartos¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

** Wykonano w WESSLING Polska sp. z 0.0., nr akredytacji AB 918, sprawozdanie nr CPO18-002365-1 z dn. 15.02.2018 r.

Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-33(10)/17 z dnia 30.06.2017 r.

Sporzadzit: Autoryzowat:
DATA: {€.02. 00 (% | pata 1707 2= /3
' * ca Kigrownlka Laboratorium

. ﬂan% _ﬁ:migwmm

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sig wyiacznie do badanej prébki.

Klient ma prawo zgloszenia rekiamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikow badari.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Wartos¢ ze znakiem mnigjszosci <" oznacza, ze stezenie badanej substancii jest nizsze niz granica cznaczainoéci w zastosowanej metodzie badawczej.
5. Niepewno$¢ wyniku badania (+) wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2.
6.
7.

N

W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 19°C.

Oznaczanie smaku | zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki Srodowiskowe nie miaty negatywnego wplywu
na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jti/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie
konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tabela 2).
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! B4 SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN s on
N4
Saw Nr 14352018 S
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce RAma
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127 I
Zleceniodawca - _I_ Nr zlecenia / umowy - -
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 8/2018 z dnia 2-01-2018r.
L 62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1 -
'Informacje ogélne:
Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-38(6)/17 z
dnia 07.08.2017r. N o
_ . Rodzaj Stan Data Data dostarczenia Dl
Nr probki Identyfikacja punktu poboru probk prébki pobrania | do Laboratorium przepll;z\:’v:gzema
Czerwonak SUW ul. Okregzna, kran woda do
0283/18 za filtrami na wyplywie do sieci | spozycia dobry 12.02.2018 ‘ 12.02.2018 | 12-15.02.2018
Identyfikacja metod pobierania prébek: N B
| pobrane przez personel Laboratorium: Zoltan Wichtacz, Wiestaw Nowicki,
wg PN-ISO 5667-5:2003, PN-1SO 5667-5:2017:10 (N), PN-EN 1SO 19458:2007 (N) B
\Wyniki badari: B -
Nr prébki * Warto$é
Parametr | Metoda badawcza Jednostka 02838 | ! dopuszczaina
o 5 [ 15
1 . akeeptowalna i bez
Barwa IPN EN ISO 7887:2012 metoda D | mg/l Pt akceptowaina niepravidt
I zmian
| 1
. 0,28 akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna rernd ch
| —— L Zmian
Odczyn ¢ PN-EN ISO 10523:2012 pH 7.4 6,5-95
"Przewodnosé -~ . | - — e 2
elektryczna [N-EN 27638:1909 . uS/cm 693 2500
wiagciwa © automatyczna kompensacja do 25°C
Wi i brak obcego akceptowalny i bez
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - smaku (smak nieprawictowych
I akceptowalny) Zmian |
brak obcego akceptowalny i bez |
Zapach 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - zapachu (zapach nieprawidiowych
. I | | akceptow_alrﬂ | Zmian
Bakterie grupy coli| PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100ml | 0 0
Escherichia coli PN-EN I1SO 9308-2:2014-06 NPL /7 100ml 0 | 0
Ogolna liczba @ 0 | b T
mikroganizméw w | ™ PN-EN 1SO 6222:2004 jtk 7 1ml bez zmian nieprawidiowych
|temp. 22°C/72h | | nieprawidtowych [
* Warto§¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jako§ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
** Wykonano w WESSLING Polska sp. z 0.0., nr akredytacji AB 918, sprawozdanie nr CPO18-002365-1 z dn. 15.02.2018 r.
Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-33(10)/17 z dnia 30.06.2017 r.
Sporzadzit: Autoryzowat:
DATA: /,f_ 07 . L)_/\_},@ DATA: /f,,,? . 201f

2 Kierownlka Laborstortum, |

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sig wytacznie do badanej prébki.

Kiient ma prawo zgloszenia reklamaciji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badari.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

Warto$¢ ze znakiem mnigjszosci ,<” oznacza, ze stezenie badanej substancii jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawcze).
Niepewnos$¢ wyniku badania (x) wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong dla przedziatu ufnosci 96% i k=2.

W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 19°C.

Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki $rodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu
na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, Zze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej, 200 jtk/ml w kranie
konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zal. nr 1, C, tabela 2).
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INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz
o0s. Rusa 9/62, 61-245 Poznan

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 145.1s2018

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

PCA

POLSKIE CENTAUM |
ARREDYYALJ!

©

BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe

Sp. z o0.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogolne:
Monitoring kontrolny wody przeznaczonej do spozycia wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzja nr HK-420/0-38(6)/17 z

Nr zlecenia / umowy

EGZEMPT 4 %

8/2018 z dnia 2-01-2018 r.

INFORMACY Ny
|

dnia 07.08.2017 . - B B B o )
. T Rodzaj Stan Data Data dostarczenia Datd,
Nr probki Identyfikacja punktu poboru prébki prébki pobrania | do Laboratorium przep;:\év::zema
0283/18 Czerwonak SUW ul. Okrezna — kra| ;"’;’:2? gl‘; dobry 12.02.2018 12.02.2018 | 12-15.02.2018
Czerwonak — Przedszkole, kran w . woda do
0284/18 pomieszczeniu sogjalnym spozycia dobry 12.02.2018 12.02.2018 | 12-15.02.2018 |
- 4— |
Kicin SUW ul. Poznariska - kran woda do
0285/18 za filtrami na wyplywie na sie¢ spozycia dobry 12.02.2018 12.02.2018 | 12-15.02.2018
UG ul. Zrédlana 39, kran w woda do
0286/18 lazience spozycia dobry 12.02.2018 12.02.2018 | 12-15.02.2018
Promice SUW ~ kran za filtrami na woda do
0287118 wyplywie na siec spozycia dobry | 12.02.2018 12.02.2018 | 12-15.02.2018
! Bolechowo — sie€¢, Szkola Podst. | woda do '
0288/18 ul. Wojska Polskiego, kran w o dobry 12.02.2018 12.02.2018 | 12-15.02.2018
kuchni spozycia
Identyfikacja metod _p?gie_@nié prébek:
pobrane przez personel Laboratorium: Zoltan Wichtacz, Wiestaw Nowicki,
wg PN-ISO 5667-5:2003, PN-ISO 5667-5:2017:10 (), PN-EN ISO 19458:2007 (v
Wyniki badar: B
' Nr prébki * Warto6
Parametr Metoda badawcza Jednostka i —d
| 0283/18 028418 |  0285/18 dopuszczaina
[ o S
) . 5 5 5 akéeptowalna i bez
Barwa PREEN ISO 7867:2012 metoda B mg/t Pt akceptowalna akceptowalna akceptowalna nieprawidiowych
zmian
- N B 1
. 0,28 0,26 0,12 akceptowalna i bez
Metnosc PN-EN IS0 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna | akceptowalna akceptowalna | nieprawidiowych
zmiah
Odczyn & PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,4 7.4 7.4 6,5~-95
Przewodno$é . R
elektryczna PN-EN 27888:1999 uS/em 693 692 632 2500
wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C |
brak obcego brak obcego brak obcego ' akceptawalny i bez
Smak 7 PN- EN 1622:2008, zatacznik C - smaku (smak smaku (smak smaku (smak nieprawidlowych
I L | akeeptowalny) | akceptowalny) akceptowalny) | zmian
brak obcego | brak obcego brak obcego | akceptowalny i bez
Zapach 7 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - zapachu (zapach | zapachu (zapach | zapachu (zapach | nieprawidlowych
| o akceptowalny) akceptowalny) akceptowainy) zmian
| Bakterie grupy coli | PN-EN SO 9308-2:2014-06 NPL /7 100mi 0 0 1 0
| Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 0 0 0
Ogolna liczba © " 0 0 0 bez zmmi
mikroganizméw w | ** PN-EN 1SO 6222:2004 jtk / 1ml bez zmian bez zmian bez zmian i
temp. 22°C / 72h |l | nieprawictowych | nieprawidiowych | nieprawidiowych e e
PO-15/Z-01 Strona1z2 Wydanie 6 z dnia 24.01.2013




INTERDYSCYPLINARNY ZESPOL BADAWCZY SALUBRIS dr Danuta Mickiewicz-Wichtacz
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@ SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN o e ||
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‘ Laboratorium SALUBRIS, ul Poznafnska 2, 63-004 Tulce | EADANE |
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127

Wyniki badan:

Cens O VES
Parametr Metoda badawcza Jednostka | Nr prébkl dopv::zrzﬁfna
] - | | 0286/18 | 0287/18 | 0288/18 [ e |
5 10 5 o
N . akceptowalna i bez
Barwa PRSEN 1SO 7857:2012 meteda D mg/i Pt akceptowaina akceptowalna akceptowalna nieprawidtowych
zmian
I T | < — 1 ==
: : 0,10 048 | 018 akeeptowaina | bez
lllefosi PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | nieprawidiowych
Odczyn © | PN-EN 1SO 10523:2012 pH 7.4 | 7.4 7.4 | 65-95
Przewodnosé . '
elektryczna PNEN27888:1999 usiem 632 1001 626 2500
wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C
brak obcego | brak obcego brak obcego [ akceptowalny i bez '
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - smaku (smak smaku (smak smaku (smai nieprawidtowych
- akceptowalny) | akceptowalny) | akeceptowalny) zmian |
brak obcego | brakobcego | brak obcego | akeeptowsinyibez ]
Zapach’ PN- EN 1622:2008, zatacznik C [ zapachu (zapach | zapachu (zapach  zapachu (zapach | nieprawidiowych
| N | akceptowalny) akceptowalny) akceptowalny) zmian
Bakierie grupy coli | PN-EN iSO 9308-2:2014-06 : NPL / 100ml 0 18 0 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 'NPL / 100m! 0 | 0 | 0 0
Ogélna liczba 5 | 120 12 bezzmian |
mikroganizméw w | ** PN-EN 1SO 6222:2004 jtk / 1mi bez zmian bez zmian bez zmian nieprawidlowych
temp. 22°C/72h | ) B | | nieprawidiowych | nieprawidlowych | nieprawidtowych
* Wartos¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)
** Wykonano w WESSLING Polska sp. z 0.0., nr akredytacji AB 918, sprawozdanie nr CPO18-002365-1 z dn. 15.02.2018 .
Metody badawcze zatwierdzone przez PPIS decyzjg nr HK-420/0-33(10)/17 z dnia 30.06.2017 r.
Sporzadzit: Autoryzowat: =
[DATA bATA: (I 72 Qos@ |

Uwagi:

Wyniki odnosza si¢ wylgcznie do badanej probki.

Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cato$ci.

Wartoéé ze znakiem mniejszoéci ,<” oznacza, Ze stezenie badanej substangji jest nizsze niz granica oznaczalno$ci w zastosowanej metodzie badawczej.

Niepewno$¢ wyniku badania (+) wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2.

W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 19°C.

Oznaczanie smaku | zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania prébki. Warunki Srodowiskowe nie miaty negatywnego wptywu

na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej, 200 jtk/ml w kranie
konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, fabela 2).
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN
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Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe
8Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogéine:

Badanie sklarowanych wéd z ptukania filtréw na stacji uzdatniania wody.

0348/18 Potasze SUW

Nr probki Identyfikacja punktu poboru

Nr 194s2018 =
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznaiiska 2, 63-004 Tulce W
61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl
Nr zlecenia / umowy
8/2018 z dnia 2-01-2018 r.

Rodzaj | Stan = Data | D [ ~ Data -

P Ce it . ostarczenia do przeprowadzenia

probki prébki | pobrania || aporatorium _ badafi

‘ poptuczyny ‘ dobry 14.02.2018

14.02.2018 14-16.02.2018 |

Identyfikacja metod pobierania prébek:

PN-ISO 5667-10:1997, pobrane przez personel Laboratorium

‘Wyniki badarn:

Uwagi:

AT Miokiowicz-Wichiag

1. Wyniki odnosz3 sie wylgcznie do badanej probki.
2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badarn.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

PO-15/2-01

Strona 1z 1

' Nr prébki
Parametr Metoda badawcza Jednostka 0348118 | |
- e — — T —
Zawiesina ogdélna | PN-EN 872:2007/Ap1:2007 mg/l 6 |
' i
Zelazo ogbine PN-ISO 8288:2002 mg/l Fe 0,39 |
Sporzadzit: Autoryzowat:
DATA T o 07 o DATA 70 97 o €
" ¢a Klgrowni .
oy -] oriy wd Klar‘rmglka %ﬂun.
| [ D7

‘anuta Mickiowjez-Wichiacy
~

Wydanie 5 z dnia 12.08.2011






