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Zleceniodawca ] Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe |
| Sp. z o0.0. z siedzibg w Czerwonaku |
| 62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1 |

29/2021 z dnia 18-01-2021r.

Informacje ogdine:
Badanie wady przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia

zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r. ‘

. " Data Data
. Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data . .
Nr prébki pobierania probki prébki pobrania dm:;::;:r:o plzep;g\g:gzema
Bolechowo SUW — kran do woda do
2745/21 pobierania probek ) spozycia dobry 17.11.2021 17.11.2021 17-20.11.2021

:'Identyfikacja metod pobierania probek: B - |
| pob_rane przez perso_nel Laboratorium: Wiestaw Nowic_lgi wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN iSO 19458:2007 B
Wyniki badarn:
Nr prébki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka T dopuszezairia
B _ 5 | 155, akceptowainai
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/i Pt akceptowaina e
& . 0,26 1, ah:eptml-'\aibez
| Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU skospiowsina o] e ek
| Odczyn (pH) © PN-EN iSO 10523:2012 |- 7.5 65-95
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999
wiasciwa & automatyczna kompensacja do 25°C HSfem 452 : 2_590
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zafgcznik C - Bhosprinitmirio Sl
brak obcego zapachu en ibez
Zapach’ PN- EN 1622:20086, zatgcznik C - (zapach RCeptHry s
P q akoez:tr:valny) nieprawidtowych zmian
Bakterie grupy coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0
| Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 0
Ogélna liczba mikroorganizmow _ . 26 bez nieprawicowych
w (22+2)°C po (68+4)h PN-EN IS0 6222:2004 jtk/1mi bezme;rna\gndbwydl o

* Wartoéé dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonei a:-

spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294,

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sie wylgcznie do badanej prabki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu ofrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Wartos¢ ze znakiem mniejszosci <" oznacza, ze stezenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawczej.

5. Niepewnos¢ wyniku (1) lub [ ; ] dla probek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewnosé metody badawezej oraz pobierania probek i oszacowana jest dia
przedzialu ufnosci 95% i k=2. Dla metod mikrobiologicznych niepewnosé jest oszacowana na podstawie odchylenia standardowego odtwarzainosci wewnatrzlaboratoryjnej.
W przypadku gdy wartoéé niepewnosci ma znaczenie dla oceny zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartoSciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badan.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektryczne] wiasciwej temperatura pomiaru probki wynasita: 16,3°C + 0,5°C.
7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki érodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu ne pomiar.
Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu,

8. Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 Jtkiml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej, 200 jtk/mi w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz.

2284, Zat. nr 1, C, tabela 2). Pozadana wartoéé barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Stwierdzenie zgodnosci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikdw z wyspecyfikowanymi wartogciami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra

Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.V.
ILAC-G8:06/2019: p. 4.2.2.°chroniona akceptacja” Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu $3 zgodne z wymaganiami.

2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg

Sporzadzit: Autoryzowat: )
DATA: 25.11.2021 [pATA: 25.11.2021 ]
V}:’m Z-ca Karownlka ratorium
' L £/ ) g ,2.
)évmlﬁ\lﬁ o :
- koniec sprawozdania -
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Laboratorium SALUBRIS, ul Poznaiska 2, 63-004 Tulce =
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pi ) |
~ Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy |
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
| Sp.z 0.0.2 siedziba w Czerwonaku | 29/2021 z dnia 18-01-2021 r. '
[ 62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1 | |
Informacje ogéine:
Badanie wody przeznaczonej do spoZycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
|zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.
[ . . Data Data
P Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data . .
Nr probki pobierania probiki prébki pobrania | Pstarczenia do | przeprowadzenia
| Promnice SUW - kran do woda do
l 2743/21 pobierania probek l spozycia dobry 17.11.2021 17.11.2021 17-20.11.2021
|' Identyfikacja metod pobierania prébek: i - )
_pibrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007
Wyniki badan:
d J th Nr prébki * Warto&é
Parametr Metoda badawcza ednostka 27321 dopuszczalna
[ N 5 15, akoeptowainai
_ Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/t Pt akceptowalna bezmegnal;mwym
; 0,27 1, akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna | nieprawidtowych 2mien
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 7.3 | 65-95
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
wiasciwa ¢ automatyczna kompensacja do 25°C ! uS/em ot | 2300
. . brak obcego smaku akesptowalny i bez
Smak 7 | PN- EN 1622:2006, zalgcznik C - (smak akeeptowainy) nieprawidiowych zmisn
) ) B brak obcego zapachu -
Zapach 7 PN- EN 1622:20086, zatacznik C - ch S il
; p _za aczni ako(ez:tﬁvalny) . nieprawiciowych zmian.
| Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 i NPL / 100ml 0 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 INPL /100ml 0 0
84
Ogélna liczba mikroorganizméw 8 . . . [62;112] bez nieprawidiowych
W (22+2)°C po (68+4)h PN-EN IS0 6222:2004 jtk/ 1ml bez nicpravw e
Zmian

* Warto$¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar,

3. Bez pisemne] zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto§¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, 2e stezenie badanej substancii jest nizsze niz granica oznaczainosci w zastosowanej metodzie badawcze;,

5. Niepewnos¢ wyniku (1) lub [ ; ] dia prébek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewno$¢ metody badawczej oraz pobierania prébek i oszacowana jest dia
przedzialu ufnodci 95% i k=2. Dia metod mikrobiologicznych niepewnodé jest oszacowana na podstawie odchylenia standardowego odtwarzainosci wewnagtrziaboratoryinej.
W przypadku gdy warto$¢ niepewnosci ma znaczenie dla oceny zgodnosci z wyspecyfikowanymi warto&ciami granicznyimi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badan.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elekirycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 16,3°C + 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w migjscu pobierania prébki. Warunki érodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar.
Brak oboego smaku i zapachu wody oznacza, 2o woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu,

8. Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/mi w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz.
2294, Zal. nr 1, C, tabela 2). Pozadana wartos¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PUl.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Stwierdzenie zgodnosci odbywa sie poprzez poréwnanie otrzymanych wynikow z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg
ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2."chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sa zgodne z wymaganiami.

Sporzadzit: Autoryzowat:
[DATA: 25.11.2021 | [DATA 25.11.2021
thm mn'a' m Z-ca Klgrownlka ratoribm
/ N ! ).
W Ronleszhs Wicii it
- koniec sprawozdanie -
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Nr 147752021 © ‘
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce PR
| tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB Ha7_ |
|___ Zleceniodawca ] _ Nr zlecenia / umowy B
| Gminne Przeds!ebiqrstwo Wodociggowe _
| Sp. z 0.0. z siedziba w Czerwonaku 29/2021 z dnia 18-01-2021 r.

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

- — ———
|Informacje ogéine:
Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametrow grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzja nr HK-8011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.

— I . Data | Data
. Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data | . .
Nr probki pobierania | prébki prébki pobrania dt:tba‘:;e::;‘a‘mdo | plzepbr:\:jvggzema
= TR [ 1 _ | TR
Annowo SUW — kran do woda do [
2742121 pobierania prébek spozycia : dobry | 17.11.2021 17.11.2021 17-20.11.2021
'ldentyﬁkacja metod pobierania prébek: B ) -
pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007 B B
Wyniki badari: |
P Metoda bad Jednostk bir probki Wartosé
arametr etoda badawcza ednostka STao5] = dopuszczalna
_ R n [ 10 [ 15, akcaptowaina |
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowalna beznlapzt:i\;n:lwwm :
. S S— _ |
& & . 0,46 1, akoeptowalna | bez
Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU akeepiowalna Al el
Odczyn (pH) | PN-EN ISO 10623:2012 - i 7.4 ' 6,5-9,5
Przewodnosé elektryczna 'PN-EN 27888:1999 B
wiasciwa ¢ i | automatyczna kompensacja do 25°C | wS/em 473 I st
Smak 7 |PN- EN 1622:2006, zatacznik C - i b et oo
[ o T ' brak obcego zapachu | X
Zapach 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - h imp eI
p zatgczni ..' . é:;%‘:vcalny) | nieprawidtowych zmien
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mt 0 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 'NPL / 100ml 0 0
| Ogéina liczba mikroorganizmow 8 ; . 2 bez nieprawidlowych
W (22+2)°C po (68+4)h | PN-EN ISO 6222:2004 jtk / 1ml bezmepzina\ir;lndlcwym s

* Warto$¢ dopuszczaina w wodzie do picia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jako$ct wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sig wytgeznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamagji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikow badar.

3. Bez pisemnej zgady Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto$¢ ze znakiem mniegjszoéci ,<* oznacza, e stgzenie badanej substanci jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawczej.

5. Niepewnos¢ wyniku (x) Iub [ ; | dla probek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewnos¢ metody badawczej oraz pobierania prébek i oszacowana jest dla
przedziatu ufnosci 95% i k=2. Dla metod mikrobiologicznych niepewnosé jest oszacowana na podstawie odchylenia standardowego odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjne;.
W przypadku gdy wartoéé niepewnosci ma znaczenie dla oceny zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badan,

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elekirycznej wlasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 16,3°C + 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobigrania probki. Warunki srodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar.
Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, e woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczala 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/mi w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz.
2234, Zal. rr 1, C, tabela 2). Pozadana wartos¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PYl.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem
Stwierdzenie zgodnosci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikow z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg
ILAC-G8:08/2019: p. 4.2.2."chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sa zgodne 2 wymaganiami.

Sporzadzit: o Autoryzowal:
DATA: 25.11.2021 ] [DATA 25.11.2021
- koniec sprawozdania -
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Nr 147652021 ©
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznafiska 2, 63-004 Tulce Zon A
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl ) AB 1127
Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy

Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku
| 62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

|

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe }
| 29/2021 z dnia 18-01-2021 r.
|

Informacje ogéine:
Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.

) . Data Data
. Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data . .
Hr probki | pobierania préobki probki pobrania . dgam,:;':;zrgo p nep;g\g:gzema
Potasze SUW — kran do woda do [
2741721 |pobierania probek  spozycia dobry 17.11.2021 17.11.2021 ‘ 17—20.11.202
m:lentyfik_acja metod pobierania prébek: - -
pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007 -
'Wyniki badan:
f | Nr probki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka T G
N N ' | 10 15°, akosptowalnai
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceplowalna bamegnammdlwym
.. . 0,54 1, akceptowaina i bez
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna W i
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 7.4 . 65-95
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999 .
| wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C HSicm G54 L | - 2200
. . brak ku akee ibez
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zalacznk C |- (e daptouie) ripravdony 2
o i brak obcego zapachu .
Zapach? PN- EN 1622:2006, ik C - ch ey b
i p 2alacan; - akc(ez:t%z:valny) _ naeplamdowych Zmiar:
Bakterie grupy coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL 7 100ml | 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL/100ml | 0 0
Ogdlna liczba mikroorganizméw 2 B . . 2 bez nieprawidiowych
W (22£2)°C po (68+4)h PN-EN ISO 6222:2004 jtk / 1mi bez me;;r:»in:ndowydl | e

~ Wartos¢ dopuszezalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 1. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu ofrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powislane inaczej jak tytko w calosci.

4. Warto§¢ ze znakiem mniejszosci ,<* oznacza, 2e stezenie badanej substancii jest nizeze niz granica omaczalnosci w zastosowanej metodzie badawcze,

5. Niepewnos¢ wyniku (+) lub { ; ] dla probek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewno$é metody badawczej oraz pobierania probek i oszacowana jest dia
przedziatu ufno$ci 95% i k=2. Dia metod mikrobiologicznych niepewnoéé jest oszacowana na podstawie odchylenia standardowego odiwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjne;.
W przypadku gdy wartosé niepewnosci ma znaczenie dla oceny zgodnosci z wyspecyfikowanymi warlosciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badari.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 16,3°C + 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez persone! Laboratorium wykonano w miejscu pobierania prébki. Warunki Srodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar.
Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze woda jest akeeptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogbina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz.
2294, Zgth. nr 1, C, tabela 2). Pozadana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pl

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Stwierdzenie zgodnosci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikow z wyspecyfikowanymi wartoéciami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg
ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sg zgodne z wymaganiami.
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- BADANIA
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl R
B ) Zleceniodawca | Nr zlecenia / umowy |
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe | |
‘ Sp. z o.0.z siedzibg w Czerwonaku 29/2021 z dnia 18-01-2021 1.
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1
'Informacije ogélne:
Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-0011.1.1 3.2021 z dn. 16.04.2021 r.
. R Data Data
- Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data . R
Hr probki pobierania prébki prébki pobrania df:ﬁ:;i';;ﬂ:" przepbrzgzgzei.
Kicin SUW — kran do pobierania woda do »
N 2740/21 probek spazycia df:bry 17.11.2021 17.11.2021 | 17-20.11.2021
me;tyfikacja metod pobierania prébek: - B )
; pobrane przez personel Laboratorium: Wieslaw Nowiclii wg PN-ISO 5667-5:201 7-10, PN-EN 1SO 19458:2007
Wyniki badan:
[ Nr prébki * Wartosé
Parametr I Metoda badawcza Jednostka T - f.doru=TooY\ha
| ] 5 152, akesptowalna i
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/t Pt akceptowalna bezme;nmmdmym
. 0,18 1, akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akcepiowaina ey el
Odczyn (pH) PN-EN ISO 10523:2012 - 7.4 . 65-95
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
 wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C - | HSicm Lol =N = { : 2500_
. ; brak smaku - ibez
| Smak” PN- EN 1622:2006, zatacznik C - i Shulocin) s T
I brak obcego zapachu . f
Zapach 7 PN- EN 1622:20086, ik C - ch akosplowainy | bez
apac i zatacan| ako(ez:tey\aualny) WSS S e
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 7 100ml 0 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mt 4]
Ogélna liczba mikroorganizmow @ . - 1 bez nieprawidiowych
w (2242)°C po (68+4)h PN-EN ISO 6222:2004 I jtk 7 1ml boz riepravidouych e
S ——

~ Warto¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 . w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez iudzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wylgcznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

4. Wartos¢ ze znakiem mniejszosci < oznacza, Ze stezenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawczej.

5. Niepewnosé wyniku (z) lub [ ; ] dla probek pabranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewnosé metody badawczej oraz pobierania probek i oszacowana jest dla
przedziatu ufnosci 95% i k=2. Dla metod mikrobiologicznych niepewnasé jest oszacowana na podstawie odchylenia standardowego odtwarzalnosci wewnatrziaboratoryjne;.
W przypadku gdy warto$¢ niepewnosci ma znaczenie dla oceny zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartociami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badar.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektryczne) wiasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 16,3°C + 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w misjscu pobierania prébki. Warunki érodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar.
Brak oboego smaku i zapachu wody cznacza, 26 woda jest akceptowaina pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sie, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jti/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/mi w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz.
2294, Zal. nr 1, C, tabeia 2). Pozadana wartoé barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Stwierdzenie zgodnosci odbywa si¢ poprzez poréwnanie otrzymanych wynikow z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi okreglonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg
ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sg zgodne z wymaganiami.

Sporzadzit: B Autoryzowat:
[pATA: 25.11.2021 ] [paTA: 25.11.2021 ]
' WWLWMW Z-ca Klerownika Laboratorium
' ...... k :iaﬁz | ﬁfnm HJ-Q&::M‘ Iacz
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BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy

Sp. z 0.0. z siedziba w Czerwonaku

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe |
| 29/2021 z dnia 18-01-2021 r.
[

62-028 Kozieglowy ul. Piaskowa 1

'Informacje ogéine:

Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitaringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
|zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwie

rdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-8011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.

: i Data Data
. Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data . .
| Nr prébki pobierania prébki I probki pobrania dmmr:tiﬂ:mdo przepl;:\:jvggzema
Czerwonak SUW ul. Okrezna woda do |
2739/21 \kran do pobierania probek spozycia dobry ‘ 17.11.2021 17.11.2021 17-20.11.2021 |
| Identyfikacja metod pobi;raﬁa prébek: |
pobrane przez personel Laboratorium: Wies_}g-lw Nowicki wg PN:ISO §667—5:201 7-10, PN-EN I1SO 19458:2007
|Wyniki badari: )
Nr prébki * Warto$é
Parametr Metoda badawcza Jednostka BT doplisstzaing
] 5 {5ES gakcepingalna i
Barwa PN-EN 1SO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowalna b&negnm;ndmuym
.. : 0,37 . 1 akeeplmval;maibez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna nieprawidiowych zmian
Odczyn (pH) ¢ PN-EN ISO 10523:2012 - 73 65-95
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999 .
wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C pSicm 63 250_0
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zalacznik C - e el
) brak obcego zapachu . o 3
Zapach 7 PN- EN 1622:20086, zatacznik C - ch 2SRy (e
[ apac zalgezn! | akc(ezpatrc,ﬁvalny) n PN
Bakterie grupy coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0
Ogélna liczba mikroorganizmow 2 . . 2 . bez nieprawidiowych
w (22+2)°C po (684)h PN-EN ISO 6222:2004 Ijtk /1mi | beznleg“a?:ndowydw iy

* Wartos¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzenier Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 . w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez fudzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisernej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, e stgzenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawczej.

5. Niepewnos¢ wyniku () lub [ ; ] dia probek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewno$¢ metody badawczej oraz pobierania probek i oszacowana jest dla
przedzialu ufnosci 95% i k=2. Dla metod mikrobiologicznych niepewnosé jest oszacowana na podstawie odchylenia standardowego odtwarzalnosci wewnagtrziaboratoryinej.
W przypadku gdy warto$é niepewnoéci ma znaczenie dla oceny zgodno$ci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badar.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 16,3°C x 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki Srodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomier.
Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, e woda jest akceptowalna pod wzgledem smak i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowsj, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz.
2294, Zal. nr 1, C, tabela 2). Pozgdana warto$é barwy w wodzie w kranie konsumenta ~ do15 mg P/l

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiem

Stwierdzenie zgodnoéci odbywa si¢ poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg

ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sa zgodne z

maganiami.
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