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SALUBRIS Sp. z 0. 0. Sp. K. ul. Poznanska 2, 63-004 Tuice

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 683s2021

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

PoLsxiz CENTRUM
AKREDYTACSH

©

BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca

-Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o0.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

28/2021 z dnia 13-02-2020 .

Informacje ogéine:

Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy B objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.

. | - Data
. identyfikacja punktu | ‘Rodzaj Stan Data Data dostarczenia "
Nr prébki pobierania | probki probki pobrania | doLaboratorium | PZeProwadzenia
Promnice; szkota Bolechowo — W woda do . |
1289/21 kran w szkolnej kuchni ‘ spozycia dobry 15.06.2021 15.06.2021 15~24.06.2021 |
Identyfikacja metod pobierania prébek:
pobrane przez personel Laboratorium: Wiesfaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN SO 19458:2007
Wyniki badan: 7
Parametr Metoda bad Jednostka Nr probid " Wartodt
‘arame etoda badawcza ednos 1289721 dopteEE S
Amonowy jon . PN-EN 1SO 14911:2002 | mg/l NH, <0,10 0,50
! <$
Antymon PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Sb ,‘ 08 5,0
Arsen ~ |PN-ENISO 11885:2009 Hg/t As <5 10
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/I NO, } 0,62 50
Azotyny | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 'N02 ; <0,05 0,10/0,50
: 5 15 2, akceptowaina t bez
Barwa | PN-EN SO 7887:2012 metoda D mg/l Pt P A Moo ier :
Bor PN-EN 1SO 11885:2009 {mg/l B i 0,014 1,0
Bromiany B * PN-EN ISO 15061:2003 ugf! l <5 10
Chiorki PN-EN 1S0 10304-1:2009+AC:2012 mg/l Cl ' 21,0 250
’ : P, “ PB/PPP-7 wyd.4 z 01.10.2018 : -
Chilor zwigzany (chioraminy) (it et mm‘immmm oo ionen | M/ < 0,10 0,5
Chrom PN-EN ISO 15586:2005. ug/i Cr <1 50
| Cyjanki ogéine ** PN-EN ISO 14403-2012 ug/t CN <5 50
Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 'mg/l F <0,10 1,5
Glin PN-EN SO 11885:2009 Hagh Al <10 200
Kadm - PN-EN.ISO 11885:2099_7 ) g/t Cd <05 5,0
Magnez | PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Mg 14,9 7-125
Mangan PN-EN 1SO 11885:2009 wl g/l Mn 1,7 50
Ton : i 0,14 1, ekoeptowainaibez |
Metnosc PN-EN IS0 7027-1:2016-09 ENTU akceptowalna i ! n |
Miedz PN-EN SO 11885:2009 | mg/t Cu B 0,0041 2,0
Nikiel PN-EN 1SO 11885:2009 ugh Ni <3 20
Odczyn (pH) © PN-EN IS0 105232012 - 7.2 6,5-95
Oibw PN-EN I1SO 11885:2009 .mg/l Pb. <5 10
3,2 . ]
Qg6iny wegiel organiczny PN-EN 1484:1999 mg/l C bez pieprawidiowych SR ey oych
Zmian
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
wiasciwa ¢ autematyczna kompensacija do 25°C HS/em 660 2500
Rteé - PN-EN 12338:2001 ygll Hg <0,1 1,0
Selen PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Se E <5 10
Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l SO, } 100 250
! s e ; brak ku ibez
Smak ” PN- EN 1622:2008, zatgcznik C :_7 ‘ (smomw) : m%‘man
sed PN-EN SO 14911:2002 mg/l Na 14 200
Srebro PN-EN 1SO 15586:2005 mg/l Ag | <0001 LOQ 0,001 . 0,010
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SALUBRIS Sp. z 0. 0. Sp. K. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce
SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN e
Nr 68352021 %
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznafnska 2, 63-004 Tuice B ToT
te! 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl
Nr probki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza  Jednostka 12521 dopuszczaina |
Twardo$€ogoina | PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 'mg/l CaCO, 336 60 ~ 500
Wapn ‘ PN-EN 18O 14911:2002 mg/l Ca 110 -
brak obcego zapachu ¥ = 7
’ PN- EN 1622:2006, i - ch aloeplowainyibez

Zapach EN 1622:2008, zalgcznik C N é::fai, . rieprawidiowych zrian
Zelazo PN-EN I1SO 11885:2009 ug/l Fe 16 200
Benzo(a)piren ** PB/PCh-4 wyd.4 z 01.10.2018 ug/l | < 0,003 0,010
Suma 4 WWA - z obliczen ** PB/PCh-4 wyd.4 z 01.10.2018 ug/t < 0,005 0,10
Suma pestycyddéw — z obliczen ** PN-EN ISO 6468:2002 g/t < 0,020 0,50
Trichlorometan |** PN-EN 1SO 15680:2008 paft 3.4 30
Bromodichloro-metan ** PN-EN ISO 15680:2008 Mg/t <20 15
Suma THM -z obliczen ** PN-EN 1SO 15680:2008 Mgl 3,4 100
Suma tri- i tetrachloroetenu e . — ) - T

— 7 obliczeri PN-EN 1SO 15680:2008. ug/l. <20 10
1,2-Dichchloroetan ** PN:EN (SO 15680:2008 [pgl < 0,50 3,0
Benzen ** PN-EN ISO 15680:2008 pa/l <0,50 1,0
Bakterie grupy coli PN-EN.1SO.9308-2:2014-06 . NPL / 100ml 0 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL 7 100ml o 0
| Enterokoki (Paciorkowce katowe) |** PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk / 100ml o 0
| Clostridium perfringens e _ oA L

(iacznie ze sporami) PN-EN IS0 14189:2016-10 jtk / 100ml 0 0
"Ogélna liczba mikroorganizmow @ . oo _— 1 bez nisprawidiowych
w (22+2)°C po (684)h PN-EN IS0 6222:2004 jtk /- 1ml bez mmdawych Zrian

* Warto$é dopuszczalna w wodzie do picia zgednie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12:2017 r. w sprawie jako$ci wody. przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku azotynéw wartos¢ dopuszczalha 0,10 mg/l dotyczy SUW, wartosé 0,50 mg/l dotyczy wody na sieci.

** Wykonano w AQUANET Laboratorium Sp. z 0.0., nr akredytacji AB 700, sprawozdanié nr 411P/15.06:2021-1/2" z dn. 24.06.2021 r. Métody badawcze
zatwierdzone przez PPIS decyzjg nr HK-WSP:9011.3.81.2021 zdn. 11.06.2021 r.

Sporzadzit:

DATA:

Autoryzowat:
Lo 6

[pATA:

dpllinieszka Wichiacy

Uwagi:

1. Wyniki ednoszg-si¢ wylgcznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacii w ciggu 14 dni'od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.’

3. Bez pisemnej zgody. Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w. catosci. -

4, Warto$¢ ze znakiem mniejszoéci ,<" 0znacza, ze stezenie badanej substancij jest nizsze niz granica ozraczalnoéci wzastosowanej metodzie badawczej. Wyniki uzyskane dla-antymonu
ponize| zakresu akredvtowanego, ale rowne lub powyzei aranicy wykrywalnosci wynoszacei 0,2 ug/l pedkrestono.

5. Niepewnos¢ wyniky badania.(x).lub. [ ; ] wyrazona jest nlepawnoéma rozszerzong dia przedzqa!u ufnosci 95%.i k=2..W. przypadku. gdy warto$¢ niepewnoesci ma znaczenie.
dla oceny zgadnosci z wyspecyf“ ikowanyri wartosciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badan.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 21,8°C £ 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku.i zapachu przez personel Laboratorium wykonano.w miejscu pobierania prébki. Warunki érodmmskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego
smaku i zapachu wody oznaicza, ze woda jest-akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby og6ina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta
(Pz.U). 2017 poz. 2294, Zat nr 1, C, tabela 2). Pozadana warto$é barwy w-wodzie-w kranie konsumenta— do15 mg Pt#.

9. Wyniki otrzymane metada akredytowana, ale panizsj zakresu akredytowanego podkresiono (wynik nieakredytowany). Granica wykrywalno$ci oznaczania antymonu wynosi 0,2 pgil.
Whyniki prezentowane ponizej dolnego zakresu akredytadii sg istotne z punkiu widzenia-stwierdzenia zgodnosci. Norma PN-EN 12338:2001 zostata wycofana przez PKN.

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiami

Stwierdzenie zgodnosci odbywa sie poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi w Rozp.
Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji- zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana
opcia wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sa zgodne z wymaganiami.

- konjec sprawozdania -
PO-15/Z-01
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Aquanet Laboratorium Sp. z o.0. % ﬁ;@
z AN
61-492 Poznan, ul. Doina Wilda 126 62-028 Koziegtowy, ul. Gdyriska 1 by AB 700
tel: 61 8350284  fax: 618324 773 tel: 61 8359860  fax: 61 8111 512
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pi e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 411P/15.06.2021-1/2 Strona: 1 Stron: 2
Temat zlecenia/Cel zlecenia Zleceniodawca: Nr zlecenia Zleceniodawcy
: Analiza wody do spozycia przez ludzi. SALUBRIS Sp. z 0.0. Sp. K.
Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. 2017, poz. 2294) - w ustalonym Poznariska 2 z dnia 19.01.2021
zakresie. _83-004 TULCE
"INFORMACJE OGOLNE
D‘ﬂﬁi éf‘a‘:l‘i’g? Data i godz.
i ; Stan prébki w . | dostarczenia | Datarozpo- | Data zakon-
Nr prébki Identyfikacja prébek/Miejsce pobierania prOb::k chwili przyjecia far;ﬁvl;enkac:’?;leaz | ‘géb ?k do | czecia badan | czenia badar
2o boleclions genig__ | eborsorm
N = - 15.06.2021 15.06.2021
21/20384/P p ’Q&v Wi Pr§bka nr.12§9121 | 6 8 ’L ) ‘ bez uwag _ 12:30 15.06.2021 24.06.2021
21/20385/P Prébka nr 1290/21 6 2? (4 3 bez uwag 15'06_'2021 15'326.'5821 15.06.2021 | 24.08.2021

Identyfikacja metody pobierania probek

|pitnej - nr certyfikatu AB 1127

Prébki zostaly pobrane przez zleceniodawe

€. ldentyfikacja zgodnie z deklaracjg klienta. Zleceniodawca posiada akredytacje na pobieranie prébek wody

Metody bgdawcze ozhaczone literg A posiadalg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacjl nr AB 700.
Metody badawcze oznaczone litera P posiadaja zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK-WSP,9014.3.81.2021 z dnia 11.06.2021

WYNIKI BADAN
Oznaczenie Wyniki z niepewnoscia
Nazwa Metoda badawcza soanostia Lt G Nrprebk -
21/20384/P 21/20385/P

Enterokoki (Paciorkowce kalowe) AP |PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0
Clostridium perfringens (tacznie ze sporami) AP |PN-EN I1SO 14189:2016-10 jtk#100 mi 0 0
Cyjanki ogélne AP |PN-EN ISO 14403-2:2012 mg/l <0,005 * <0,005
Bromiany AP IPN-EN ISO 15061:2003 ugh <5,0 <5,0
Trichiorometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 ug/l 34£12 10+3
Bromodichiorometan AP |PN-EN ISO 15680:2008 g/l <2,0 <2,0
fuma ;2% AP |bN-EN 150 156802008 wgh 3412 1043
(Sz“;“b?ic‘f;;;e"a“"'°’°e‘e"“ AP 1oN-EN ISO 15680:2008 ugh <0,50 <0,50
1,2-Dichloroetan AP |PN-EN ISO 15680:2008 g/ <0,50 <0,50
Benzen AP [PN-EN 1SO 15680:2008 pai <0,50 <0,50
Aldryna AP |PN-EN 1SO 6468:2002 ug/ <0,020 <0,020
alfa-endosuifan AP |pN-EN ISO 6468:2002 pa/l <0,020 <0,020
alfa-HCH A P [pN.EN iSO 6468:2002 ah <0,020 <0,020
beta-endosulfan AP |PN-EN SO 6468:2002 uah <0,020 <0,020

Wyd. 4 PG-P4.1 z dnia 23.04.2021

Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., 61-492 Poznari, ul. Dolna Wilda 126

-8gd Rejonowy Poznari — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIii Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zakladowy 4 831 900 zt (w calosct oplacony)



[SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 411P/15.06.2021-1/Z — [swona2z  ston

Temat zlecenia/Cel zlecenia Zleceniodawca Nr zlecenia Zleceniodawcy
Analiza wody do spozycia przez ludzi. SALUBRIS Sp. z 0.0. Sp. K.
Obszar regulowany prawnie: (Dz.U. 2017, poz. 2294) - w ustalonym Poznariska 2 z dnia 19.01.2021
zakresie. 63-004 TULCE o
— H [T
beta-HCH A P|PN-EN ISO 6468:2002 ugh <0,020 <0,020
Dieldryna A P [PN-EN 1SO 6468:2002 gt <0,020 <0,020
Endryna A P|PN-EN ISO 6468:2002 pai <0,020 <0,020
Epoksyd heptachloru A P|PN-EN 1SO 6468:2002 ugi <0,020 <0,020
gamma-HCH (Lindan) A P|PN-EN ISO 6468:2002 v uahl <0,020 <0,020
Heksachlorobenzen A P |pPN-EN 1SO 6468:2002 ugh <0,020 <0,020
Heptachlor. A P |PN-EN 1SO 6468:2002 Tl <0,020 <0,020
p,p'-DDD A P |PN-EN ISO 6468:2002 pglt <0,020 <0,020
|p. - DDE APIPN-EN ISO 6468:2002 ugh <0,020 <0,020
p.p'-DDT A P|PN-EN ISO 6468:2002 ugi <0,020 <0,020
Suma pestycydéw (z obliczeri) A P|PN-EN ISO 6468:2002 ugh <0,020 <0,020
Benzo(a)piren A P|PB/PCh-4 wyd. 4 z dnia 01.10.2018 ugi <0,003 <0,003
Suma WWA (z obliczer)) AP|pB/PCh-4 wyd. 4 z dnia 01.10.2018 ugh <0,0056 <0,005
Chilor zwigzany (chloraminy) A P|PB/PPP-7 wyd. 4 z dnia 01.10.2018
(na podst. testu odczynnikowego HACH mg/l <0,10 <0,10 \
8021 8167) J

* Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku ( DZ.U.2017 poz.2294 ) w sprawie wymagari jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzl.

Uwaygi:

1.Wyniki 6dnoszg sie wyfgcznie do badanej probki.

2 Klient i strona trzecia ma prawo do zgloszenia skargi w ciagu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z badart.

3.Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Niepewno$§¢ wyniku dia prébek dostarczonych przez Klienta uwzglednia niepewnoé¢ metody badawczej bez pobierania prébek i wyrazona jest nie-
pewnoécig rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2, Dla badar-mikrobiclegicznych przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru. zostata
oszacowang zgodnie z SO 19036 i opiera sie na niepewnoscl standardowe} pomnoZonej przez wspélczyniik rozszerzenia k=2, zapewniajge poziom
ufnosci okoto 85%. Ziozong niepewno$¢ standardowa uznano za réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalno$ci wewnatrzlaboratoryjnej.

Koniec sprawozdania
Data sporzadzenia sprawozdania: 24.06.2021

Autoryzowat:
Karasiriska Katarzyna - Specjalista chemik; Pracownia: Chemiczna - PCh
Radziszewska Roma - Specjalista biolog; Pracownia: Bakteriologiczna - PB

Wyd. 4 PG-P4.1 z dnia 23.04.2021 Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0., 61-482 Poznai, ul. Doina Wilda 126

‘Sgd Rejonowy Poznari — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitat zakladowy 4 631 900 zt (w catoéci optacony) .
Podpis jest prawidtowy

Dokuman: podpleany przez

Sprawozdanie zostafo sporzgdzone i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Dater 200106 gﬂ" 8:46:26 CEST



