SALUBRIS Sp. z 0.0. Sp.K. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce
SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN iy iy
Nr 109952021 >
BADANIA
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tuice
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127
Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku 29/2021 z dnia 18-01-2021 r.
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1
Informacje ogéine:
Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametrow grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdn. 7.12.2017 . (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.
e s . Data Data
Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data . .
Nr prébki pobierania prébki probki pobrania | Ptarezenia do | przeprowadzenia
Urzad Gminy Czerwonak woda do
2030721 kran w fazience spozycia dobry 16.09.2021 15.09.2021 156-18.09.2021
Identyfikacja metod pobierania prébek:
pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Wyniki badarn:
Nr prébki . *Warto§¢
Parametr Metoda badawcza Jednostka pre— dopuszczalna
5 10\ dencieni
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowalna bezmw
. 0,28 1, akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akoepiowaina Bibabcesiteorais-ol
Odczyn (pH) ¢ ' PN-EN ISO 10523:2012 - 7.4 6,5~-95
Przewodno$¢ elektryczna | PN-EN 27888:1999
wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C uS/em 730 2500
. 4 brak ku ibez
Smak 7 PN- EN 1622:2008, zatgcznik C - Py i i o A B
brak obcego zapachu s
. akoeptowalny i bez
Zapach 7 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - - c(ez;%:’czny) rieprawiclowych zimien
|
Bakterie grupy coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi J 0 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 4] 0
Ogéina liczba mikroorganizméw ® | _ . 29 bez nieprawidowych
w (22+2)°C po (68+4)h ] PN-EN ISO 6222:2004 jtk /7 1ml bez nlepzrr:oi;lglowym ] e

* Warto§¢ dopuszczaina w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sig wylgcznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgfoszenia rekiamacii w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto§¢ ze znakiem mniejszoéci ,<* oznaczs, ze stezenie badanej substandji jest ni2sze niz granica oznaczalnodci w zastosowanej metodzie badawczej.

5. Niepewnos¢ wyniku badania () lub [ ; ] wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. W przypadku gdy wartodé niepewnos$ci ma znaczenie dla oceny
2zgodnosci z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badar.

6. W trakeie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 23,0°C + 0,5°C.

7. Oznaczanie smalati zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki érodowiskowe nie miaty negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku | zapachu
wody oznacza, ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu,

8. Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtkiml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/mi w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2284,
Zak. nr 1, C, tabela 2). Pozgdana wartos¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg P,

Stwierdzenie zgodnoéci z wymaganiem
Stwierdzenie zgodnosci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg
ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2."chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sa zgodne z wymaganiami.
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SALUBRIS Sp. z 0.0. Sp.K. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce
SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN ot
Nr 110052021 >
BADANIA
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127 |
Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o0.0. z siedziba w Czerwonaku 29/2021 z dnia 18-01-2021 .
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1
Informacje ogéine:
Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
2dn. 7.12.2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 1.
. Data Data
Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data . .
Nr probki pobierania prébki prébki pobrania dgamrazti:;:r:o przep;::;gzema
Czerwonak - sie¢, woda do
2031/21 Przedszkole Plac Czerwony spozycia dobry 15.09.2021 156.09.2021 15-18.09.2021 |
kran w kuchni pozy {
Identyfiliacja metod pobierania prébek:
pobrane przez persone! Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-1SO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007
Wyniki badan:
Nr prébki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka 2031721 ‘dopuszczalna
5 159, akeeptowainai
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowaina bezme:&dmh
< » 0,29 1;-akceptowaina | bez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akoeplowaina nieprawidkowych zmian
Odczyn (pH) © PN-EN 1SO 10523:2012 - 7.4 6,5-95
Przewodnos$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
wiasciwa ° automatyczna kompensacja do 25°C uS/em 672 2500
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - i nmﬁm
brak obcego zapachu P
Zapach 7 PN- E :2006, zatacznik C - h akosplawainy | bez
pach N 1622:2006, zatgcznik " c(::l'n)::lca ) B i
Bakterie grupy coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0
Ogélna liczba mikroorganizméw & . i 9 bez nieprawidiowych
W (22£2)°C po (68+4)h PN-EN iSO 6222:2004 jtk / 1mi bez nle;;l;na\il::mych Zmian

* Wartos¢ dopuszczaina w wodzie do picia zgodnie z Roz
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg si@ wyigcznie do badanej prébki,
2. Klient ma prawo zgioszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badari.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cato$ci.

4. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci ,<* 0znacza, ze stezenie badanej substancii jest nizsze niz granica o: w

5. Niepewno$¢ wyniku badania (+) lub [ ; ] wyrazona jest niepewnoscia rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2.
zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badan.

6. W trakcle oznaczania pH i przewodnoéci elektrycznej iwej

7. Oznaczanie smakui zapachu przez personel Laboratorium wykonan

peratura p

wody oznacza, ze woda jest akceptowaina pod wzgledem smaku i zapachu

8. Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wo
Zal. nr 1, C, tabela 2). Pozadana wartosé barwy w wodzie w kranie konsumenta

Zdrowia z dnia 7.12.2017 r.

iaru probki wynosita: 23,0°C + 0,5°C.
0w migjscu pobierania prébki. Warunid $radowiskowe nie miaty negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku izapachu

16 metodzie badawczej.

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiem
Stwierdzenie zgodnosci odbywa sie poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra

ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2."chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sa zgodne z wymaganiami.
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dzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/mi w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294,
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SALUBRIS Sp. z 0.0. Sp.K. ul. Poznafiska 2, 63-004 Tuice

PCA

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN PoLsue conruuu

Nr 110152021 ©

BADANIA

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznafiska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127
Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0.z siedzibg w Czerwonaku 29/2021 z dnia 18-01-2021 r. [
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogéine:

Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametr6w grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 .

. Data Data
Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data .
Nr probkd pobierania probki prébki pobrania | ‘pEArczenia do | preeprowadzenia
Bolechowo - sie¢, woda do
2032/21 szkota, kran w kuchni spozycia ; dobry 15.09.2021 15.09.2021 156-18.09.2021

identyfikacja metod pobierania prébek: ]
pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007 |

Wyniki badan:

Nr prébki  * Warto§é
dnostka 2
Parameir Metoda badawcza Je 2032721 dopuszczaina
5 158, akcaptowalnai
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowalna “ bezmeg“a;nﬂuwyd\
- . 0,11 1, akceplowalnabez |
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna hieprawidiowych zmien
Odczyn (pH) © PN-EN 1SO 10523:2012 - 7,5 6,5-9,5
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 _
wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C uS/em 658 2500
: . brak obcego smaku iny i bez
Smak 7 PN- EN 1622:2008, zalgcznik C - (smak akoeptowalny) nm&;yné:mﬁm
brak obcego zapachu 4
Zapach ? PN- EN 1622:2006, zalacznik C - ch akeeptowalny i bez
P zataczn | akc(ez:t‘t)':valny) ! nieprawickowych zmian
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100m! 0 - 0
Ogélna liczba mikroorganizméw @ . - 38 bez ni
W (2242)°C po (B8:4)h PN-EN ISO 6222:2004 itk / 1mi bez ieprasicowyen st

* Wartoé¢ dopuszczaina w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszq sig wylacznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacii w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci ,<* oznacza, ze stezenie badanej substancjijest nizsze niz granica oznaczaino&ci w zastosowansj metodzie badawczej.

5. Niepewno$¢ wyniku badania () lub [ ;] wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. W przypadku gdy warto$é niepewnosci ma znaczenie dla oceny
zgodnosci z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi jest zawsze umi 'a na sp janiach z badarh.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosai slektryczne] wiadciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 23,1¢C £ 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w migjscu pobierania probki. Warunki $rodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu
wody oznacza, 2e woda jest akceptowalna pod wzgiedem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/m! w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowsj, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz, 2294,
Zal. nr 1, C, tabela 2). Pozgdana warto$é barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiem

Stwierdzenie zgodnosci odbywa sie poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi wartociami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona na etapie przyjgcia zlecenia — wybrana opcja wg
ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2."chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sa zgodne z wymaganiami.
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SALUBRIS Sp. z 0.0. Sp.K. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce
SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN F R
Nr 110252021 >
BADANIA
Laboeratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127
Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z o.0. z siedzibag w Czerwonaku 29/2021 z dnia 18-01-2021 .
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1
Informacje ogoélne:
Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.
. : Data Data
. Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data .
Nr prébki N © P . . dostarczenia do | przeprowadzenia
pobierania probki prébki pobrania Laboratorium bada
sie¢ — Potasze, Bolechéwko woda do
2033/21 ul. Kreta, kran w kuchni spozycia dobry 15.09.2021 15.09.2021 | 15-18.09.2021
Identyfikacja metod pobierania prébek: A -
pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN SO 19458:2007 |
Wyniki badan:
da bad Jednostk Nr prébki *Warto§é
Parametr Metoda badawcza ednostka 203321  dopuszczalna-
5 15, akosptowaina i
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowalna bszmmbwych
. <0,10 1, akeeptowalna { bez
Metnosce PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akoeptowaina Ao o
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 7.4 85-95
Przewodnos$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C uSfem 661 2860
Smak 7 PN- EN 1622:2008, zatacznik G - Bl R/ b
| . . brak obcego zapachu o i bez
Zapach” PN- EN 1622:2006, zalgcznik C - T o e aril
Bakterie grupy coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 Byl
Ogéina liczba mikroorganizméw ® | ., . : my bez nieprawidiowych
W (22£2)°C po (884)h PN-EN iSO 6222:2004 jtk / 1ml i bez mem:iwvydl it

* Wartoéé dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sig wylgcznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamaci w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cato$ci.

4. Warlo§¢ ze znakiem mnigjszoécl ,<” oznacza, ze stezenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczaino$ci w zastosowanej metodzie badawcze).

5. Niepewnosé wyniku badania () lub [ ;] wyrazona jest niepewnoscig rozszerzonq dia przedziatu ufnosci 95% i k=2. W przypadku gdy warto§é niepewnosci ma znaczenie dla oceny
zgodnosci z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi jest zawsze umieszczana na sprawozdaniach z badar.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwe] temperatura pomiaru prébki wynosita: 23,1°C + 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania prébki. Warunki érodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak oboego smaku i zapachu
wody oznacza, 2e woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogbina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294,
Zal. nr 1, C, tabela 2). Pozgdana warto$é barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l.

Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiem

Stwierdzenie zgodnoéci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikow z wyspecyfikowanymi wartogciami granicznymi okre$lonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg
ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na ninlejszym sprawozdaniu sa zgodne z wym
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