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Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce FaDANE
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127
Zleceniodawca Nr zlecenial_umowy -

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o0.0.z siedzibga w Czerwonaku 31/2022 z dnia 17-01-2022r.
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogéline:
Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-8011.1 -13.2021 z dn. 16.04.2021 r,

. . Data Data
g Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data . .
Nr préﬂu . Eobierania | prébki . probki . pobrania d:?;;;’:::" pmp;::::zema
| |
|Promnice SUW — kran do woda do
0266/22 pobierania prébek wody spozycia daobry 07.02.2022 ‘ 07.02.2022  07-10.02.2022
|ldentyfikacja metod pobierania prébek: -
pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-EN 1SO 19458:2007
Wyniki badan:
Nr prébki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka T dopiiasczain
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0
Escherichia coli PN-EN SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0
Ogodtna liczba mikroorganizméw ¢ ¥ bez nieprawidiowych
| g i [13;35] nieprav
W (2242)°C po (6824 )h PN-EN 1SO 6222:2004 jtk/ 1mi bezricprana £
Zmian |

* Wartosé dopuszczeﬁna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sig wylgcznie do badanej prébki.

2, Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 driod r ofrzymania sp Jania z wynikow badan.

3. Bez pisemne] zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru dla badai mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sig na niepewnosci standardowsj pomnozonej przez
wspébiczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%. Zlo¥ona niepewnosé standardowa stanowi odchylenie standardowe odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej.

5. Zaleca sig, aby ogoélina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtkiml w wodzie wp! dzanej do sieci wodociagowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294,
Zal. nr 1, C, tabela 2). Pozgdana warto$¢ barwy w wadzie w kranie konsumenta — do15 mg P,

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem
Stwierdzenie zgodnosci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikow z wyspecyfikowanymi wartogciami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg
ILAC-GB:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sa zgodne z wymaganiami,

Sporzadzit: Autoryzowat:
|DATA: 10.02.2022 DATA: 10.02.2022
Klem]ﬁ Laboratorium Z-ca Kistmwnia Laboratagiam
{ |irer P~
erm-m Wichiaoz Gr Dansts Miokiewioz-Yijchiscz
- koniec sprawozdania -
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Nr 83s2022
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

AB 1127

ZleceniocEwca _Nr z_lecenia [ umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0.z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

31/2022 z dnia 17-01-2022 r.

Informacje ogélne:

Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
'zdn.7.12.2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.

. Data Data
. Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data . i
Nr prébki pobierania prébki probki pobrania d::::,ratz':;::o przepbr:\:::zama
Annowo SUW — kran do woda do
0269/22 pobierania prébek wody spozycia dobry 07.02.2022 07.02.2022 | 07-10.02.2022

Identyfikacja metod pobierania prébek:
pobrane przez personel Laboratorium: Wieslaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Wyniki badar:
Parametr

Barwa

Metnosé

Odczyn (pH)

Przewodnos¢ elektryczna
wiasciwa $

Smak &
Zapach ®
Bakterie grupy coli

Escherichia coli

Ogélna liczba mikroorganizméw ?
w (2212)°C po (6814}h

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

Metoda badawcza

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D

PN-EN 1SO 7027-1:2016-09

PN-EN 1SO 10523:2012

'PN-EN 27888:1999
_automatyczna kompensacja do 25°C

PN- EN 1622:2006, zatgcznik C

PN- EN 1622:2008, zalgcznik C

| PN-EN ISO 9308-2:2014-06

PN-EN [SO 6222:2004

Jednostka

mg/ Pt

NTU

uS/cm

NPL / 100ml

NPL / 100mt

jtk 7 1ml

Nr préliki | *Wartosé
0269/22 | | dopuszczalna
S
akceptowalna 2= mew
0,32 x0,04 1, akceptowalna i bez
akceptowalna | nieprawidiowych zmian
74102 65-95
480 £ 32 2500
brak obcego smaku . akceplowalny i bez
{smak akceptowainy) | nieprawidiowych zmian
brak obcego zapachu | = = nyibez_
{zapach cep_towal
akeeptowalny) il nigprawidiowych zimian
0 | 0
0 0
2 = | |
[0;8] | bez nigprawidiowych
bez nisprawidiowych zmian
amian

* Wartoé¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanej probki.
2. Kilent ma prawo zgloszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.
3. Bez pisemne] zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w caloSci.

4. Niepewnos$¢ rozszerzona wynikéw badan fizyczno-chemicznych (+ U) dla prébek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewnosé melody badawcze] oraz pobierania

probek i jest dla przedzi

wych zostata o

lu ufnoscl 95% i k=2. Niepewnos¢ wyrazono w jednostkach metody badawczej.
Przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru dla badar mikrobislogi

12 zgodnie z ISC 19036 i opiera sig na niepewno4ci standardowej pomnoZonej przez

wspélczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%. Zlodona niepewnosé standardowa stanowi odchylenie standardowe odtwarzalno$ci wewnatrzlaboratoryjnej.
5. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 17,7<C % 0,5°C.
6. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki srodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcsgo smaku i
zapachu wody oznacza, ze woda jest akesptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.
7. Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodaciagowej, 200 jtk/mi w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294,

Zal. nr 1, C, tabela 2). PoZgdana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PUl.
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Laboratorium SALUBRIS, ul Poznarnska 2, 63-004 Tulce e
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127_

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem
Stwierdzenie zgodnosci odbywa sie poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia ~ wybrana opcja wg

ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawlione na niniejszym sprawozdaniu sa zgodpe z wymaganiami,
Sporzadzit: Autoryzowat:
DATA: 10.02.2022 DATA: 10.02.2022

T= | =z

- koniec sprawozdania -
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saw® Nr 8452022 ©
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznafska 2, 63-004 Tulce e
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127
Zleceniodawca | Nr zlecenia / umowy o

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe

Sp. z o.0.z siedzibgw Czerwonaku 31/2022 z dnia 17-01-2022 ¢,
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogédlne:

Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatvwerdzonyml przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.

Data Data
Nr prébki Identyfll;iacja [:unktu Ro‘.’::’. sctﬁab'l‘( Dbata . dostarczenia do | przeprowadzenia
pobierania . probki _ probki | Ppobrania Laboratorium | badan
|
Kicin SUW — kran do pobierania woda do
0270/22 pr Sbek wody spozycia dobry 07.02.2022 07.02.2022 | 07-10.02.2022
Identyfikacja metod pobierania prébek:
pobrane przez personel Laboratorium; Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5 2017 10, PN-EN ISO 19458:2007
Wyniki badan:
Nr prébkl * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka o doplszizaina
. I 5+ 2_5 1 . 455 akcem;mlm_'
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowalna bezme;z:mravhv:bwych
. 0,21 10,03 1, akceptowalna i bez
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna nieprawidiowych zmian
Odczyn (pH) * PN-EN ISO 10523:2012 - 74302 | | 65-95
Przewodnosé elekiryczna | PN-EN 27888:1999 ' ' ' R T
| whasciwa ¢ | automatyczna kompensacja do 25°C uSfem | 744 49 | [t —
Smak ® PN- EN 1622:2008, zafgcznik C - a0 D
| i brak obcego zapachu | [ =
Zapach ® PN- EN 1622:2006, zatacznik C - fpecn | m:km'ﬁn
Bakterie grupy coli PN-EN I1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 I 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 0
Ogédlna liczba mikroorganizmoéw ? | | | ! | bez nieprawidiowych
R . i [0:7] nieprawi
W (2242)°C po (6824)h PN-EN ISO 6222:2004 jtic / 4ml ez e 2

zZmian
* Warto$é dopuszczalna w wodzie ES pi_cia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7..12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:
1. Wyniki cdnoszg sie wylgcznie do badanej prébkl

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacii w ciggu 14 dni od momentu ofrzymania sprawozdania 2 wynikéw badari.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Niepewno$é rozszerzona wynikéw badan fizyczno-chemicznych (t U) dla prébek pobranych przez personet Lab jum glednia niep 1$¢ metody bad j oraz pobierania
prébek i oszacowana jest dia przedzmlu ufnosci 95% i k=2. Niepewnosé wyraZono w jednostkach metody badawczej.
i nlepewnoéé na pomiaru dia badan mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera si¢ na nlepewnoéq standardowej pomnoionsj przez
wspélczynmk rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okok; 95%. Ztozona niepewno$é standardowa stanowi odchylenie st: odtwar, yirzlaboratoryjnej.
5. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elekirycznej wiasci ira pomiaru prébki wynosita: 17,8°C + 0,5°C.
6. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonam w mlejscu pobierania probki. Warunki §rc i nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku i

zapachu wody oznacza, ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

7. Zaleca sle, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanei do sieci wodociagowe;j, 200 jtk/ml w kranie konsumenta {Dz.U. 2017 poz. 2294,
Zai. nr 1, C, tabela 2). Po2adana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg P

PO-15/Z-01 Strona 1z 2 Wydanie 7 z dnia 4.01.2019
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Laboratorium SALUBRIS, ul Poznaniska 2, 63-004 Tulce Gl
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem
Stwierdzenie zgodnosci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona na etapie przyjgcia zlecenia — wybrana opcja wg
ILAC-G8:08/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu jami

Sporzadzit: Autoryzowat:
DATA:  10.02.2022 DATA:  10.02.2022
Labomstorium
Vb b
dr Agnleszia Wichiscr

- koniec sprawozdania -

PO-15/Z-01 Strona 2z 2 Wydanie 7 z dnia 4.01,2019



. \“\“l“l"/,, P[:A

R

HAMILTON FOSFA (G i

7,
\\\\

PoLskie GCENTRUNM

'/lf

|

AKREDYTACIS

INTERNATIONAL ‘ E//""_"‘“\\? %
ANALYST ”/"/,, /,f,a\.\\“\e BADSNEY
AB 079
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 53064/22/POZ

Zleceniodawca Probka (wyg deklaracji Zleceniodawcy)

SALUBRIS Sp. z0.0. Sp.k. Opis prébki: WODA DO SPOZYCIA

ul. Poznanska 2 271/22

63-004 Tulce

Data przyjecia probki: 07.02.2022 Stan prébki: bez zastrzezen

Data rozpoczecia badan: 07.02.2022

Data zakoficzenia badar: I Probka otrzymana od Zleceniodawcy

Data utworzenia sprawozdania: 18.02.2022
a‘:tj:gja badania Jednostka Wynik Kryterium Stz\gi:(;:izgiie
* Pestycydy chloroorganiczne 2 4 1
PN-EN ISO 6468:2002
Aldryna pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,030 Zgodny
alfa - HCH ugh < 0,010 (0,010  0,004) <0,10 Zgodny
beta - HCH pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 ' Zgodny
cis-Chlordan pa/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
delta - HCH pg/t < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
Dieldryna ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <£0,030 Zgodny
Endryna pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
Epoksyd heptachloru po/l < 0,010 (0,010 0,004} < 0,030 Zgodny
gamma - HCH Hg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 _ Zgodny
HCB ugll < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 _ Zgodny
|zodryna po/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny

| op'DDD ug/l < 0,010 (0,010  0,004) 0,10 Zgodny
op'DDE pg/l < 0,010 (0,010 % 0,004) | <0,10 Zgodny
op'DDT pg/t _ < 0,010 (0,010 1 0,004) | <0,10 Zgodny
pp'DDD pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDE o g/l < 0,010 {0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDT pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
Suma pestycyddw chloroorganicznych z obliczer ug/l < 0,050 (0,050 + 0,020) < 0,50 Zgodny

| trans-Chlordan pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 ' Zgodny
Heptachlor pg/l < (0,010 (0,010 1 0,004) < 0,030 Zgodny

P29 w12 dn-18.08.2011 h! <561 <50 Zgodny

i 1’72!%5.06.2016 mgh Clx 0,04 £ 0,02 0,5 Zgodny

Strona 1/3

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczytiska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 53064/22/POZ
* Bromiany 2) 4 1)
PN-EN 11206:2013-07 Hg/ <3@z) <10 Zgodny
* Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA 2 4
PN-EN ISO 17993:2005
Benzo(a)piren pg/l : < 0,0025 <0,010 Zgodny
Suma WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, I{1,2,3-cd)P) Hgfl ! <0,010 <0,10 Zgodny
* Liczba Clostridium perfringens {tacznie z
przetrwalnikami) w 100 m} ? * jtk/100 mi 0 0 Zgodny
PN-EN ISO 14189:2016-10
* Liczba enterokokéw kalowych w 100 m| 2 .
PN-EN ISO 7899-2:2004 Jt/100 mi 0 0 Zgodny
* Lotne zwigzki organiczne 2 4
PB-147/GC wyd. Il zdn. 20.10.2014
Chloroform Hg/l 21127 <30 Zgodny
Bromodichlorometan paft _ 1,003 <15 Zgodny
Dibromochlorometan® ug/l <1,0(1,0+£0,3) - -
Tetrachlorometan® ug/l <0,5(0,5+£0,2) - -
 1,2-Dichloroetan (EDC)* pa/l <1,0(1,0+0,3) <30 Zgodny
Trichloroeten® pg/l <1,0(1,0+0,3) - -
Tetrachloroeten® ngfl <1,0(1,020,3) - -
Chlorek winylu (CV)" ug/l <0,2(0,2+0,1) < 0,50 Zgodny
Benzen ug/l <0,5(0,5+0,2) <1,0 Zgodny
Suma THM (chloroform, bromodichlorometan,
dibromochlorometan, bromoform) Hg/l 227 =100 Zgodny
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu® ugh <2,0(2,0£0,6) <10 Zgodny

1) Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczesnie granica oznaczania ilo§ciowego wyznaczong przez Laboratorium.

2 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r. poz. 2294).

3)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr HK-
WSP.9011.3.100.2021 z dnia 18.06.2021r.)

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 13/2021/NS.4322.6.2021 z
dn. 31.12.2021r.).

Badanie: Chloraminy wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 213

4)

Autoryzowal:

Klaudia Gutowska, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Przezmierowo

Marta Nietrzeba, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowe] Gdynia

Michat Stankiewicz, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska Gdynia

Wyniki analiz pedwykonawczych sq autoryzowane przez osoby upowaznione przez zewnetrznego dostawce badan
Zatwierdzono kwalifikowang pieczecia elekironiczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:

Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia

RzemiesInicza 9, 62-081 PrzezZmierowo

KONIEC SPRAWOZDANIA
Wyniki odnoszg sie wylacznie do ych prébek. Jesli podano niepewnasé pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niep dia & i ia k=2 i poziomu ufnosci 95% oraz nie
glgdnia niep Sci p ia probek Jesli dokanano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp Z 0.0. stosuje zasade prostej akceptac;l wedlug wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jezeli w kelumnle
»wynik” akredy ) metody d: i zapis w postaci ,<" lub ,>" oznacza to, iz jest to rezultat badania. bezposrednio pawigzany z deing lub go'nq gramca zakresu pomlarowego akredy!uwane; metody natomiast podana
12 ni jaru dotyczy wy}qczme odpownednlo dolnej Iub gérne] gramcy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim p fum w ia opinig i
interpretacje, ktéra opiera 5'9 na k ie nie moze by¢ powielane w czeéq bez pxsemnei zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialno$é J.S. Hamilton Pcland Sp.zo.0, ,est
ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamition Poland Sp. z 0.0. nie na y dytacji PCA AB 079 przez swoich klientéw, podwy y uslug i
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 53064/22/POZ

inne strony trzecie. Wigcej informacji znajduje sig w dokumencie PCA - DA-02, Usluga

jszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0 zamieszczonym na
stronie www.hamiltan.com.pl,
* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawcg
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 85s2022
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznafska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

Zleceniodawca

Gminne Przedsigblorstwo Wodociagowe
Sp. z o.0.z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogdlne:

SALUBRIS Sp. z 0. 0. Sp. K. ul. Poznafiska 2, 63-004 Tulce

Nr zlecenia / umowy

31/2022 z dnia 17-01-2022 1.

PCA

Porskiz CENTRUM
AYREDYTACSH

©

BADANIA

AB 1127

Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy B objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn.
1 7.12.2017 1, (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 .

o Identyfikacja punktu Rodzaj

| Nr probki pobierania probki
Potasze SUW - kran do woda do
0271722 pobierania probek wody spozycia

|ldentyfikacja metod pobierania prébek:
| pobrane przez personel Laboratorium: Wiesfaw Nowicki wg PN-1ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Wyniki badan:

Parametr

Amonowy jon
Antymon *

Arsen

' Azotany

' Azotyny
Barwa

Bor

"Bromiany

' Ghlorki

Chloraminy

Chrom

éyjanki wolne i zwigzane
. Eork_i -
Glln

Kadm

Magnez

I'Mangan

| Metnosé

Miedz

Nikiel

Odczyn (pH) ©
Otow

Ogdlny wegiel organiczny

Przewodnos$¢ elekiryczna
wiasciwa °©

Rtgé *

. Selen

: Siarczany
Smak’
Sad

' Srebro
Twardo$¢ ogdlna
Wapn

Zapach 7

PO-15/Z-01

Stan
probki

dobry

Metoda badawcza Jednostka

PN-EN ISO 14911:2002 'mofl NH,
'PN-EN ISO 11885:2000 'poll Sb

PN-EN ISO 11885:2009 gl As

PN-EN ISO 10304-1:2009+AC2012 | mg/i NO,
| PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | mg/l NO,

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt
'PN-EN ISO 11885:2009 ‘mgNB
|+ PN-EN 11206:2013-07 lugh

| PN-EN ISO 10304-1:2008+AC2012 | mg/l CI
|+« PB/BT/1/E:22.06.2016 mgfi Cl,
'PN-EN ISO 11885:2009 ughl Cr

* PB 129 wyd. | z dn. 15.06.2011 bgllCN
" PN-EN ISO 10304-1:2008+AC:2012 | mg/i F
'PN-EN ISO 11885:2009 | pghl Al
'PN-EN ISO 11885:2009 ‘pgh cd
" PN-EN 1SO 14911:2002 'mgll Mg
|PN-EN ISO 11885:2009 gl Mn

PN-EN ISO 7027-1:2016-09 INTU
'PN-EN ISO 11885:2009 mg/l Cu
'PN-EN ISO 11885:2009 |pg/ Ni

PN-EN ISO 10523:2012

|PN-EN ISO 11885:2009 |4 Pb

PN-EN 1484:1999 mg/l C

:ﬂ&ﬁ.ﬂéﬁ?&lﬁnwcﬁ do 25°C “S’ cm

PN-EN ISO 12846:2012-06 g/l H
'PN-EN ISO 11885:2009 po/l Se
'PN-EN ISO 10304-1:2000+AC:2012  mg/i SO,

PN- EN 1622:20086, zatacznik C -

'PN-EN SO 14911:2002 'mg/l Na
'PN-EN 1SO 11885:2009 | mg/l Ag

PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009  mg/l CaCO,
| PN-EN 1SO 14911:2002 mg/i Ca

PN- EN 1622:2006, zaigcznik C I

Strona 1z2

Data
pobrania

07.02.2022

Nr probki
0271/22
<0,10

<3
<5
0,65
< 0,05
5

akceptowalna
0,015
<3
21,0
0,04
<1
<5
0,26
<10
<05
153
16,1
0,26

akceptowalna
< 0,003
<3
74
<5
25
bez nieprawidiowych

zmian
691

<01
<5
103

brak oboego smaku
(smak akceptowalny)

10,9
< 0,001
353
116

{zapach akceptowalny)

brak obcego zapachu

Data dostarczenia L] .
do Laboratorium . przep:; ::(ri"zema
07.02.2022 07-25.02.2022
TR somnii
| U(e2,95%
' + 25% <05
5§ 1 15% b I
e s0
t 10% <50
+ 19% $010/5050
+25 15 J akeeplowah;lgﬁez
+15% <1 !
1 <10
9% | w2850
L aamm s 0 5
r15% 550
1 <50
1 30% ;_1 5 ]
+15% <200
+ 15% <5
0% | 7-125
b2 +15% <50
= +13% | ﬁ;pa"mlmm";:] ';':
s% | s2
[T R st
£02 65-95 |
+15% 10
1 16% bez nie;r“ai\zrmwych
+66% ‘ <2500
! +24% | <10
+15% ' <10
eto% | s280
“ akceptoEy ;xaz
| nieprawidiowych zman
i7% ‘ <200
+15% | < 0,_0_10
so% | 60-500
3 B[,
. | akceplowalnyibez
nieprawidtowych zmian
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SALUBRIS Sp. z 0. 0. Sp. K. ul. Poznafiska 2, 63-004_Tulce
( \ ) ) PCA
s SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN A
SAL\‘%

Nr 8552022 %

BADANIA
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl e
Nr probki | Mepewnosé * Wartosé
Parametr Me d ostka T
aramet| toda badawcza Jedn 021122 | U'tml.a;:m | dopuszezalna
Zelazo PN-EN 1SO 11885:2009 pg/l Fe 11,3 | +15% _ <200
Benzo(a)piren ** PN-EN ISO 17993:2005 pg/l < 0,0025 +0,0015 0,010
'Suma WWA: (B(b)F, B(K)F, ) ' '
B(ghilPer, (1,2,3-cd)P . PN-EN 1SO 17993:2005 _ ug/ _ < 0,010 - +0,005 <0,10
Suma pestycydéw i .
chloraarganicznych — z obliczer ® | PIN-EN ISO 6468:2002 _._p_gll | = 0.050 | S SRR 290
Trichlorometan (chloroform) | ** PB-147/GC wyd [l z dn. 20.10.2014 Ll | 21 | SR ¢ 530 |
Bromodic_hlorometan B ** PB-147/GC wyd Il z dn. 20.10.2014 | ug/l _ 1,0 t03 | £15
Suma THM (chloroform, bromodichloro- | x«
iy Eibmmoé:hgo S . PB-147IG_C wyd il z dn. 20.10.2014 | o/l ) . 22 +7 <100
Suma trichloroetenu i e
tetrachlorostemy | PB-147/GC wyd Il z dn. 20.10.2014 . g/l _ <20 | 106 _ <10
1,2-Dichchloroetan (EDC) ** PB-147/GC wyd Il z dn. 20.10.2014 | g/l <1,0 03 | <30
Benzen ** PB-147/GC wyd 1l z dn. 20.10.2014 | ug/l _ < 0,50 +0,2 s10
Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 'NPL/100ml 0 | . 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL/100mI | 0 | . 0
Enterokoki katowe w 100 mi ** PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk / 100ml 0 | - 0
Clostridium perfringens - . ;
piviatst mtrgamm% PN-EN ISO 14189:2016-10 jtk 7 100ml ] | 0
Ogélna liczba mikroorganizméw @ i . : 1 : bez nieprawiciowych
W (22£2)°C po (684)h PN-EN 1SO 6222:2004 jtk/1mi meeg:;:koyd\ [0:71] e

* Wartos¢ dopuszczalna w wodzie do picla zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonsj do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku azotynéw warto§é dopuszczalna 0,10 mg/l dotyczy SUW, wartoéé 0,50 mg/t dotyczy wody na sieci.
zatwierdzone przez PPIS w Poznaniu nr decyzji HK-WSP.9011.3.100.2021 z dn.18.06.2021 oraz PPIS w Gdyni nr decyzji 13/2021/NS.4322.6.2021 z dn.31.12.2021

I
"""Wykonano w Laboratorium Eurofins OBKIS AB 213. Metoda zatwierdzona przez PPIS w Katowicach nr decyzji NS/HKIS/4560/ZL/33-39/2021 z dnia 02.04.2021,

Uwagi:

1. Wyniki od g sig wylacznie do j prébki.

2. Kiient ma prawo zgieszenia reklamacji w ciggu 14 dni od 4 ia Z wy badaf.

3. Bez pit j zgody Lab i lle nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catesci.

4. Wartos¢ ze znakiem mniejszoéci <" oznacza, Ze stezenle badane] substancjijest nizsze niz granica ozr iw j metodzie bad: .

5. Niapewnos$¢ rozszerzona wynikéw badan fizyczno-chemicznych (x U) dia probek pobranych przez p | Lab ium ednia niep $¢ metody b j oraz pobierania prébek i
oszacowana jest dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. Niep Y w jednostkach metody bad j lub w jako warto&¢ wyrazong w %.
Uzyskany przez Lab ium rezultat badania wyk jacy poza zakres ia metody y j zgodnie 2 akredytacii AB 1127, AB 079, AB 213 w postaci zapisu <" wartosci
dolnej granicy oznaczania, podany jest wraz z niepewno$cia rozszerzong oszacowans dla dalnej wartosci granicy zakresu pomi g0 w jed h metody bad! j kub w jako warto$é %.
Przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru dla badan mikrebiokgicznych zostata zgodnie 2 1SO 19036 | opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozone] przez wspotezynnik
rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnoscl okolo 95%. Ztozona niepewnosé standardowa stanow; adchyleniu i vinei.

8. W trakcie oznaczania pH | przewodnosci elekirycznej wiasciwej ira pomiaru probki wy 1 17,7°C £ 0,5°C.

7. Oznaczanle smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykona‘nu W migjscu pobierania probki. Warunki Srodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku | zapachu wody oznacza, 28
woda jest akcep pod wzgh smaku i

8. Zaleca sig, aby ogdina liczba mik Ow nie prze} fa 100 jtk/ml w wodzle wp e} do sieci wodociagowej, 200 jtik/ml w kranle konsumenta (Dz.U.2017 poz.2294, Zal, nr 1,C, tabela 2),
Poadana warteé¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg P,

9. Norma PN-EN 12338:2001 dot. cznaczania rtedi objeta decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 2 dn. 16.04.2021 r. zostala wycofana przez PKN i zastapiona przez PN-EN ISO 12846:2021.06, Laboratorum wystapio do PCA
2wnioskiem o uakiualnienie zakresu akredytaji nr 1127, W wynku pozytywnej oceny przez PCA zosta! wydany zaires akredytadji nr 17 z dn. 08.11.2021 r. z uakhualiong norma na oznaczenie rtec: oraz obnizeniem
dolnej grankcy aznaczania antymonu metada ICP-OES.
Wynlki i p h pestycydéw majdulg sig na sprawozdaniu podwykonawcy.

Opinia i interpretacja wynikéw
Stwierdzenie zgodnosci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi w Rozp.
Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana
opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu $3 zqodne 2 wymaganiami,

Sporzadzit: Autoryzowat:
DATA: 28.02.2022 ' DATA: 28.02.2022
Kierownik Laboratorium Z-ca Kiesownika Laboratoriom
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- koniec sprawozdania -
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