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Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0.z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

____Nrzlecenia / umowy

31/2022 z dnia 17-01-2022r.

informacje ogéine:

Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r.
{Dz.U. 2017 poz. 2294}, wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-8011.1.13.2021 z dn. 16.04. 2021 r.

Data Data
Nr probki Identyf'l;acja |I)unktu Rog;zjl s;?:"(. Iiata ) dostarczenia do przeprowadzenia
| pobierania pr prébki pobrania Laboratorium badar
Potasze sie¢, Bolechéwko woda do
0630/22 ul. Modrakowa, kran w kuchni spozycia dobry 14.03.2022 14.03.2022 14-17.03.2022
: Identyfikacja metod pobierania prébek: B B
pobrane przez pfrsonel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 56_67-5:2017-10, PN-EN I1SO 19458:2007
Wyniki badan: :
Nr prébki Nispewnosé * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka {{EEzorso ik '
0630/22 s aew | dopuszczaina
I 5 B w | 158, akceplowalna i |
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt skceplowalna | t25 | bezmepray\ndbwch |
I . 0,11 1, akceptowalna i bez
Metnos¢ PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 NTU akceplowalna ‘ £0,03 P e
Odczyn (pH) PN-EN ISO 10523:2012 I 75 | 02 65-95
Przewodnost elekiryczna PN-EN 27888:1999
wilasciwa ® | automatyczna kompensacja do 25°C uS/em _ 680 ‘ e | 2500 -
. . brak u ki ibez
Smak 7 |PN- EN 1622:2006, zaqcanik C - P i ) e
| ) i [ brak obcego zapachu I akceptowalny [ bez
Zapach 7 | PN- EN 1622:2006, zatacznik C .- = c(gz;r::ﬂ:::lny) 2 - T e
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL /7 100ml 0 - 0
Escherichia coli PN EN ISO 8308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 ‘ - 0
Ogélna liczba mikroorganizméw ® . [ 2 1= % R
W (22£2)°C po (68+4)h PN-EN 1SO 6222:2004 jtk/iml bezmepz‘r:\ll;l:bwym [1:11) o

* Warto$¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzgdzeniem Mmlstra Zdrowia zdn. 7. 12 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki ednoszq si¢ wylgcznie do badanej prébkl

2, Kfient ma prawo zgloszsma rsklamacjlw ciagu 14 dni od momentu ot ia 2 badari.

3. Bez pi j 2gody L im nie moze by¢ powielane i macze; jak tylko w caloécu

4. Warlos6 ze znakiem i i< 20 ste badansl ji jest nizsze ni2 granica ozr Inosci w 1) metodzi

5. Niepewnoéé rozszerzona ynikdw badar fi -t h (£ U) dia, prébek pob 1 przez Lab L i $¢ metody bad j ia prébek i

Jest dla przedziatu ufnodci 95% i k=2.P i p dla badan mikrobiologicznych zostata zgodme z1SC 19036 i oplera sw na niepewnoscv standardowej
pomnozanej przez ia k=2, iajgc poziom ufnosci okolo 95%. Ziozona ni p star stanowi odchyl

) yinej.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej w&asdwe! temperatura pomiaru prébki wynosfa: 21,3°C £ 0,5°C.

7.0 ie smaku i przez p i w migjscu pobierania priblé, Warunki niie mialy
2e woda jest pod wzgledem smaku i

8. Zaleca sig, aby og6ina liczba mik nie 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wadaciggowej, 200 jtiiml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz, 2294, Zat. nr 1, C, tabela 2).
Pozqdana wartoéé barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pl

gatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza,

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiem

Stwierdzenie zgodnosci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi warto$ciami granlcznyml okreslonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzu zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg

ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu s zgodne z wymaganiami.
Sporzadzit: Autoryzowat:
DATA: 21.03.2022 |DATA: 21.03.2022
Kigrownlik Laboraborium Z-ca Kierownika Labpratorium
nuta chiacz

- koniec sprawozdania -
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Zleceniodawca B B I Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku 31/2022 z dnia 17-01-2022 r.

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogéine:
Badanie wody przeznaczonej do spoZycia w zakresie parametrow grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn, 7.12.2017 r.
{Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatW|erdzonym| przez PPIS decyzja nr HK-8011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.

I Data Data
Nr probki Identyf'l;_acja Punktu Rog:;ji S't;:)r:d I:Lata I dostarczenia do | przeprowadzenia
. pobierania | pr | pr ! pobranla Laboratorium | badaf
Czerwonak SUW ul. Okrezna woda do |
0631/22 — kran do pobierania prébek spozycia dobry 14.03.2022 14.03.2022  14-17.03.2022
| Identyfikacja metod pobierania prébek: B S
pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 B .
Wyniki badan:
Nr prébki Niepewnoéé * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka vyl
| | | oeum | G, | dopussciaia
. 5 15°, akceptowaina i
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceplowalna | +25 bez nieprawidiowych
A . : 0,15 | 1, akceptowaina i bez
Metnosé PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 NTU akceplowalna 40,03 memawidluwyd- T
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 75 £0,2 6,5 — 9 5
Przewodno$¢ elekiryczna | PN-EN 27888:1999 | ' ' Al ]
wiasciwa ¢ | automatyczna kompensacja do 25°C uS/cm | 668 | 43 [ o
Smak ? PN- EN 1622:2006, zatacznik C - e - b e
| i [ brak obcego zapachu ' N o
z ! PN- ¥ I¢ ik C - ch . akceptowalny i bez
| apach | N- EN 1622:20086, zatgczni . " c(::t;:v = | __.memawndbwymsz |
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100m{ 0 - 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Ogétna liczba mikroorganizméw 8 . . 1 _ bezmew 1
W (2242)°C po (6824)h PN-EN ISO 6222:2004 jtk 7 1mi bez riepravidomch [0,7] v

* Wartosé¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w spraw-ie jakos$ci wody prz"eznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki adnoszg sig wylgcznie do badanej probki,

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacii w ciggu 14 dni od momeniu otrzymania sprawczdania z wynikéw badan.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdarnie nie moze byé powlelane Inaczej Jak ty]ko w caloscl.

4, Warto$é ze i< 2o stgzenie badanej sub ji jest nizsze niz granica ozr Inosci w j metodzie b ]
5. Nii 56 ikéw badar? fi { U)dla prébek pobranych przezl b ium ednia niep ¢ metod oraz pobi ia probek i
jest dla przedz:alu ufnosci 95% i k=2. Plzeds'awxona niepewnosé dla badai icznych zostala zgodnle z| ISO 19036 |op|era sig na nlspswnoécr standardowej
j przez wspéh k=2, iajac poziom ufnosci okole 85%. Ztozona niep dard stanowi odchy 3 toryjnej.
6. W brakcie oznaczania pH i przewodnosa elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 21,3°C + 0,5°C.
7. Oznaczanie smaku i zapachu przez persone! Labaratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki i nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza,
e woda jest pod wzgledem smaku i h

8. Zalzca sig, aby ogdina liczba mik ganizméw nie T fa 100 jtk/mi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtkimi w kranie kensumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tabela 2).
PoZzadana warto$é barwy w wodzie w kranie kernsumenta ~ do15 mg Pt

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Stwierdzenie zgodno$ci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreélonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12,2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg
ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2."chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sa zgodne z wymaganiami,

Sporzadzit: Autoryzowat:
DATA: 21.03.2022 DATA: 21.03.2022
Klaro Laboratorium

/ Nl-'\_,__,

Agnisezia Wichlac?

- koniec sprawozdania -

PO-15Z-01 Strona 1z 1 Wydanie 7 z dnia 4.01.2019






| SALUBRIS Sp. z 0.0. Sp.K. ul. Poznahska 2, 63-004 Tulce
( \ , PCA
5 SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN o corrm
SAL\)Q

ATREDYYACJH
Nr 29652022 ©
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce i)
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Zleceniodawca Nr zlecenia / umowy
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku 31/2022 z dnia 17-01-2022r.

62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

Informacje ogéine:

Badanie wody przeznaczonej do spoZycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r,
(Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r.

- . Data Data
P Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data . .
Nr probki " d dostarczenia do | przeprowadzenia
P . poblerania i prébki . prébki . pobrania Laborator;um . P pbadaﬁ
Bolechowo Osiedle SUW woda do
0632/22 — kran do pobierania prébek spozycia dobry 14.03.2022 14.03.2022 | 14-17.03.2022
| Identyfikacja metod pobierania prébek: o
pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-1SO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Wyniki badan:
Nr prébki riydionl * Warto$é
Parametr etoda badawcza Jednostka Tpzezeraonaynia
et . | ez | gmy, | dopusscaaina
. 5 1551 akeeplowalna i
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt acaploRia 25 bezmemmym
- . 0,23 1, akceptowaina i bez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akeeptowalna £0,04 risprawidiowyth 2rmian
Odczyn (pH) ¢ PN-EN ISO 10523:2012 - 76 £02 6,5-95
Przewodnosc elektryczna 'PN-EN 27888:1999 ' '
. wiasciwa ¢ automatyczna kompensacja do 25°C uSfem | 47 3 2
Smak 7 PN- EN 1622:2008, zalgcznik C - Bkt ! e i
' | [ " brak obcego zapachu ‘ i | K
Zapach’ PN- EN 1622:2006, zalacznik C - n s _akoeptowalny ibez
apac zalgezni | | sy | ez
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 | - 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Ogéina liczba mikroorganizméw ® | . | 2 - I bez nleprawidiowych
w (22 12)00 po (68:4)h PN-EN ISC 6222:2004 jtk/ 1ml bez me;;rr?‘gndluwyoh [1;11] | e

* Warto$¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanej probki,

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciggu 14 dni od trzy It 2 6w badan,

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byt powielane Inaczej jak Iylko w caloécu

4, Wartosé ze znakiem mnlejszoscl <" nznacza, Ze stgzenie badanej substancji jest nizsze niz granica ozr Sciw j dzi

5. Niepewno$é rozszerzona wynil badar fi (t U) dia prébek pobranych przez Lab ium ia niep $6 metody | oraz ia probek i
jestdia przedz:afu ufnosci 95% ik=2. Pi \a niep a dia badanh mil icznych zostata zgodnie z ISO 19036 Ioplera sig na nlepswnoscl standardowej

Zzonej przez ia k=2, i ,‘1 pozmm ufnuscl ckolo 95%. ZOozcna nlepew'méé standardowa stanowi odchylenie star yinej.

6 W trakeie oznaczama pHi pmewodnoécl elektryczne' & laru probki wy :21,3°C £ 0,5°C.

7.0mn smaku i przez L i wykonano wmle;seu pohxarama probki. Warunki & dowisk nie migly negatywnego wplywu na pomiar, Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza,
e woda jest al pod wzgled smaku

8. Zaleca sig, aby ogbina liczba mi nie Ha 100 jtk/mlw wodzie wprowadzangj do sieci wodociagowej, 200 jtik/mi w kranie konsumenta {Dz.U. 2017 poz. 2284, Zal. nr 1, C, tabela 2).

Pozadana wartoéé barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg PY1.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Stwierdzenie zgodnosci odbywa sie poprzez pordwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi Rozp. Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. {Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg
ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu s3 zgodne z wymaganiami,

Sporzadzit: Autoryzowat:
DATA: 21.03.2022 DATA: 21.03.2022
th?w Laboratorium 2-ca ia
k’; l’" b U = /jt '&
dr Agnieazia Wichisez 0 Danuta Mickiewicz-Wishiacz
- koniec sprawozdania -
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