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SALUBRIS SP. Z 0.0. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 28552023

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca

Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

7/2023 z dnia 2-01-2023 r.

Informacje ogolne:

Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréow grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdn.7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-WPS.9011.3.17.2022 z dn. 06.04.2022 r.

" . . Data Data
Nr prébki Identyflk.aqa |_aunktu Ros:lzajl St’an . D.ata . dostarczenia do | przeprowadzenia
pobierania probki probki pobierania Laboratorium badan
Bolechowo, kran w kuchni woda do . .
0433/23 w Szkole Podstawowej spozycia odpowiedni 14.03.2023 14.03.2023 14-17.03.2023

Identyfikacja metod pobierania prébek:

pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Wyniki badan:

Nr prébki Niepewnosé . L.

Parametr Metoda badawcza Jednostka 0 423 123 m:?g&ﬁf;mu dOple:zr:;Z‘I:na
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D | mg/l Pt akcopmaina 25 foulet ot
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU w2t e 0,04 e
Odczyn (pH) ¢ PN-EN ISO 10523:2012 - 7,5 0,2 6,5-9,5
\?vggg\?vin‘?éé eletyezna aplﬁ;i,:tjczf:sigjz:nsacja do 25°C uS/em 529 % 2500
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - brak obosgo smaku - W
Zapach’ PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - brak obcego zapachu - R T
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Vov%g'znfz')ifébsor?ggi"f)rﬁa”izmé‘” PN-EN SO 6222:2004 jtk / 1ml bez niegrrg\i/;%bwych [82;145) R

* Warto$¢ dopuszczalna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej prébki.
2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, ze stezenie badanej substanciji jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawczej.
5. Niepewnos¢ rozszerzona wynikdw badan fizyczno-chemicznych (+ U) dla probek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewno$¢ metody badawczej oraz pobierania probek,
oszacowana jest dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. Przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru dla badan mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera si¢ na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoétczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%. Ztozona niepewno$¢ standardowa stanowi odchylenie standardowe

odtwarzalno$ci wewnatrzlaboratoryjnej.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wtasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 17,0°C + 0,5°C.
7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki srodowiskowe nie miaty negatywnego wpltywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza,

ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.
8. Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tab. 2).

Pozadana warto$¢ barwy w wodzie w kranie

wartosci zalecanej.

Data utworzenia sprawozdania:

PO-15/Z-01

konsumenta — do15 mg Pt/l.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem
Woyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, z wyjatkiem parametréw opisanych w ponizszej ,Opinii i interpretacji”’, sg zgodne z wyspecyfikowanymi warto$ciami
granicznymi okreslonymi Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie

przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy coli i E. coli spetniajg wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogoélnej liczby mikroorganizméw w/w Rozporzadzenie podaje wartos$¢ zalecang
(200 jtk/1ml), a nie parametryczng warto$¢ dopuszczalng. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogdinej liczby organizméw nie przekraczajg
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- koniec sprawozdania -
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Zleceniodawca

Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociaggowe
Sp. z 0.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

7/2023 z dnia 2-01-2023 r.

Informacje ogdlne:
Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametrow grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-WPS.9011.3.17.2022 z dn. 06.04.2022 r.

) . . Data Data
Nr probki Identyflk.aCja [_)unktu Roz’:lzaj. St’an . D_ata . dostarczenia do | przeprowadzenia
pobierania probki probki pobierania Laboratorium badan
0434/23 Czerwonak SUW ul. Okrezna woda do odpowiedni | 14.03.2023 | 14.03.2023 | 14-17.03.2023
— kran do pobierania prébek spozycia

Identyfikacja metod pobierania probek:

pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Wyniki badan:

Parametr Metoda badawcza Jednostka Y Probki ostrioranis | * Wartose
0434/23 . UPE:';,’;‘S% . dopuszczalna

Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akcepgwama 25 1;’:;;59‘3;3“;1'";;;?
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU oo e 004 el
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 74 02 6,5-9,5
asomat S| euomayenakompensscado25c__|HSIOT o5e 5 2500
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - brak oboego smaku - e
Zapach’ PN- EN 1622:2006, zatacznik C - brak obcego zapachu - W S
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Sagg‘:zgfébsor?é'éff)fa”izmé"" PN-EN ISO 6222:2004 jtk / 1ml bez nieg%\i/gﬁbwych - ? beznipravidovyeh

* Warto$¢ dopuszczalna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej probki.
2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cato$ci.

4. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci <" oznacza, ze stezenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawczej.
5. Niepewno$¢ rozszerzona wynikéw badan fizyczno-chemicznych (+ U) dla prébek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewno$¢ metody badawczej oraz pobierania prébek,
oszacowana jest dla przedziatu ufno$ci 95% i k=2. Przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru dla badan mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sie na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufno$ci okoto 95%. Ztozona niepewno$¢ standardowa stanowi odchylenie standardowe

odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej.
6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 17,0°C + 0,5°C.
7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki srodowiskowe nie miaty negatywnego wptywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza,
ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.
8. Zaleca sig, aby ogodlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tab. 2).
Pozadana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, z wyjatkiem parametréw opisanych w ponizszej ,Opinii i interpretacji”’, sg zgodne z wyspecyfikowanymi warto$ciami
granicznymi okreslonymi Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie
przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy coli i E. coli spetniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogoélnej liczby mikroorganizméw w/w Rozporzadzenie podaje warto$¢ zalecang

(100 jtk/1ml), a nie parametryczng warto$¢ dopuszczalng. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogdlnej liczby organizmow nie przekraczajg
wartosci zalecane;j.

Kierownik Laboratorium
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