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Nr 103252023

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce

tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

SALUBRIS SP. Z 0.0. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca

Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

7/2023 z dnia 2-01-2023 r.

Informacje ogodlne:

Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK.9011.6.33.2023.MM z dn. 07.04.2023 r.
. . . Data Data
Nr probki Identyflk.aCja [_)uﬂktu Rosizaj. St’an . D.ata . dostarczenia do | przeprowadzenia
pobierania probki probki pobierania Laboratorium badan
Annowo — sie¢, Migkowo woda do R
1662/23 ul. Kolejowa, kran w tazience spozycia odpowiedni 08.08.2023 08.08.2023 08-11.08.2023

Identyfikacja metod pobierania probek:

pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Wyniki badan:

Niepewnosé

Nr proébki iki * 2z
Parametr Metoda badawcza Jednostka P o oy ‘ Wamsf
1662/23 £ (ce2, 95%) opuszczalna
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mgl/l Pt 5 25 1" e i
’ g akceptowalna ’ nieprawidiowych zmian
& . 0,10 1, akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna 0,03 e o
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 7.3 0,2 6,5-9,5
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
Sci i
wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C uSlem 466 g 2500
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - brak oboego smaku - e
Zapach 7 PN- EN 1622:2008, zatgcznik C - brak obcego zapachu . ngggﬁm{jm .
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Ogdlna liczba mikroorganizméw | o\ e\ 150 6222:2004 it/ 1mi 2 —— 8 bez niepravidiowych
w (2242)°C po (68+4)h : J bez nieprawidowych : e

* Warto$¢ dopuszczalna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:
1. Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, ze stezenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczalno$ci w zastosowanej metodzie badawczej.
5. Niepewnos¢ rozszerzona wynikow badan fizyczno-chemicznych (+ U) dla prébek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewno$¢ metody badawczej oraz pobierania probek i oszacowana
jest dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona pomiaru dla badan mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sig na niepewnosci standardowej

pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%. Ztozona niepewnos¢ standardowa stanowi odchylenie standardowe odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjne;j.
6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wtasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 21,9°C + 0,5°C.
7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania prébki. Warunki $rodowiskowe nie miaty negatywnego wptywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza,

Ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tab. 2).

Pozadana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, z wyjgtkiem parametréw opisanych w ponizszej ,Opinii i interpretacji’, sg zgodne z wyspecyfikowanymi warto$ciami
granicznymi okreslonymi Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie
przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja

Whyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy colii E. coli spetniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogoélnej liczby mikroorganizméw w/w Rozporzadzenie podaje warto$¢ zalecang (200jtk/1ml), a nie
parametryczng warto$¢ dopuszczalng. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogoélnej liczby organizméw nie przekraczajg wartosci zalecane;j.

Data utworzenia sprawozdania: 11.08.2023

Autoryzowat:

- koniec sprawozdania -
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tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

SALUBRIS SP. Z 0.0. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 1029s2023
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca

Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe
Sp. z o0.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

7/2023 z dnia 2-01-2023 r.

Informacje ogdlne:
Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametrow grupy B objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK.9011.6.33.2023.MM z dn. 07.04.2023 r.

) . . Data
L Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data Data dostarczenia .
Nr probki pobierania probki probki pobierania do Laboratorium p'zept:gg:zzema
SUW Kicin — kran do woda do R
1659/23 pobierania probek wody spozycia odpowiedni 08.08.2023 08.08.2023 | 08-18.08.2023
Identyfikacja metod pobierania probek:
pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007
Wyniki badan:
Nr pl'ébkl Niepewnoéé_ * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka O
1659/23 . J‘(’I(";;';S%) dopuszczalna
Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mg/l NH, 0,26 0,05 <0,50
Antymon PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Sb <30 30+05 <50
Arsen PN-EN ISO 11885:2009 ug/l As <5 5+1 <10
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l NO, 2,3 0,23 <50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/I NO, <0,05 0,05+ 0,01 <0,10/<0,50
. 5 15 ¢, akceptowalna i be:
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metodaD | mg/l Pt akceptowaina 25 e s b
Bor PN-EN ISO 11885:2009 mg/l B 0,178 0,027 <1,0
Bromiany ** PN-EN 11206:2013-07 ug/l <3 31 <10
Chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l Cl 31,2 2,8 <250
Chrom PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Cr <1 1,0£0,2 <50
Cyjanki wolne i zwigzane **PB 129 wyd. | zdn. 15.06.2011 ug/l CN <5 5+1 <50
Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l F 0,38 0,11 <15
Glin PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Al <10 #ARG! <200
Kadm PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Cd <05 0,5+0,1 <50
Magnez PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Mg 22,8 23 7-125
Mangan PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Mn 17,5 2,6 <50
&4 . 0,15 <1, akceptowalna i b
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna 0,03 niepfamﬁ’o‘m;%i::
Miedz PN-EN ISO 11885:2009 mg/l Cu < 0,003 0,003 + 0,0005 <20
Nikiel PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Ni <3 30+05 <20
Otow PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Pb <5 5+1 <10
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 75 02 65-95
3,7 B
Ogolny wegiel organiczny PN-EN 1484:1999 mg/l C bez niepmg:?,owych 0,5 bez n'eg:i\;"r:ﬂowych
Zmi:
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
wiasciwa °© automatyczna kompensacja do 25°C HS/em 673 e Sa0
Rte¢ PN-EN ISO 12846:2012-06 ug/l Hg <0,1 0,10+ 0,02 <1,0
Selen PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Se <5 5+1 <10
Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l SO, 1,89 0,19 <250
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatacznik C - brak obcego smaku - W S
Sod PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Na 33,9 2,4 <200
Srebro PN-EN ISO 11885:2009 mg/l Ag < 0,001 0,001 + 0,0002 <0,010
Twardo$¢ ogolna PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 296 27 60 — 500
Wapn PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Ca 80,2 7,2 =
Zapach’ PN- EN 1622:2006, zatacznik C - brak obcego zapachu - R =
Zelazo PN-EN ISO 11885:2009 ug/l Fe 8,4 1,3 <200
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SALUBRIS SP. Z 0.0. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce
\ . . PCA
@ SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN S
o
W
SAL Nr 102952023
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce i
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl AB 1127
Nr rébkl Niepewnos’é. * ..
Parametr Metoda badawcza Jednostka P rozsze e ik d WartoscI:
1659/23 + U (k=2, 95%) opuszczalna
Benzo(a)piren ** PN-EN 1SO 17993:2005 ug/l <0,0025 0,0025 + 0,0015 <0,010
Suma WWA: (B(b)F, B(k)F, ** DN .
B(ghi)Per, I(1,2,3-cd)P PN-EN ISO 17993:2005 ug/l <0,010 0,010 + 0,005 <0,10
Suma pestycydow o .
chloroorganicznych — z obliczen ° PN-EN 1SO 6468:2002 Hg/l < 0,050 Loy =0,50
Trichlorometan (chloroform) ** PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <1,0 1,0£0,3 <30
Bromodichlorometan ** PN-EN I1SO 15680:2008 ug/l <1,0 1,0£03 <15
Suma THM (chloroform, bromodichloro- ** PN-EN 1SO 15680:2008 /I <40 40 +12 <100
metan, dibromochlorometan, bromoform) . Mg ’ T -
Suma trichloroetenu i o .
tetrachloroetenu PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <20 2,0+06 <10
1,2-Dichchloroetan (EDC) ** PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <1,0 1,0£0,3 <30
Benzen ** PN-EN ISO 15680:2008 pg/l <0,50 0,5+0,2 <1,0
Chlorek winylu (CV) ** PN-EN 1SO 15680:2008 ug/l <0,20 0,2%0,1 <05
Epichlorohydryna ** PB 147/GC wyd.ll z dn. 20.10.2014 | ug/I <0,05 0,05 + 0,02 <0,10
Akryloamid ** PB 403 wyd.| z dn. 25.06.2020 ug/l <0,05 0,05 £ 0,02 <0,10
Chloramina **PN-EN ISO 7393-2:2018-04 mgl/l <0,02 0,02 % 0,01 <05
Chlor wolny ***PN-EN ISO 7393-2:2018-04 mg/| <0,02 0,02+ 0,01 <03
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Enterokoki katowe w 100 ml ** PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk / 100ml 0 - 0
Clostridium perfringens ** PN-EN SO 14189:2016-10 jtk / 100ml 0 - 0
(tacznie z przetrwalnikami)
Ogodlna liczba mikroorganizméw w . . ) 5. _ O s e
(22+2)°C po (6824)h PN-EN IS0 6222:2004 jtk / Ami vez ripravidouyeh | [2 131 AR

* Warto$¢ dopuszczalna w wodzie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.2017 poz. 2294). W przypadku azotynéw warto$¢ dopuszczalna 0,10 mg/l dotyczy SUW, warto$¢ 0,50 mg/l dotyczy wody na sieci.

** Wykonano w Laboratorium Badawczym J.S. HAMILTON Poland Sp. z 0.0. AB 079, Sprawozdanie z Badan nr 424587/23/POZ z dn. 18.08.2023. Metody badawcze
zatwierdzone przez PPIS w Poznaniu nr decyzji HK.9011.6.47.2023.MM z dnia 12.06.2023 r. oraz PPIS w Gdyni nr decyzji 5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022 r.

*** \\lykonano w Laboratorium Eurofins OBKiS AB 213. Metoda zatwierdzona przez PPIS w Katowicach, nr decyzji NS.HKi$.9027.3.50.68.2023 obowigzujgce do dn.24.03.2024r.

Uwagi:

1. Wyniki odnosza sie wytacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci <" oznacza, ze stezenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczalno$ci w zastosowanej metodzie badawczej.

5. Niepewnos$¢ rozszerzona wynikéw badan fizyczno-chemicznych (+ U) dla probek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewno$¢ metody badawczej i pobierania probek, oszacowana
jest dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. Uzyskany przez Laboratorium rezultat badania wykraczajacy poza zakres stosowania metody akredytowanej zgodnie z zakresem akredytacji AB 1127, AB 079,
AB 213 w postaci zapisu ,<" warto$ci dolnej granicy oznaczania, podany jest wraz z niepewnoscig rozszerzong oszacowang dla dolnej wartoci granicy zakresu pomiarowego.

Przedstawiona niepewno$¢ rozszerzona pomiaru dla badan mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik
rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%. Ztozona niepewnos$¢ standardowa stanowi odchyleniu standardowe odtwarzalno$ci wewnatrzlaboratoryine;.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wtasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 21,9°C + 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania probki. Warunki srodowiskowe nie miaty negatywnego wptywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze
woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U.2017 poz.2294, Zat. nr 1,C, tabela 2).
Pozadana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg P/l

9. Wyniki oznaczania poszczegdinych pestycydéw znajduija sig na sprawozdaniu podwykonawcy.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, z wyjgtkiem parametréw opisanych w ponizszej ,Opinii i interpretacji’, sa zgodne z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi okreslonymi Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata
uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, wyniki parametréw mikrobiologicznych oraz wszystkie rezultaty dla parametréow
oznaczonych ponizej granicy oznaczalnosci spetniaja wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). W
przypadku oznaczania ogolnej liczby organizméw w 22°C w/w Rozporzadzenie podaje wartos¢ zalecang (100 jtk/1ml), a nie parametryczng warto$¢ dopuszczalng.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogolnej liczby organizméw nie przekraczajg wartosci zalecane;j.

Kierownik Laboratorium

,m{l'wtt /V }(’(L’\.ﬁ

dr Agnieszika Wichiacz

Data utworzenia sprawozdania: 21.08.2023 Autoryzowat:

- koniec sprawozdania -
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 424589/23/POZ
Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
SALUBRIS Sp. z 0.0 Opis prébki: WODA DO SPOZYCIA
ul. Poznanska 2 Prébka nr 1659/23
63-004 Tulce
Data przyjecia probki 08.08.2023 Stan prébki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 08.08.2023
Data zakoriczenia badan 18.08.2023 , .
Probka otrzymana od Zleceniodawcy
Data utworzenia sprawozdania 18.08.2023
Rodzaj badania . . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci
* Epichlorohydryna » 22
PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 ug/ <0,05(0,05£0,02) 0,10 Zgodny
* Akryloamid © 2
PB-403 wyd. | z dn.25.06.2020 Hg/ <0,05(0,05£0,02) 0,70 Zgodny
* # Chlor wolny V@
BN-EN SO 7393-2:2018-04 mg/l <0,02 (0,02 + 0,01) <0,3 Zgodny
* Cyjanki wolne i zwigzane "2 2
PB-129 wyd. | z dn. 15.06.2011 g/l <5(5%1) <50 Zgodny
* # Chloramina " @
PN-EN ISO 7393.2:2018-04 mg/l <0,02 (0,02 + 0,01) <05 Zgodny
* Bromiany " 22
PN-EN 11206:2013-07 g/l <3(3x1) <10 Zgodny
* Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA 2 9
PN-EN ISO 17993:2005
Benzo(a)piren ug/l < 0,0025 (0,0025 + 0,0012) <0,010 Zgodny
Suma WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, 1(1,2,3-cd)P) ug/l < 0,010 (0,010 + 0,005) <0,10 Zgodny
* Liczba Clostridium perfringens (tgcznie z
przetrwalnikami) w 100 m| " 4 jtk/100 ml 0 0 Zgodny
PN-EN ISO 14189:2016-10
* Liczba enterokokow katowych w 100 ml ¥ # .
PN-EN ISO 7899-2:2004 ith/100 ml 0 0 Zgodny
* Pestycydy chloroorganiczne 2
PN-EN ISO 6468:2002
Aldryna ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,030 Zgodny
alfa - HCH ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
beta - HCH ug/l < 0,010 (0,010 = 0,004) <0,10 Zgodny
cis-Chlordan ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
delta - HCH ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
Dieldryna ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) < 0,030 Zgodny
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AB 079
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 424589/23/POZ
Endryna ug/l < 0,010 (0,010 = 0,004) <0,10 Zgodny
gamma - HCH ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
HCB pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
Izodryna ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDD ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDE ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDT pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDD ug/l <0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDE pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDT ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
Suma pestycydow chloroorganicznych z obliczen ug/l < 0,050 (0,050 £ 0,020) <0,50 Zgodny
trans-Chlordan ug/l < 0,010 (0,010 = 0,004) <0,10 Zgodny
Heptachlor ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,030 Zgodny
Epoksyd heptachloru ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) < 0,030 Zgodny
* Lotne zwiagzki organiczne " 2 @
PN-EN ISO 15680:2008
Chloroform ug/l <1,0(1,0+£0,3) <30 Zgodny
Bromodichlorometan ug/l <1,0(1,0£0,3) <15 Zgodny
Dibromochlorometan ug/l <1,0(1,0+£0,3) - Zgodny
Tetrachlorometan ug/l <0,5(0,5+0,2) <20 Zgodny
1,2-Dichloroetan (EDC) ug/l <1,0(1,0+£0,3) <3,0 Zgodny
Trichloroeten ug/l <1,0(1,0+£0,3) - Zgodny
Tetrachloroeten ug/l <1,0(1,0+£0,3) - Zgodny
Chlorek winylu (CV) pg/l <0,2(0,2+0,1) <05 Zgodny
Benzen ug/l <0,5(0,5+0,2) <1,0 Zgodny
Suma THM (chloroform, bromodichlorometan,
dibromochlorometan, bromoform) Hg/l <40(40£12) <100 Zgodny
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu pg/l <2,0(2,0+0,6) <10 Zgodny

" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).

2  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr
5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022 r.).

3  Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczesnie granicg oznaczania iloSciowego wyznaczong przez
Laboratorium.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr
HK.9011.6.47.2023.MM z dnia 12.06.2023 r.).

Badanie: Chlor wolny wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 213
Badanie: Chloramina wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 213

Autoryzowat: )
Katarzyna Guziniska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Marta Kielak, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodoyviska

Marta Kupryjanow, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz S;odowiska
Michat Stankiewicz, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Samanta Przybyt, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii
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Sylwia Robakowska, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii
Zaneta Gawrys, Kierownik Pracowni Chromatografii Cieczowej, Pracownia Chromatografii Cieczowej

'Wyniki analiz podwykonawczych sg autoryzowane przez osoby upowaznione przez zewnegtrznego dostawce badan
Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o0.0.

Adres laboratorium:

Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia

Rzemiesinicza 9, 62-081 Przezmierowo

Wyniki odnosza si¢ wytgcznie do otrzymanych probek. Jesli podano niepewno$¢ pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewnos$¢ rozszerzona, oszacowana dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95% oraz nie
uwzglednia niepewnosci pobierania probek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. stosuje zasade prostej akceptacji wediug wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jezeli w kolumnie
,wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci ,<” lub ,>" oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gorng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana
rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru dotyczy wytgcznie odpowiednio dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie ,stwierdzenie zgodnosci” przedstawia opinig i
interpretacje, ktéra opiera sie na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialno$¢ J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. jest
ograniczona wytgcznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientéw, podwykonawcow, zewngtrznych dostawcow ustug i
inne strony trzecie. Wigcej informacji znajduje sie¢ w dokumencie PCA - DA-02. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na

stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnegtrznego dostawce

KONIEC SPRAWOZDANIA
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce

tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

SALUBRIS SP. Z 0.0. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca

Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

7/2023 z dnia 2-01-2023 r.

Informacje ogodlne:

Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK.9011.6.33.2023.MM z dn. 07.04.2023 r.
. . . Data Data
Nr probki Identyflk.aCja [_)uﬂktu Rosizaj. St’an . D.ata . dostarczenia do | przeprowadzenia
pobierania probki probki pobierania Laboratorium badan
SUW Potasze — kran do woda do —
1660/23 pobierania probek spozycia odpowiedni 08.08.2023 08.08.2023 08-11.08.2023

Identyfikacja metod pobierania probek:

pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Wyniki badan:

Niepewnosé

Nr proébki iki * $6
Parametr Metoda badawcza Jednostka P o oy ‘ Wamsf
1660/23 1k, 95%) opuszczalna
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt 5 25 " @t ez
’ akceptowalna ’ nieprawidiowych zmian
&4 . 0,18 1, akceptowalna i by
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceplowaina 0,04 nie:ra"“fizbv":;;az'm;
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 7.3 0,2 6,5-9,5
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
‘i 4
wiasciwa ° automatyczna kompensacja do 25°C uS/cm 694 6 2500
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - brak oboego smaku - e
Zapach 7 PN- EN 1622:20086, zatgcznik C - brak obcego zapachu 2 ngggﬁm{jm .
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Ogélna liczba mikroorganizméw ) . 1 : B szt e
W (22£2)°C po (68+4)h PN-EN ISO 6222:2004 jtk / 1ml bezn.egm.gbwych [0;7] e

* Warto$¢ dopuszczalna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:
1. Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, ze stezenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczalno$ci w zastosowanej metodzie badawczej.
5. Niepewnos¢ rozszerzona wynikow badan fizyczno-chemicznych (+ U) dla prébek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewno$¢ metody badawczej oraz pobierania probek i oszacowana
jest dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona pomiaru dla badan mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sig na niepewnosci standardowej

pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%. Ztozona niepewnos¢ standardowa stanowi odchylenie standardowe odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjne;j.
6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wtasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 21,9°C + 0,5°C.
7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania prébki. Warunki $rodowiskowe nie miaty negatywnego wptywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza,

Ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tab. 2).

Pozadana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, z wyjgtkiem parametréw opisanych w ponizszej ,Opinii i interpretacji’, sg zgodne z wyspecyfikowanymi warto$ciami
granicznymi okreslonymi Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie
przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja

Whyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy colii E. coli spetniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogoélnej liczby mikroorganizméw w/w Rozporzadzenie podaje warto$¢ zalecang (100jtk/1ml), a nie
parametryczng warto$¢ dopuszczalng. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogoélnej liczby organizméw nie przekraczajg wartosci zalecane;j.

Data utworzenia sprawozdania: 11.08.2023

Autoryzowat:

- koniec sprawozdania -

PO-15/Z-01
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Nr 1033s2023
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce

SALUBRIS SP. Z 0.0. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca

Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

7/2023 z dnia 2-01-2023 r.

Informacje ogodlne:

Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK.9011.6.33.2023.MM z dn. 07.04.2023 r.
. . . Data Data
Nr probki Identyflk.aCja [_)uﬂktu Rosizaj. St’an . D.ata . dostarczenia do | przeprowadzenia
pobierania probki probki pobierania Laboratorium badan
Bolechowo Osiedle — sie¢, woda do
1663/23 Budynek Strazy Pozarnej, oo odpowiedni 08.08.2023 08.08.2023 08-11.08.2023
: spozycia
kran w kuchni

Identyfikacja metod pobierania probek:

pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Wyniki badan:

Niepewnosé

Nr proébki iki * 2z
Parametr Metoda badawcza Jednostka P o oy ‘ Wamsf
1663/23 1k, 95%) opuszczalna
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mgl/l Pt 5 25 1" e i
’ g akceptowalna ’ nieprawidiowych zmian
& . 0,11 1, akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowalna 0,03 e o
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 7.3 0,2 6,5-9,5
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
< 2
wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C uSlem 438 2 2500
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - brak oboego smaku - e
Zapach 7 PN- EN 1622:2008, zatgcznik C - brak obcego zapachu . ngggﬁm{jm .
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Ogdlna liczba mikroorganizmoéw PN-EN ISO 6222:2004 itk / 1ml ) 12_ [7:22] 8 bez nieprawidiowych
w (2242)°C po (68+4)h : J bez nieprawidowych ' e

* Warto$¢ dopuszczalna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, ze stezenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczalno$ci w zastosowanej metodzie badawczej.
5. Niepewnos¢ rozszerzona wynikow badan fizyczno-chemicznych (+ U) dla prébek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewno$¢ metody badawczej oraz pobierania probek i oszacowana
jest dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona pomiaru dla badan mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sig na niepewnosci standardowej

pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%. Ztozona niepewnos¢ standardowa stanowi odchylenie standardowe odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjne;j.
6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wtasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 21,9°C + 0,5°C.
7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania prébki. Warunki $rodowiskowe nie miaty negatywnego wptywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza,
Ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.
8. Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tab. 2).
Pozadana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, z wyjgtkiem parametréw opisanych w ponizszej ,Opinii i interpretacji’, sg zgodne z wyspecyfikowanymi warto$ciami
granicznymi okreslonymi Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie
przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja

Whyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy colii E. coli spetniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogoélnej liczby mikroorganizméw w/w Rozporzadzenie podaje warto$¢ zalecang (200jtk/1ml), a nie
parametryczng warto$¢ dopuszczalng. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogoélnej liczby organizméw nie przekraczajg wartosci zalecane;j.

Data utworzenia sprawozdania:

PO-15/Z-01

11.08.2023

Autoryzowat:

- koniec sprawozdania -
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: lab@salubris.pl

SALUBRIS SP. Z 0.0. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca

Nr zlecenia / umowy

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagowe
Sp. z o.0. z siedzibg w Czerwonaku
62-028 Koziegtowy ul. Piaskowa 1

7/2023 z dnia 2-01-2023 r.

Informacje ogodlne:

Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK.9011.6.33.2023.MM z dn. 07.04.2023 r.
. . . Data Data
Nr probki Identyflk.aCja [_)uﬂktu Rosizaj. St’an . D.ata . dostarczenia do | przeprowadzenia
pobierania probki probki pobierania Laboratorium badan
Urzad Gminy Czerwonak, woda do R
1661/23 Zkran w lazience spozycia odpowiedni 08.08.2023 08.08.2023 08-11.08.2023

Identyfikacja metod pobierania probek:

pobrane przez personel Laboratorium: Wiestaw Nowicki wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Wyniki badan:

Niepewnosé

Nr proébki iki * 2z
Parametr Metoda badawcza Jednostka P o oy ‘ Wamsf
1661/23 £ (ce2, 95%) opuszczalna
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mgl/l Pt 5 25 1" e i
’ g akceptowalna ’ nieprawidiowych zmian
&4 . 0,11 1, akceptowalna i by
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceplowalna 0,03 nie:ra"“fizbv":;;az'm;
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 7.4 0,2 6,5-9,5
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
i 44
wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C uSlem 669 2500
. ; keeptowalny i be:
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - brak obcego smaku o ni:pr‘;e“‘,’idm{]'m;n
Zapach 7 PN- EN 1622:2008, zatgcznik C - brak obcego zapachu . ngggﬁm{jm .
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 - 0
Ogdlna liczba mikroorganizmow _ . 35 _ 8 bez niepravidiowych
W (22£2)°C po (68+4)h PN-EN ISO 6222:2004 jtk / 1ml bezn.egm.gbwych [23;51] e

* Warto$¢ dopuszczalna zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:
1. Wyniki odnoszg sie wytgcznie do badanej prébki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciggu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto$¢ ze znakiem mniejszosci ,<” oznacza, ze stezenie badanej substancji jest nizsze niz granica oznaczalno$ci w zastosowanej metodzie badawczej.
5. Niepewnos¢ rozszerzona wynikow badan fizyczno-chemicznych (+ U) dla prébek pobranych przez personel Laboratorium uwzglednia niepewno$¢ metody badawczej oraz pobierania probek i oszacowana
jest dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. Przedstawiona niepewnos¢ rozszerzona pomiaru dla badan mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sig na niepewnosci standardowej

pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okoto 95%. Ztozona niepewnos¢ standardowa stanowi odchylenie standardowe odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjne;j.
6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektrycznej wtasciwej temperatura pomiaru probki wynosita: 21,9°C + 0,5°C.
7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratorium wykonano w miejscu pobierania prébki. Warunki $rodowiskowe nie miaty negatywnego wptywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza,

Ze woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.

8. Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tab. 2).

Pozadana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, z wyjgtkiem parametréw opisanych w ponizszej ,Opinii i interpretacji’, sg zgodne z wyspecyfikowanymi warto$ciami
granicznymi okreslonymi Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie
przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja

Whyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy colii E. coli spetniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogoélnej liczby mikroorganizméw w/w Rozporzadzenie podaje warto$¢ zalecang (200jtk/1ml), a nie
parametryczng warto$¢ dopuszczalng. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogoélnej liczby organizméw nie przekraczajg wartosci zalecane;j.
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